
СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичных обсуждений проекта СП «Системы фасадные навесные вентилируемые. 
Правила проектирования, производства работа и эксплуатации»

I. Разделы СП

	№
	ФИО, Должность, дата поступления отзыва
	Структурный элемент 

	Замечания/Предложения
	Ответ разработчика

	1
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.
стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 1

	В тексте стандарта несколько раз упоминаются фасадные конструкции с лицевым слоем из кирпича, при этом область применения стандарта не исключает его применение при проектировании кладки, закрепленной к металлическим направляющим, что недопустимо. Проектирование кирпичной облицовки невозможно выполнить с применений положений настоящего стандарта. Стандарт не содержит правил проектирования кладки из кирпича и природного, искусственного камня и не может распространяться на подобные виды конструкций. Необходимо указать, что область применения стандарта не распространяется на проектирование фасадных конструкций из кирпича и камня в составе комбинированных конструкций.

	Отклонено.
Конструкции навесных фасадных систем с облицовкой кирпичной кладкой, а тем более с плитами из природного камня прочных и среднепрочных пород имеют активное применение на территории России. Все применяемые системы проходили испытания и исследования, по результатам которых успешно прошли оценку технической пригодности. Кладка из искусственного и природного камня не применяется.

	2
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	1.1
	Прочностные расчеты НФС. Расчет по предельным состояниям НФС следует выполнять в соответствии с требованиями СП 16.13330, СП 64.13330, СП 128.13330.
Считаю, что нужно добавить СП 260.1325800

	Принято.
Раздел 4 доработан, добавлен раздел 5.3 «Основные требования к конструкциям».

	3
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	1.1
	Изложить в следующей редакции: «...для наружной облицовки и утепления...»
	Принято. Откорректировано. 

	4
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром»
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	1.1
	Дополнить фразой с уточнением на какие виды облицовочных материалов распространяется данный СП.
	Отклонено.
Появление новых облицовочных материалов не должно являться основанием для пересмотра СП.

	5
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022
	1.1
	Прочностные расчеты НФС. Расчет по предельным состояниям НФС следует выполнять в соответствии с требованиями СП 16.13330, СП 64.13330, СП 128.13330… Зачем ссылка на СП 64.13330 «Деревянные конструкции»? Нужно исключить.

	Принято. Раздел 4 доработан, добавлен раздел 5.3 «Основные требования к конструкциям».

	6
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Раздел 2
	ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия 
Заменить на актуальную редакцию ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия.

	Принято. Откорректировано.

	
	
	
	Дополнить пункт СП 513.1325800.2022 «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования» 

	Принято. Дополнено.

	
	
	
	Добавить ГОСТ Р 54923-2012 «Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций Технические условия.

	Принято. Откорректировано.

	7
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 2

	Содержат многочисленные помарки в части названий нормативных документов, отдельные документы не актуальны.
	Принято. Откорректировано.

	8
	Галицын В.А
Исполнительный директор 
НО «Хризотиловая ассоциация»
22.08.2022

	Раздел 2
	Внести ГОСТ Р 53223-2016 «Плиты хризотилцементные фасадные. Технические условия». Фасадные хризотилцементные прессованные плиты (далее – плиты), предназначены для облицовки наружных стен зданий и сооружение различного назначения (жилые, общественные, производственные)

	Принято. ГОСТ Р 53223-2016 «Плиты хризотилцементные фасадные. Технические условия» внесен.

	9
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	Раздел 2
	Отсутствует ссылка, и учет требований СП 71 в части теплоизоляционных и малярных и др. работ при проектировании, производстве работ и эксплуатации НФС. 

	Отклонено.
При производстве монтажных работ НФС отсутствуют малярные и внутренние теплоизоляционные работы. Область применения СП 71 не соответствует НФС

	10
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	Раздел 2
	Отсутствует ссылка на СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения". См замечания в п.16 

	Принято. Дополнено.

	11
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022
	Раздел 2
	Если содержание данного СП, согласно п.1.2, не распространяется на фасадные конструкции с заполнением из стекла, то какой смысл указывать в разделе 2 Нормативные ссылки на следующие НД: ГОСТ 30698-2014 Стекло закалённое; ГОСТ 33891-2016 Стекло закалённое.
	Принято частично. В абз. 2 п.1.2. предлагается в следующей редакции «…конструкций фасадных светопрозрачных (КФС)». Указанные ссылки для видов безопасного стекла, применяемого в качестве заполнения в клеево-механических НФС


	12
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	Раздел 2
	Указан устаревший ГОСТ 14918-80*, некоторые нормативы указаны без года выпуска.
	Принято. Откорректировано.

	13
	Фролов А.Ю.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	Раздел 2
	Дополнить ГОСТ Р ИСО 15973, ГОСТ Р ИСО 15974, ГОСТ Р ИСО 15977, ГОСТ Р ИСО 15979, СП 513.1325800.2022 «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования»

	Принято, дополнено.  
Основные стандарты, в отношении разрабатываемого проекта СП включены. 


	14
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	Раздел 2
	Внести корректировки:
- ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
- ГОСТ 5582-75 Прокат листовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия. 
- ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.
- ГОСТ 5949-2018 Металлопродукция из сталей нержавеющих и сплавов на железоникелевой основе коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных. Технические условия.
- ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.
- ГОСТ 22233-2001 2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия.
- ГОСТ 28456-90 Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия – утратил силу
- ГОСТ 30696-2014 Стекло закаленное. Общие технические условия.
- ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.
- ГОСТ 32314-2012 Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия.
- ГОСТ 34180-2017 Прокат стальной листовой тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технический условия.
- ГОСТ ISO 3506-1-2014 Механические свойства коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1 Болты, винты и шпильки.
- ГОСТ ISO 3506-2-2014 Механические свойства коррозионностойкой нержавеющей стали. Часть 2 Гайки 
- ГОСТ Р 58257-2019 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.-в официальных источниках данный ГОСТ не найден.
- ГОСТ Р 58758-2019 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования условия.
ГОСТ Р 58767-2019 Растворы строительные. Методы испытаний по контрольным образцам. 
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство. Не действует.
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

	Принято.
Дополнения внесены, кроме стандартов, которые отменены или изменены, или не являются необходимыми ссылочными.


	15
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Раздел 2 

	- ГОСТ 14918-80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия - Изменить на ГОСТ 14918-2020
- ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (с Изменением №1) - Изменить на ГОСТ 27772-2021
	Принято. Дополнения внесены.

	16
	Красношапка О.Е.
Директор ООО ПК «Сибалюкс»
Бланк В.А.
Директор по развитию  
ООО ПК «Сибалюкс»
19.07.2022
	Раздел 2
	Исключить: СП 477.1323800.2020 Здания и комплексы высотные. Требования к пожарной безопасности. – с.01.09.2022 г. не входит в перечень обязательных СП. Включить: 
1. ГОСТ Р 70008 – 2022. Панели металлокомпозитные и изделия из них для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия.
2. СП ___________________ Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте. (Утверждён приказом МЧС России от 20.06.2022 г. № 660)

	Принято частично. 
Практически все документы, указанные в разделе 2 не входят в перечень обязательных, как и разрабатываемое СП.
СП 518 дополнен. 

	17
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Раздел 3

	Добавить термин «Термозаглушка». 
Упоминается в п. 11.7 наряду с «термоизолирующими головками» 


	Отклонено. 
Конкретные термины относительно элементов креплений (общепринятых) не являются предметом рассмотрения настоящего стандарта. И должны быть указаны в конкретных стандартах на продукцию (дюбели, анкеры, и т.д.)


	[bookmark: _Hlk113347716]18
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	Раздел 3 
	Внести определение подоблицовочных материалов: Диффузионных ветроводозащитных пленок и ветровлагозащитных материалов из стеклянных тканей. Диффузионная ветроводозащитная пленка: подоблицовочный диффузионно-открытый полимерный рулонный материал для конструкции НФС с воздушным зазором, защищающий теплоизоляцию и конструкцию от атмосферных осадков и конденсата, ограничивающий конвективное движение воздуха через теплоизоляцию и способствующий выводу пара из теплоизоляции. Диффузионная ветрозащитная ткань - подоблицовочный диффузионно открытый влагостойкий рулонный материал из стеклянных тканей для конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором, защищающий теплоизоляцию и конструкцию, ограничивающий конвективное движение воздуха через теплоизоляцию и способствующий выводу пара из теплоизоляции. 

	Принято. Определения ветрогидрозащитной мембраны и ветрозащитного материала внесены.

	19
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 3
	Имеются заимствования из действующих нормативных документов. Некоторые термины, например, п.3.25 не актуальны для рассматриваемого стандарта, так как распространяются на изделия, применяемые в многослойных конструкциях наружных стен (железобетонных панелях, многослойных конструкциях из кирпича).
	Отклонено. 
В ГОСТ Р 54923-2012, в пункте 3.3 приведено определение связи в отношении панелей. В СП НФС на проектирование введено необходимое (для облицовки НФС с кирпичной кладкой) определение связи.

	20
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Раздел 3
	гибкая связь: Элемент крепления облицовки из кладочных изделий, обеспечивающий устойчивость облицовки и участвующий в восприятии ветровых нагрузок. Текущее определение удалить. Указать, что термин «гибкая связь» принимается по ГОСТ Р 54923. Термин гибкая связь уже описан в ГОСТ Р 54923-2012. 

	Отклонено. 
В ГОСТ Р 54923-2012, в пункте 3.3 приведено определение связи в отношении панелей. В СП НФС на проектирование введено необходимое (для облицовки НФС с кирпичной кладкой) определение связи.

	21
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Раздел 3

	крюк-зацеп: Конструкция крепления облицовки, состоящая из деталей, 
соединенных методом взаимного зацепления в процессе монтажа элементов облицовки. Примечания:
1 Аграфа: скобообразный элемент составной детали, закрепляемый с помощью анкера/винта к задней поверхности элемента облицовки. 
2 Икля: плоский элемент составной детали, закрепляемый к отбортовкам и/или ребрам кассет. 
3 Для крепления элементов облицовки, изготовляемых в форме кассет из тонкостенных материалов, могут быть предусмотрены различные фигурные отверстия (просечки) в облицовке или в элементах несущей конструкции НФС. Примером такого конструктивного решения являются просечки в отбортовке и/или ребре кассет из металлов и металлокомпозита. 

Предложение. Термин "Крюк-зацеп" заменить на "аграфный способ крепления", как общепринятый в строительстве среди профессионального сообщества. В описании данного способа крепления указать: "в качестве элементов крепления в данном способе выступают горизонтальные профили, закрепляемые к направляющим каркаса, а также аграфы, закрепляемые на тыльной стороне облицовки с помощью специальных крепежных изделий, допущенных к применению в строительстве." 
Добавить отдельные термины для аграфы, икли, т.е. вынести их за рамки примечания. 

	Отклонено.
 Крюк-зацеп – собирательный образ, под который попадают описанные в примечаниях элементы. В том числе общепринятый в НФС термин – аграфа. А «аграфный способ» не описывает все приведенные в приложении термины. Не введено ограничений на использование в проектной документации, любых (не описанных) терминов, которые используются в настоящий момент.

	22
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	Раздел 3
	Раз рассматриваемый документ называется СП «Системы фасадные навесные вентилируемые», то логично начинать с определения термина: «Системы фасадные навесные вентилируемые», а не как в 
п.3.1 «конструкция фасадная навесная вентилируемая», на наш взгляд, каждая система представляет собой определённые конструктивные решения фасада. Следует заметить, что такое понятие имеется в п.3.1.1 ГОСТ 
Р 58883-2020 и следует сделать ссылку на него. В строительстве принято именовать несущие конструкции по основному конструктивному материалу, например: металлоконструкция (стальная, алюминиевая, …), что не просматривается в данном разделе.

	Принято частично.
При формировании терминов и определений была проведена большая работа, которая выразилась в разработанном ранее, но не введенном до сих пор, ГОСТ Р «Конструкции фасадные навесные вентилируемые. Классификация. Термины и определения». Все основные термины и их определения взяты из этого ГОСТ. С учетом необходимости разработки данного СП, перед выходом указанного ГОСТ произошло небольшая путаница. Вопрос будет дополнительно рассмотрен и изучен.


	23
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022


	3.1
	Термин «Конструкция фасадная навесная вентилируемая» рассматривается в документе как синонимом термину «Система фасадная навесная вентилируемая», что некорректно. Термин «Конструкция фасадная навесная вентилируемая» по тексту документа практически не используется, а повсеместно применяется «система». 

Получается, что фактически проект свода правил распространяется на проектирование фасадных систем, т.е. совокупности конструктивных элементов для устройства фасадных конструкций, разработанных определенным системодателем (системодержателем), что в действительности не так. Рекомендуется заменить по тексту документа «фасадные системы» на «фасадные конструкции»

	Принято частично.
При формировании терминов и определений была проведена большая работа, которая выразилась в разработанном ранее, но не введенном до сих пор, ГОСТ Р «Конструкции фасадные навесные вентилируемые. Классификация. Термины и определения». Все основные термины и их определения взяты из этого ГОСТ. С учетом необходимости разработки данного СП, перед выходом указанного ГОСТ произошло небольшая путаница. Вопрос будет дополнительно рассмотрен и изучен.

	24
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.1
	1. Следует переработать, а в составе НФС упущен крепёж.
2. Не просматривается логика в написании раздела 3 «Термины и определения», так как согласно п.3.1  конструктивными элементами НФС являются: несущие конструкции, крепёж, облицовки, теплоизоляция, то и последующие термины, касающиеся этих элементов, должны располагаться в этих четырёх конструктивных элементах НФС.

	Отклонено.
Раздел Правила проектирования крепежных изделий содержит достаточную и необходимую информацию в отношении применяемого крепежа в НФС для его проектирования. Виды и типы, тем более марки, применяемого крепежа не являются предметом рассмотрения данного стандарта. На крепежные элементы разрабатываются свои стандарты и СП, которые дополняют правила проектирования и применения.

	25
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.2
	«несущая конструкция НФС: Конструкция в составе НФС,..  и, на наш взгляд, это не просто конструкция, а «закреплённая конструкция».

	Отклонено.
Несущая конструкция НФС не может жить самостоятельной жизнью без закрепления к чему-то. Это подразумевается автоматически. При раскрытии последующих терминов входящих в состав каркаса НФС (кронштейна п.3.3.) глубина терминологии раскрывается, описывая крепление.


	26
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.2.1
	Раз выделяется по п.3.2.1 «бескаркасная несущая конструкция», то напрашиваются и «каркасные несущие конструкции».


	Отклонено.
В классификации НФС введены понятия «бескаркасная», (пункты 3.2.1-3.2.4), а также «стержневая», «рамная» и др. конструкции. 

	27
	Пехотиков А.В.
Начальник отдела ВНИИПО
(тоже самое прислано в письме от Фролова)
11.08.2022
	3.26
	Откорректировать пункт или внести в СП дополнительные требования.
 В СП должны быть прописаны минимальные требования к строительному основанию (плотность материала, минимальная толщина и др.). При этом необходимо продумать возможность монтажа НФС на деревянные конструкции (сейчас это очень актуально!). В настоящее время строительным основанием могут быть только стены из негорючих материалов, таких как кирпич, бетон, железобетон.

	Принято частично.
Требования дополнены в п.18.1.1 
НФС можно смонтировать на любом основании, в том числе на деревянном. Ограничения не распространяются на такие конструкции.  Проектировщик, с учетом положений данного СП, руководствуюсь другими нормативными документами определяет возможность проектирования НФС на конкретном объекте с учетом его особенностей и особенностей основания. В том числе с точки зрения пожарной безопасности.


	28
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	3.29
	Предлагаем для наглядности добавить схематичное изображение участков.
	Принято частично.
Зоны повышенной пожарной опасности достаточно четко и без противоречий описаны в тексте. При необходимости ввести схематические участки можно в АТР на конструкции НФС. Описание зон перенесено для удобства в раздел по пожарной безопасности и исключено из терминологии.


	29
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	3.29
	Для наглядности добавить схематичное изображение участков

	Принято частично.
Зоны повышенной пожарной опасности достаточно четко и без противоречий описаны в тексте. При необходимости ввести схематические участки можно в АТР на конструкции НФС. Описание зон перенесено для удобства в раздел по пожарной безопасности и исключено из терминологии.


	30
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.3
	Примечание 2: если крепёжные изделия НФС не рассматриваются в данном СП, то об этом следует написать в п.1.2 на что не распространяется действие данного СП, а не прятать это в п.3.3.

	Отклонено.
Задачами разрабатываемого стандарта не являлось непосредственное рассмотрение, описание и тем более распространение действия в отношении крепежа. Стандарт только учитывает необходимые параметры крепежной техники при проектировании НФС (на которую имеются или разрабатываются собственные стандарты и СП).

	31
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	3.3.1
	Удалить в пункте 3.3.1 2-й элемент списка о противопожарной отсечке. Данный противоречит действующему СП 2.13330.2020. ограничивающему применение подоблицовочных ветровлагозащитных материалов на основе стеклянных тканей и полимерных пленок. К применению в НФС согласно п.5.2.3 СП 20.13130.2020 допускаются только полимерные пленки, которые не относятся к легковозгораемым материалам ГОСТ 56027 и которые согласно испытаниям по ГОСТ 31251 не распространяют горение во внутреннем объеме системы и не вызывают выпадения горящих капель и фрагментов мембраны. Поэтому предлагаем сл. Редакцию п. 3.31:
«Противопожарная отсечка: конструктивный элемент НФС из тонколистовой стали, устраиваемый во внутреннем объеме подоблицовочной конструкции НФС с перекрытием воздушного зазора (полностью или частично), закрепляемый к основанию и элементам подоблицовочной конструкции и предназначенный для ограничения распространения горения во внутреннем объёме системы и снижения уровня теплового воздействия. Противопожарная отсечка может выполняться как: - элемент примыкания НФС к цоколю, парапетам – с целью защиты воздушного зазора от проникновения горения из внешнего пространства (в случае возникновения наружного пожара) во внутрь НФС и конструкций цоколя, парапета».

	Принято. Откорректировано.

	32
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	3.31
	Отсечка с перекрытием вентзазора (полностью или частично) - "частично" это как? Крепится к "основанию" - каким образом если оно закрыто теплоизоляцией? Может выполняться как.. - оба варианта нужно обеспечить, либо только один? Устанавливается... при соблюдении режима воздухообмена в воздушном зазоре... - каким образом, если весь вентзазор перекрыт этой рассечкой? Это СП по вентилируемым системам - но вся вентиляция сводился на "нет" из-за рассечки - парадокс.

	Принято.
Описание термина переработано. Исключена рассечка в отношении мембран. Отсечки частично перекрывающие вентзазор и предназначены для обеспечения режима воздухообмена. Ее размер, обеспеченность зазора (частичное перекрытие) должно быть решено в конкретном проектном решении на НФС, относительно проектируемого здания с учетом его архитектуры и других параметров.


	33
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.6
	На наш взгляд, слово «отправочный» режет слух и вносит неясность, требующую уточнения.

	Отклонено.
Элементы отправочные — элементы, получаемые членением конструкций, обеспечивая максимальную степень заводской готовности, возможности подъёмных и транспортных средств, требований экономичности, эффективного размещения стыковых соединений, высокого качества работ. [Леденёв В.В. Основные определения и принципы механики: терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. Данное определение применимо для модульных панелей.


	34
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.7, 3.8
	Если «теплоизоляция» является элементом НФС, то почему «облицовка» не является элементом НФС?

	Принято. Откорректировано.

	35
	Валковой В. 
Коммерческий директор
направления ТМ "Изоспан"
ООО «Гекса-нетканые материалы»
20.07.2022
	Добавить
3.8.1
	Добавить 3.8.1 Гидро-ветрозащитная мембрана (ГВЗМ): Элемент теплоизоляции НФС, предназначенный для повышения надёжности крепления теплоизоляционного слоя, защиты от намокания атмосферными осадками  во время монтажа и эксплуатации НФС, повышения  свойств утеплителя и  сохранения его срока службы.
	Принято частично, раздел доработан.

	36
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	3.7 и 3.27
	Один и тот же
	Принято. Пункт 3.27 (дублирующий) исключен.

	37
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела  
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	3.9. 

	Примечание 2:
Линейные детали крепления, располагаемые вдоль граней облицовки с одной или нескольких сторон: планка, прижимная планка – заменить на: планка, профиль, зацеп, захват и др.
	Отклонено. Линейные детали – это длинные линейные детали (планка, прижимная планка). К линейным не относятся зацеп и захват. 

	38
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022
	3.11
	По нашему мнению, следует уточнить, для каких конкретных элементов НФС используют указанные крепёжные изделия.
- полагаем, что крепёжные изделия следует объединить в группы, а затем конкретизировать каждый крепёж.

	Отклонено.
Попытка структурировать используемые крепежные элементы с их назначением и областью применения в НФС реализована при разработке данного раздела. Относительно принадлежности и применимости в НФС.


	39
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	3.14
	Резьбовая шпилька: Деталь точечного крепления, соединяемая с элементом облицовкойи с помощью сварки, клеевого соединения в отверстии, закручивания в посадочное отверстие с внутренней резьбой.
	Принято.

	40
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	3.17
	Есть ссылка на рисунок В.7, но в документе он отсутствует
	Принято. Ссылка на рисунок исключена.

	41
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	3.21
	Требует корректировки – не профиль устанавливается в шов, а облицовка на профиль монтируется.
	Принято. Откорректировано. 

	42
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.26
	Полагаем, что между словами «основание ФНС» следует вставить слово под, так как основание под НФС не включено в конструктивный элемент НФС.
	Отклонено.
В определении термина указано, что это «часть конструкции стены» к которой закрепляется система.

	43
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	3.26
	Зачем в определении строительного основания присутствует слово «негорючих»? А если стена, напр., деревянная? На неё нельзя вентфасад повесить? Убрать слово «негорючих»

	Принято.

	44
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	3.27
	не нужен. Есть п.3.7 «облицовка»
	Принято.

	45
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	3.27
	Изложить в следующей редакции:   «3.27 строительное основание НФС: основная часть конструкции стены: наружная стена без нанесённой на её внешнюю сторону защитно- декоративной системы, выполненная из негорючих материалов таких как кирпич, бетон, железобетон, панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты, металлоконструкции или других сходных с ними материалов с механическими характеристиками, позволяющими крепить к ее внешней поверхности защитно-декоративную систему. 
Выполняется согласно проекту на строительство объекта с учетом нормативных требований по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и классу функциональной пожарной опасности зданий, сооружений.»

	Принято частично. 
Раскрытие термина «или других сходных с ними материалов с механическими характеристиками, позволяющими крепить» позволяет использовать (при необходимости), как основание для крепления каркаса НФС и сэндвич панели, и дерево.
Описание возможные вариаций оснований рассмотрено в разделе «требования к конструкциям под монтаж НФС (18.1)» в формате ограничений. То есть, все предлагаемые варианты пригодны для монтажа на них НФС.

	46
	Афанасьев С.Р.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	3.27
	Не учтена возможность использования в качестве строительного основания сэндвич панелей и стального каркаса
	Принято частично.
 Раскрытие термина «или других сходных с ними материалов с механическими характеристиками, позволяющими крепить» позволяет использовать (при необходимости), как основание для крепления каркаса НФС и сэндвич панели, и дерево.
Описание возможные вариаций оснований рассмотрено в разделе «требования к конструкциям под монтаж НФС (18.1)» в формате ограничений. То есть, все предлагаемые варианты пригодны для монтажа на них НФС.


	47
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	3.28
	Показатели не могут быть свойствами. Убрать слова «свойств и». Оставить «Совокупность параметров…»

	Принято.

	48
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.28
	Поскольку рассматриваемый документ касается НФС, то о материалах, используемых в системах НФС должна идти речь, а не обезличенных «строительных материалах».
	Отклонено.
Общее определение, включенное в СП НФС характеризует именно раскрытие понятий относительно НФС и ее элементов. Необходимость дополнения термина отсутствует.

	49
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	3.29
	Убрать из главы 3 «Термины и определения». Дать отдельным пунктом в гл.15 «Требования пожарной безопасности»

	Принято.

	50
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.29
	На наш взгляд, следует написать не «зоны повышенной пожарной опасности: участки фасада», а написать «зоны повышенной пожарной опасности НФС»
	Принято.

	51
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	3.30
	Как быть с положением данного СП, если, например пожароопасная зона на систему НВФ по имеющимся заключениям над окном распространяется на 0,65м? (например, для керамогранита)
	Отклонено.
Непонятно относительно каких заключений приведена информация о 0,65 м. Просим уточнить и предоставить для анализа заключения, на которые Вы ссылаетесь.

	52
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	3.31
	Считаем правильно написать «элемент конструкции НФС», а не «конструктивный элемент НФС»
	Принято.

	53
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	3.31
	Отсечка с перекрытием вент.зазора (полностью или частично) – «частично» это как? Крепится к «основанию» - каким образом если оно закрыто теплоизоляцией? 

Может выполняться так… – оба варианта нужно обеспечить, либо только один? Устанавливается… при соблюдении режима воздухообмена в воздушном зазоре… - каким образом, если весь вент.зазор перекрыт этой рассечкой?


	Принято частично.
Описание термина переработано. Исключена рассечка в отношении мембран. Отсечки частично перекрывающие вентзазор и предназначены для обеспечения режима воздухообмена. Ее размер, обеспеченность зазора (частичное перекрытие) должно быть решено в конкретном проектном решении на НФС, относительно проектируемого здания с учетом его архитектуры и других параметров.

	54
	Красношапка О.Е.
Директор ООО ПК «Сибалюкс»
Бланк В.А.
Директор по развитию  
ООО ПК «Сибалюкс»
19.07.2022

	3.32
	Включить: 3.32 Лист: плоский элемент облицовки из листовых материалов.

	Отклонено.
В пункте 3.7 приведен термин с его описанием: облицовка: Защитно-декоративный экран, состоящий из отдельных элементов (изделий и/или конструкций) и предназначенный для создания архитектурного облика зданий/сооружений, а также для защиты внутреннего пространства НФС от воздействия внешней среды. Под понятие «отдельных элементов» попадает в том числе понятие листовые материалы.


	55
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022


	Раздел 4
	Не рекомендуется указывать в тексте стандарта термины «заказчик», «в соответствии с существующим порядком». Определение термина «Заказчик», как и сам термин отсутствует в Разделе 3 «Термины и определения».
	Отклонено.
«Заказчик» является важным в цепочке НФС-готовый эксплуатируемым фасадом. Исключить во многих вопросах данный термин не представляется возможным. Просим уточнить предлагаемую замену.

	
	
	
	П.4.2 Пример технического задания на проектирование подразумевает описание объекта. Рекомендуется указать, что в Приложении А приведена форма или требования к составу технического задания на проектирование. Требуется глубокая переработка текста Приложения.
	Отклонено.
Приложения приведены как примеры для удобства использования. Разделы стандарта, а также приложения во многом были переработаны.

	
	
	
	П.4.4 Формулировка «Расчет должен быть произведен по всем участкам……» требует уточнения
	Принято. Откорректировано.

	
	
	
	П.4.6 Необходимо пояснить, что означает «…дополнительных внутренних напряжений».
	Принято. Откорректировано.

	
	
	
	П.4.10 Отсутствует основной критерий безопасности – механическая безопасность
	Принято. Откорректировано.

	
	
	
	П. 4.11 Формулировка «допускается использовать элементы НФС с меньшим сроком службы…» недопустима в нормативном документе

	Принято. Откорректировано.

	56
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	4.2
	При проектировании следует предусматривать устройства и механизмы для обслуживания и ремонта НФС, если без них доступ к элементам конструкций невозможен. Доступ к данным конструкциям должен быть предусмотрен в рамках ППР на фасады. Предлагаю из данного раздела пункт убрать.

	Принято частично
Отражено в п.18

	57
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	4.3
	Для реконструируемых зданий задание на проектирование дополнительно должно содержать акт обследования наружных стен здания, где указывается техническое состояние фасадов, данные о несущей способности стен и о величине отклонений отдельных участков стены в двух плоскостях. 
В подавляющем большинстве случаев такие акты никто не делает, мало того, насколько я знаю нет даже методики такого обследования для целей устройства НФС

	Принято частично.
Цель и содержание данных работ приведены в п. 18.1.2, детально – Приложение Г

	58
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	4.4
	Последний абзац требует расчета по ВСЕМ (!) участкам здания. А если они повторяющиеся? А если они менее нагружены? 
Предлагаю: «Расчет должен быть произведён по каждому участку здания с различными конструктивными решениями НФС. Расчёту подлежат участки с наиболее неблагоприятными сочетаниями конструктивных параметров и действующих нагрузок»

	Принято.
Раздел откорректирован

	59
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	4.4
	Зачем делать расчет по ВСЕМ участкам здания, если можно проверить только наиболее неблагоприятные? (например, если есть одинаковые расчетные схемы по фасаду в рядовой и угловой зоне? Ведь достаточно просчитать только угловую?)

	Принято.
Раздел откорректирован

	60
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	4.4
	Предлагаем после фразы «Несущие конструкции НФС для каждого конкретного здания» добавить слова: с учётом его местоположения. Предлагаем вместо «по всем участкам здания» записать «по всем участкам фасада здания».

	Принято, дополнено

	61
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	4.4
	Изложить пункт в следующей редакции:  
«Расчет по предельным состояниям НФС следует выполнять в соответствии с требованиями СП 16.13330, СП 64.13330, СП 128.13330, СП 260.1325800. Нагрузки и воздействия определяются в соответствии с требованиями СП 20.13330. 
Расчет должен быть произведен по участкам фасада, определяемым проектировщиком, исходя из действующих нагрузок и конструктивных особенностей различных участков НФС. Допускается использование сертифицированных расчетных программных комплексов для расчетов конструкций НФС». 
Необходимо дополнить пункт СП260.1325800 для расчета стальных элементов. Далее по тексту в п.5.2 указаны требования к назначению нагрузок, с подробностями.  Дополнить указанием возможности использования ПО для расчетов. 

	Отклонено.
Отражено в разделе 6,7

	62
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	4.5
	СП 267.1325800 не содержит требований для определения аэродинамических коэффициентов, отсылает к СП 20.13330. Исключить упоминание СП 267.1325800.

	Принято. Откорректировано.

	63
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	4.5
	Хотелось бы расширить понятие прямоугольности зданий (ведь есть в целом прямоугольное здание, но с местными выступами или Г-образное и т. д. Как быть с ними?)
	Отклонено.
Для расширения понятия нужно опираться на НИОКР, таких не проводилось.
Раздел доработан, но расширить понятие «прямоугольности» невозможно, Г, П – образные в плане здания в приложение В1.17 не входят, поэтому остаются или модельные испытания в аэродинамических трубах или расчетные программы.


	64
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022
	4.5.
	Для жилых зданий высотой более 75 м и для общественных зданий высотой более 50 м с поперечным сечением в плане, отличающимся от прямоугольного, следует рекомендуется проводить предварительное моделирование для определения аэродинамических коэффициентов на моделях, если требования СП 20.13330 отсутствуют.
	Принято.  Откорректировано.
Пункт  перенесен в раздел 5.2. 

	65
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	4.5
	Данный пункт исключить. СП20.13330 содержит исчерпывающие требования по правилам назначения аэродинамических коэффициентов.  Кроме того, в текущей редакции не освещены здания высотой ниже указанной. Также не конкретизировано какие аэродинамический коэффициенты. В соответствии с СП20.13330 данные коэффициенты определены только для отдельно стоящих прямоугольных в плане зданий, а для остальных случаев предполагается определять данные коэффициенты на основании результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах или с учетом опубликованных данных. 

	Принято. Откорректировано.

	66
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	4.6
	Узлы крепления НФС к несущим конструкциям здания должны обеспечивать компенсацию, необходимую при деформациях здания, а также при температурно-климатических воздействиях на фасадную систему, без возникновения в элементах крепления дополнительных внутренних напряжений. Данный пункт изложить в следующей редакции: "Проектируемые технические решения должны обеспечивать компенсацию температурных деформаций металлических элементов каркаса НФС" 
Узел крепления НФС к основанию - это узел крепления кронштейна к основанию. В данном узле как правило не предусматривается возможности для перемещений конструкции, т.к. в таком случае это была бы геометрически изменяемая расчетная схема, что недопустимо. 

	Принято. Откорректировано. Приведенные в предложении параметры и требования учитываются в проекте разрабатываемого СП в разных разделах относительно его формирования.

	67
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	4.7
	Требования по расчету и проектированию КФС в сейсмических районах, а также в районах с повышенной сейсмичностью (7,8 и 9 баллов) следует выполнять в соответствии с СП 14.13330 и требованиями настоящего СП.
Заменить на: "Определение сейсмических нагрузок и расчет конструкций НФС в сейсмоопасных районах с сейсмичностью площадок 7 и более баллов следует выполнять в соответствии с требованиями СП14.13330." 
КФС – некорректная аббревиатура. Требования по расчету установлены в СП14.13330. 

	Принято. Откорректировано.

	68
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	4.7.
	Требования по расчету и проектированию КФС… заменить на НФС
	Принято. Откорректировано. 

	69
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	4.7
	Требования по расчету и проектированию КНФС в сейсмических районах, а также в районах с повышенной сейсмичностью (7, 8 и 9 баллов) следует выполнять в соответствии с СП 14.13330 и требованиями настоящего СП.
	Принято. Откорректировано. 

	70
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	4.8
	Слово «производятся» заменить на «производят».

	Принято. Откорректировано.

	71
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	4.9
	добавить в этот пункт ссылку на ГОСТ 70071-2022.
	Отклонено. 
Данный п. не об этом
Требования коррозионной стойкости рассмотрены в самостоятельном разделе.

	72
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	4.9
	Оценку коррозионной стойкости элементов металлического каркаса НФС проводят в соответствии СП 28.13330. 
Данный пункт изложить в следующей редакции: Оценку коррозионной стойкости элементов металлического каркаса НФС проводят в соответствии СП 28.13330 и ГОСТ Р 70071, если требуемый срок службы рассматриваемой конструкции НФС не менее 50 лет. Подтверждение срока службы элементов металлического каркаса НФС может осуществляться на основании опытных данных, ускоренных или натуральных коррозионных испытаний.
Требуемый срок службы НФС может быть менее 50 лет согласно проектной документации. СП 28.13330 распространяется на конструкции сроком службы от 50 лет. Ряд требований СП 28.13330 являются неоправданными для конструкций с требуемым сроком службы меньше 50 лет. Например, пункты: 9.2.1‒9.2.7, 9.2.11, 9.3.1, 9.3.7, 9.3.13, 9.3.14 и другие. 
Отсутствует ГОСТ Р в пункте, что противоречит подходу, изложенному в стандарте в п.12. 

	Принято частично. 
Требования коррозионной стойкости рассмотрены в самостоятельном разделе.

	73
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	4.10
	Изложить в следующей редакции: «Основными эксплуатационно-техническими характеристиками НФС являются: 
- сейсмостойкость; 
- пожарная безопасность; 
- несущая способность; 
- коррозионная стойкость; 
- эксплуатационная безопасность.» 
Приведенное сопротивление теплопередаче является характеристикой стены здания, но не самой НФС. 

	Принято частично:
4.8	Основными эксплуатационно-техническими характеристиками НФС являются:
- приведенное сопротивление теплопередаче,
- сейсмостойкость;
- пожарная безопасность;
- устойчивость к нагрузкам;
- долговечность и коррозионная стойкость;
- эксплуатационная безопасность.

	74
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	4.10
	Предлагаем добавить слово «звукоизоляция».

	Отклонено. 
Отсутствуют требования, нормативные значения и методики оценки. Требование излишне

	75
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	4.11
	Предлагаем словосочетание «должна соответствовать расчётному сроку службы здания» заменить на: «должна быть не менее расчётного срока службы здания».

	Принято. Откорректировано.

	76
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	4.11
	Долговечность элементов и комплектующих НФС должна соответствовать расчетному сроку службы здания и сооружения по ГОСТ 27751. 
Допускается использовать элементы НФС с меньшим расчетным сроком службы при условии возможности их замены или подтверждения технического состояния НФС согласно ГОСТ 27751. Необходимые указания и технические решения должны быть внесены в проектную и рабочую документацию, а также в технический регламент по эксплуатации. 
Данный пункт изложить в следующей редакции: «Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций НФС с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с заказчиком.
Рекомендуемые сроки службы зданий сооружений приведены в таблице 1 ГОСТ 27751. Долговечность элементов и комплектующих НФС должна соответствовать расчетному сроку службы здания и сооружения по ГОСТ 27751, если иное не указано в проектной документации. Минимальные требуемый срок службы может быть равен межремонтному периоду, если проведение ремонтных работ предусмотрено в проектной документации. 
Конструкции НФС должны быть доступны для осмотров и, при необходимости, возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции должны быть защищены от коррозии на весь расчетный срок службы здания и сооружения по ГОСТ 27751. 
Необходимые указания по замене НФС должны быть внесены в проектную, рабочую документацию, а также в технический регламент по эксплуатации.» Требуемый срок службы НФС может быть менее 50–100 лет, требуемых ГОСТ 27751. для зданий и сооружений. 

	Принято частично. Раздел переработан.

	77
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 5
	П.5.2 Термины «тяжелые типы облицовки», «легкие типы облицовки» требуют уточнения. Рассматриваются требования только к металлическим элементам, что не соответствует названию раздела стандарта «Правила проектирования НФС».

	Отклонено.
Правила проектирования облицовочных материалов отражены в разделе 8

	
	
	
	П.5.3.5 Не вполне ясно, что означает формулировка «Расчетные положения должны учитывать все неблагоприятные ситуации…»

	Отклонено.
Расчетные положения должны учитывать неблагоприятные ситуации, которые заложены проектировщиком в отношении проектируемых решений относительно объекта строительства.

	
	
	
	П.5.4.3. Необходимо обобщить виды оборудования, которые не допускается закреплять к фасадным конструкциям.

	Отклонено. При проработке проектных решений можно закрепить любые виды оборудования

	
	
	
	П.5.4.5 Необходимо исключить, так как относится к принципиально другим видам конструкций

	Отклонено. 
В НФС используется кладка из кирпича. Положения разрабатываемого стандарта учитывают такие решения.


	78
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	Раздел 5
	Добавить пункт о необходимости проработки проектных решений устройства противопожарных коробов вокруг оконных проемов, исключающих влагонакопление в монтажных швах узлов примыканий к заполнению оконных проемов 

	Отклонено.
Разрабатываемый проект стандарта описывает правила и требования применения и проектирования НФС. Противопожарные короба являются необъемлемой частью НФС. Но правила проектирования узлов примыканий не входят в рассматриваемый стандарт.

	79
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.1.1
	Порядок проектирования НФС приведен в Приложении А. 
Порядок проектирования НФС приведен в Приложении Б. 
Опечатка. 

	Отклонено. 
В Приложении А приведен пример технического задания, а не порядок проектирования

	80
	Красношапка О.Е.
Директор ООО ПК «Сибалюкс»
Бланк В.А.
Директор по развитию  
ООО ПК «Сибалюкс»


	5.1.2
	Исключить: 
- планы всех этажей с обозначение облицовываемых поверхностей схем раскладки элементов облицовки
- теплотехнический расчёт для каждого объекта
- проект производства работ (инструкция по монтажу, схемы, технологические карты рабочих процессов и т.д.
- чертежи фасадов здания, включая фасадное остекление

	Отклонено
В проекте НФС планы и фасады даются справочно, для правильного понимания применения НФС и проектирования узлов примыканий.
Теплотехнический расчет выполняется с учетом теплотехнических неоднородностей


	81
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	5.1.2
	Указано: «- чертежи фасадов здания, включая фасадное остекление» Что под этим подразумевается? Что значит «фасадное»? На стадии проектирования НФС не всегда есть точная конструкция остекления, поэтому тут следует сделать пометку о схематичном расположении остекления 
«- теплотехнический расчёт для каждого объекта». Дополнить фразой «при необходимости»
«- проект производства работ (инструкция по монтажу, схемы, технологические карты рабочих процессов и т.д.)» Дополнить «разрабатывает организация, осуществляющая монтажные работы по устройству НФС»

	Принято. Пункт исключен.

	82
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	5.1.2
	На систему необходимо приложить ТС, сертификат и т. д. (можно конкретизировать что за сертификат и т. д.? Особенно в свете отмены ТС.)
	Принято. Пункт исключен

	83
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	5.1.2
	В целом состав проекта НФС всеобъемлющ, но в некоторых случаях слишком избыточен (например, не всегда даже есть возможность выполнить теплотехнический расчет или заказчику он не нужен, на простых зданиях нет необходимости отрисовывать планы и разрезы с системой НВФ — или они вообще отсутствуют у заказчика),  а в договоре в на проектирование все равно указывается — выполнить в соответствии с СП!

	Принято. Пункт исключен

	84
	Бланк В.А.
Директор по развитию 
ООО «Сибалюкс Ресурс»
04.07.2022
	5.1.2
	- планы всех этажей с обозначением облицовываемых поверхностей схем раскладки элементов облицовки; 
Зачем? Если здание типовое без различных уровней, то отдельных узлов более чем достаточно.

	Принято. Пункт исключен

	85
	Бланк В.А.
Директор по развитию 
ООО «Сибалюкс Ресурс»
04.07.2022
	5.1.2
	- теплотехнический расчёт для каждого объекта;
Да данный момент теплотехнический расчёт производит генпроектировщик. Почему данный расчёт стал частью НВФ?
	Принято. Пункт исключен

	86
	Бланк В.А.
Директор по развитию 
ООО «Сибалюкс Ресурс»
04.07.2022
	5.1.2
	- проект производства работ (инструкция по монтажу, схемы, технологические карты рабочих процессов и т.д.).
Данный пункт как обязательный считаю недопустим. Откуда мы можем знать технологические возможности подрядчика – сколько рабочей силы, какое оборудование, с лесов или люлек будет проходить монтаж и т.д.?

	Принято. Пункт исключен

	87
	Бланк В.А.
Директор по развитию 
ООО «Сибалюкс Ресурс»
04.07.2022
	5.1.2
	- чертежи фасадов здания, включая фасадное остекление 
Наверняка, как и у нас, у компаний, занимающихся проектированием НВФ нет специалистов, которые способны проектировать остекление.
	Принято. Пункт исключен

	88
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	5.2
	- первый абзац – убрать слово «металлических»
- последние 3 абзаца. Не ясно обоснование допущений: почему лишь 60% ветровой при учете гололедной, почему не учитывается гололедная в угловых зонах?

	Принято. Откорректировано.

	89
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	5.2
	Рекомендуется дополнить 3 абзац уточнением, что пиковые ветровые нагрузки на конструкции фасадные навесные вентилируемые следует назначать с учетом примечания к п. 11.2, т.е. необходимо проводить расчет собственных частот колебаний системы «элементы ограждения - их несущие конструкции - элементы их крепления». Данное требование является обязательным согласно СП 20.13330 (в т.ч. согласно ПП 914 от 30.05.2022), однако не всегда учитывается проектировщиками в расчетах.
	Отклонено.
Расчеты несущей способности навесных фасадных систем, с учетом всех необходимых учитываемых воздействий отражены в разделах разрабатываемого стандарта. При этом практика расчета НФС с учетом основных нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании каркасов и элементов облицовки применяется постоянно, в том числе отражена в СТО 22594804-002-2021 «Навесные фасадные системы. Металлические конструкции каркасов и облицовок. Правила проектирования и расчета». (Фасадный Союз) который действует и в настоящий момент.


	90
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.2
	Название раздела изложить в следующей редакции: 
«Основные требования к назначению нагрузок» 
	Отклонить.
В разделе отсутствуют требования.

	91
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	5.2
	1. Абзац первый: следует пояснить, что является «относительно малой нагрузкой от собственного веса профилей, которую можно не учитывать в расчётах. Слово «определяются» следует заменить по всему тексту на «определяют». 2. Требуют пояснения употребляемые словосочетания: «рядовых участков фасада», «лёгких типов облицовки».

	1. Принято.  Собственный вес направляющей можно не учитывать, если вызванные им напряжения не превышают 2% от расчетного сопротивления материала. Пояснения загромождают текст, проще убрать предложение.

2. Рядовые участки фасада обозначены буквой «В», а угловые - буквой «А» на рисунке приложения В.1.17 СП20.133330.

Упоминание о типах облицовки удалено.


	92
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	5.2
	Как и ЗАЧЕМ учитывать в расчетах массу утеплителя?! Он что не закрепляется к стене тарельчатыми дюбелями? Как разделить облицовки на легкие и тяжелые, если в п.8.1.4 появляются среднетяжелые облицовки?
	Принято.
Вес утеплителя в расчете не учитывается. Упоминание о типах облицовки удалено.

	93
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	5.2
	Основные эксплуатационные нагрузки. Для легких типов облицовки расчет ветровой нагрузки производят для летнего времени года. Для угловых участков фасада гололедную нагрузку не рассчитывают.
На основании чего эти фразы? Не согласен с этими утверждениями, предлагаю убрать, и рассматривать полноценный вариант расчёта.

	Принято.
Раздел доработан. По разделу 5.2. вопрос об учете гололедной нагрузки для НФС в последнем изменении к СП20.133330 трактуется однозначно.
Все содержавшиеся в разделе фразы отражали
подход к вопросу специалистов ЦНИИПСК им. Мельникова.


	94
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	5.2 

	Изложить в редакции: «К основным нагрузкам, которые следует учитывать при проектировании металлических каркасов и элементов облицовки навесных фасадных систем относят: 
- постоянные нагрузки от собственной массы облицовочных элементов, профилей каркаса, утеплителя, значения которых принимают по техническим условиям или паспортным данным предприятий-изготовителей; нагрузку от собственной массы профилей и кронштейнов в случаях, когда она относительно мала допускается не учитывать»

	Принято частично.
Часть предложения «…нагрузку от собственной массы профилей в случаях, когда она относительно мала допускается не учитывать» удалена.

	95
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022
	5.2.
	-   временные гололедные нагрузки, рассчитывают по СП 20.13330 для рядовых участков фасада зданий, начиная с высоты над поверхностью земли, равной 5м - По СП 20.13330 гололёдная нагрузка рассчитывается при высоте более 100 м;
- для угловых участков фасада гололедную нагрузку не рассчитывают – Почему не считаем для других зон? Указать нормативный документ, в котором указано, что «Для угловых участков фасада гололедную нагрузку не рассчитывают». Или просим удалить данный пункт.

	Принято частично. Раздел доработан.

	96
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.2
	Основные эксплуатационные нагрузки. Для легких типов облицовки расчет ветровой нагрузки производят для летнего времени года. Для угловых участков фасада гололедную нагрузку не рассчитывают.
Пункт не имеет никакой обоснованности. При больших вылетах кронштейна даже на легких облицовках создается очень большая нагрузка от веса и льда, поэтому нужно вести расчеты для всех типов облицовок и зон для летнего и зимнего времен года.

	Принято, раздел доработан. 
Упоминание о типах облицовки удалено.

	97
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	5.3.
	«Требования по обеспечению надежности, механической безопасности и долговечности конструкций» П.5.3.2 элементы списка 3-5
Удалить элементы списка 3.4.5. Разработчики стандарта не указывают на основе каких нормативных документов можно провести расчеты, учитывающий указанные факторы: 
-изменение коррозионных потерь для расчетных сечений;
-снижение расчетного сопротивления – для углеродистых сталей – согласно действующего СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2, № 3) оно не учитывается.

	Принято частично, раздел доработан.

	98
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	5.3.1
	убрать слово «металлических»
	Принято. Откорректировано.

	99
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	5.3.1
	Нигде кроме п. 5.3.1 не употребляется термин живучесть конструкции фасадной навесной вентилируемой. Следует уточнить, что понимается под живучестью конструкций фасадной навесной вентилируемой. В последующих пунктах документа указать как ее рассчитывать. Либо надо удалить это слово из пункта 5.3.1.

	Принято .Откорректировано.

	100
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.3.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции:  
Конструкции каркасов навесных фасадных систем должны обладать требуемой несущей способностью и живучестью при расчетных сочетаниях нагрузок и воздействий. Расчетные сочетания нагрузок определяются по СП20.13330.2020.  Заменить на "расчетных", так как "возможность" можно обосновать любую. 

	Принято .Откорректировано.

	101
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
21.07.2022

	5.3.1

	Конструкции каркасов навесных фасадных систем и металлических облицовок – (Дополнить - металлокомпозитными, либо заменить на «облицовочных материалов») должны обладать требуемой несущей способностью и живучестью при возможных неблагоприятных сочетаниях расчетных нагрузок и воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы сооружения или конструкции. 

Данный СП посвящен только металлическим облицовкам? В п. 5.4.6 говорится о креплении цементных и керамогранитных плит, в п. 17.2.4 упоминается об уходе за керамическими плитами.

	Принято .Откорректировано.

	102
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.3.1
	Конструкции каркасов навесных фасадных систем и металлических облицовок должны обладать требуемой несущей способностью и живучестью при возможных неблагоприятных сочетаниях расчетных нагрузок и воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы сооружения или конструкции. Живучесть – какое определение у этого слова?

	Принято. Откорректировано.
Живучесть: Свойство объекта, состоящее в его способности противостоять развитию критических отказов из-за дефектов и повреждений при установленной системе технического обслуживания и ремонта, или сохранять ограниченную работоспособность при воздействиях, не предусмотренных условиями эксплуатации, или сохранять ограниченную работоспособность при наличии дефектов или повреждений определенного вида, а также при отказе некоторых компонентов.


	103
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	5.3.2
	С абзаца 3. Совершенно не понятно, КАК проектировщик может учесть все эти требования. Нет указаний на методики, позволяющие учесть эти факторы.

	Принято частично, раздел доработан.

	104
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.3.2
	- изменения климатических (снеговых, ветровых, температурных, гололедных) и сейсмических нагрузок за срок службы сооружения;
- изменение расчетных сечений элементов каркаса с учетом коррозионных потерь;
- снижение расчетного сопротивления стали и алюминиевых сплавов по пределу текучести и изменению механических характеристик материала за срок службы сооружения;
Очень плохие пункты, влияющие на увеличение металлоемкости. Для чего они нужны и как оценивать эти изменения? Методики нет!
	Принято частично, раздел доработан.

	105
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	5.3.2
	Есть ли утвержденная методика как все эти требования учитывать?
	Принято частично, раздел доработан.

	106
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.3.2
	Расчетные ситуации, заложенные в проект, должны учитывать: 
- все виды нагрузок и воздействий в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями каркасов; 
- климатические нагрузки и воздействия; 
- изменения климатических (снеговых, ветровых, температурных, гололедных) и сейсмических нагрузок за срок службы сооружения; 
- изменение расчетных сечений элементов каркаса с учетом коррозионных потерь; 
- снижение расчетного сопротивления стали и алюминиевых сплавов по пределу текучести и изменению механических характеристик материала за срок службы сооружения; 
- скорость коррозии в зависимости от формы сечения элемента и места его расположения (в открытой атмосфере, отапливаемом здании и др.), а также от вида агрессивных сред; 
- усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций каркасов и стен, и отклонениями геометрических параметров; 
- воздействия опасных природных процессов и явлений, а также техногенные воздействия. 

Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Расчетные ситуации, заложенные в проект, должны учитывать: 
- Нагрузки и воздействия по СП20.13330.2020 в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями каркасов; 
- сейсмические нагрузки, при необходимости. 
Изменения нагрузок во времени нигде не нормируются, учет ведется по расчетным значениям указанных нагрузок, которые определяются по СП20.13330.  Не существует стандартизированных методик определения изменения площади сечения, изменения расчетных характеристик металлов. А также нет результатов научно-исследовательских работ, которые бы обосновали это требование. 

	Принято частично, раздел доработан.

	107
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	5.3.4
	Не ясно как учитывать этот эффект. Где ссылка на методику?

	Принято .Откорректировано.

	108
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022


	5.3.4
	Следует дать уточнения как (за счет применения каких конкретных мероприятий) следует учитывать «отрицательный эффект влияния на конструкции условий агрессивной среды (попеременное замораживание и оттаивание, наличие реагентов, воздействие морской воды и выбросов промышленных производств и т.д.)». В противном случае пункт не имеет конкретики и мало информативен.
	Принято .Откорректировано.

	109
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	5.3.5
	Следует дать уточнение, что понимается под «несущей системой» - это система «фасадная конструкция-несущее основание» или же только каркас фасадной конструкции. Необходимо дать уточнение о необходимости расчета системы фасадных конструкций с учетом деформаций их несущего основания в процессе строительства (стадийность, ползучесть бетона и пр.)

	Принято. Уточнение внесено. 
В отношении необходимости расчета с учетом деформаций несущего основания в процессе строительства решения будет принимать проектировщик объекта с учетом обязательных действующих норм.

	110
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.3.5
	Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям несущей системы в целом, а также ее конструктивных элементов и соединений. При необходимости, расчеты выполняются на основании данных экспериментальных исследований. Расчетные положения должны учитывать все неблагоприятные ситуации, которые могут произойти во время строительства и эксплуатации. Конструктивные решения, для которых не существует надежных методов расчета, необходимо оценивать после экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях. 

Содержание пункта изложить в следующей редакции: Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям несущей системы в целом, а также ее конструктивных элементов и узлов соединений. Допускается производить расчет на несущую способность конструктивных решений на основании данных, полученных по результатам экспериментальных исследований. 

Дважды указано про возможность исследований. Учет в расчете ведется для определенных расчетных нагрузок, а не для всех неблагоприятных ситуаций. Проектировщик отвечает за выбор расчетных ситуаций. 

	Отклонено. Вся необходимая информация о методологии подхода изложена в разделе. Дважды повторенная возможность исследований не призывает проводить исследования по два раза в отношении одного и того же.

	111
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022
	5.4.1
	При проектировании НФС во избежание прогрессирующего обрушения следует разбивать фасад швами на отдельные блоки площадью не более 
60 м2 - Указать нормативный документ, в котором указано, что НФС во избежание прогрессирующего обрушения следует разбивать фасад швами на отдельные блоки площадью не более 60 м2.
	Принято.
Содержание пункта изменено на: «При проектировании НФС, во избежание прогрессирующего обрушения, каркасы, образующие плоские конструкции из вертикальных и горизонтальных направляющих (крепежных планок) следует разбивать деформационными швами на отдельные блоки площадью, определяемую по результатам расчета в соответствии с требованиями СП 385.1325800.» 

	112
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	5.4.1
	Предыдущее замечание учтено частично. Первичное замечание: «Площадь блока в 60 м2. ОЧЕНЬ мала. Это повлечет за собой нарушение архитектуры фасадов и очень серьезное удорожание системы НВФ». Внесли уточнение, которое апеллирует к СП. НО! Фасадчики не проектируют АР и АС, ориентироваться по указанному СП долго и сложно. Необходимо указать конкретный пункт СП для расчета.

	Принято. Откорректировано. Содержание пункта изменено.

	113
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.4.1
	При проектировании НФС во избежание прогрессирующего обрушения следует разбивать фасад швами на отдельные блоки площадью определяемую по результатам расчета в соответствии с требованиями СП 385.1325800. В СП 385.1325800 не указаны явные требования для навесных фасадов. Предлагаю прописать в данном СП приблизительно так как сейчас это пишут в ТС

	Принято. Откорректировано. Содержание пункта изменено.

	114
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.4.1
	При проектировании НФС во избежание прогрессирующего обрушения следует разбивать фасад швами на отдельные блоки площадью не более 60 м2. Рекомендуется совмещать эти швы с температурными швами, а также с архитектурным оформлением фасада в виде пилонов, карнизов, балконов и т.п. 
Дополнить пункт конкретным определением шва, блока и графическим материалом. В текущей редакции не ясно, что является швом, как ведется разбивка и т.д. Для наглядности предлагается дополнить графикой. 

	Отклонено. 
Конкретные определения шва и другие проектные требования необходимо разрабатывать в процессе проектирования объекта строительства.

	115
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	5.4.2

	При формировании деформационных швов между смежными вертикальными и горизонтальными линейными элементами каркаса следует предусматривать температурные зазоры. Размер зазора определяется расчётом, при отсутствии расчёта зазор определяется в соответствии с данными таблицы 14.1 5.1.

	Принято. Откорректировано. 
Все номера таблиц, формул и разделов 
изменены.

	116
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.4.4
	Для удобства монтажа НФС с креплением кронштейнов в плиты перекрытий рекомендуется располагать стыковые узлы вертикальных направляющих выше рабочей поверхности плиты перекрытия» - Данное требование не выполнить на некоторых фасадных системах, например, межэтажная с КНС27 и профилем ПО так как стык профилей находится в зоне плиты перекрытия, предлагаем исключить этот пункт. 

Это зависит от конструтива фасадной системы. Если это удобно и выполнимо, то почему не следует этого делать? С точки зрения несущей способности никакой разницы нет.

	Отклонено. 
Это не требование, а рекомендация. Тем более в замечании указано «межэтажная с КНС27 и профилем ПО». Не совсем понятно, что это за наименования. Необходимо предоставлять конкретные материалы, на которые вы ссылаетесь.

	117
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022
	5.4.5
	Дана ссылка на СП 64. Имеется в виду деревянная подконструкция? Не указан ГОСТ Р 58883-2020 и далее – не существует понятия «облицовочный кирпич». См. ГОСТ 530-2012 – кирпич «лицевой». Очевидно, в швах размещают арматурные сетки, а не каркасы

	Принято.
Из раздела 5.4 «Особые конструктивные требования» удалены пункты, относящиеся к облицовке (5.4.5; 5.4.6).


	118
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.4.5
	При использовании в облицовке НФС кладки из облицовочного кирпича следует высоту кладки назначать исходя из её прочности, но не выше 12000мм. Кладку следует укреплять стальными арматурными каркасами в каждом 4-6 швах, в зависимости от интенсивности ветровой нагрузки. Швы, усиленные арматурными каркасами, должны быть соединены с несущей стеной здания гибкими горизонтальными связями.

Может быть стоит сослаться на СП 327? Там все требования прописаны довольно четко.

	Принято.
Из раздела 5.4 «Особые конструктивные требования» удалены пункты, относящиеся к облицовке (5.4.5; 5.4.6).


	119
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.4.5
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
При использовании в облицовке НФС кладки из облицовочного кирпича следует высоту кладки назначать исходя из её прочности, но не выше 12000мм. Кладку следует укреплять стальными арматурными каркасами, либо арматурными сетками в каждом 4 – 6 швах, в зависимости от интенсивности ветровой нагрузки. 

Частота установки каркасов и сеток может быть иной, при условии расчетного обоснования и результатов экспериментальных исследований, выполненных по существующим методикам. Арматурные каркасы и сетки, должны быть соединены с несущей стеной здания гибкими горизонтальными связями. Допускается крепление арматурного каркаса и сеток специальными крепежными элементами к элементам каркаса НФС. 

В текущей редакции присутствует необоснованное ограничение конструктива. Существуют решения без использования гибких связей, прошедшие процедуру оценки пригодности, механические испытания и испытаний сейсмостойкости до 9 баллов. 

	Принято.
Пункт удален из раздела, как не имеющий отношения к металлическим конструкциям каркаса НФС

	120
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	5.4.5
	Чем обоснована высота кирпичной кладки в 12000мм?
	Принято.
Пункт удален из раздела, как не имеющий отношения к металлическим конструкциям каркаса НФС.


	121
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	5.4.6
	Указано «закалённое стекло», а согласно п.1.2, данное СП не распространяется на фасадные конструкции с заполнением из стекла.

	Принято частично.
Из раздела 5.4 «Особые конструктивные требования» удалены пункты, относящиеся к облицовке (5.4.5; 5.4.6). Рассмотреть возможность его переноса в раздел «Облицовка».


	122
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.4.6
	«Крепления крупноразмерных плит облицовки в виде волокнисто-цементных плит, большеразмерных керамогранитных плит, закалённого стекла и т.п. должны допускать температурные перемещения относительно элементов каркаса НФС» - А если элемент крепления (являющийся частью НФС является подвижным относительно каркаса НФС) а облицовка жестко закреплена к элементу крепления облицовки, то данное требование в том виде как оно есть избыточное, так как внутри конструкции НФС происходит компенсация деформаций. Предлагаю переформулировать этот пункт.

	Принято.
Из раздела 5.4 «Особые конструктивные требования» удалены пункты, относящиеся к облицовке (5.4.5; 5.4.6).

	123
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	5.4.7
	Не ясно что такое «кронштейн с дифференцированным назначением». Видимо это кронштейн, совмещающий функции опорного и ветрового? Тогда так и писать.

	Принято. Откорректировано.

	124
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.4.7
	«При проектировании типа крепления вертикальной направляющей к кронштейнам с дифференцированным назначением следует размещать несущие кронштейны в верхней части вертикальных направляющих, чтобы собственный вес конструкции с облицовкой и возможный гололёд создавали в сечениях направляющей растягивающие напряжения» - 
Чем обусловлено требование размещение несущих кронштейнов в верхней части? В межоконных пространствах, где плита перекрытия стоит по центру этого промежутка, несущий кронштейн ставят именно в плиту перекрытия и не в самой верхней части. Этот пункт говорит о том, что мы уже не сможем размещать несущую-опорную систему, например, между окнами, где несущий кронштейн внизу, а опорные наверху

	Принято. Откорректировано.
Слово «следует» заменено на «рекомендуется».

	125
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
19.07.2022
	5.4.7
	При проектировании типа крепления вертикальной направляющей к кронштейнам с дифференцированным назначением следует размещать несущие кронштейны в верхней части вертикальных направляющих, чтобы собственный вес конструкции с облицовкой и возможный гололёд создавали в сечениях направляющей растягивающие напряжения. Предлагаю сделать это в форме рекомендации («рекомендуется размещать несущие…), так как может быть такая ситуация, что невозможно будет несущие кронштейны разместить в верхней части из-за особенностей архитектуры.
	Принято. Откорректировано.
Слово «следует» заменено на «рекомендуется».

	126
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	5.4.8
	Опечатка – «от сжимающей и изгибающей нагрузок»

	Принято .Откорректировано.

	127
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	5.4.8
	Почему только подпорки и подкосы? А раскосы, что нельзя? И почему именно 300мм? Для L-образного кронштейна алюминиевого без ребер жесткости, L-образного стального и стального коробчатого условия неравноценны!

	Принято. Теперь этот пункт носит рекомендательный характер.

	128
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	5.4.8
	При использовании в НФС кронштейнов с вылетом консоли более 300 мм 500 мм (с учётом удлинителя).
	Принято. Теперь этот пункт носит рекомендательный характер.

	129
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.4.8
	При использовании в НФС кронштейнов с вылетом консоли более 300 мм 
(с учётом удлинителя) следует проводить расчёт на общую устойчивость консоли от сжимающей и изгибаемой нагрузок и, при необходимости, рассматривать возможность усиления консоли кронштейна, в том числе с помощью подкосов в плоскости консоли или распорок в сжатой зоне из плоскости кронштейна.  Опять же, лучше написать «рекомендуется проводить расчёт на общую устойчивость…», так как далеко не в каждом случае такой расчёт имеет смысл (выносом 300 мм никого не удивить, и кронштейн работает вполне понятно). Либо сделать данный расчёт обязательным для консолей 450-500 мм. И предлагаю дать ссылку на пункт в данном СП, описывающий подобный расчет.

	Принято. Теперь этот пункт носит рекомендательный характер.

	130
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	5.4.8
	При использовании в НФС кронштейнов с вылетом консоли более 300 мм (с учётом удлинителя) следует проводить расчёт на общую устойчивость консоли от сжимающей и изгибаемой нагрузок и, при необходимости, рассматривать возможность усиления консоли кронштейна, в том числе с помощью подкосов в плоскости консоли или распорок в сжатой зоне из плоскости кронштейна.
Опять же, лучше написать «рекомендуется проводить расчёт на общую устойчивость…», так как далеко не в каждом случае такой расчёт имеет смысл (выносом 300 мм никого не удивить, и кронштейн работает вполне понятно). Либо сделать данный расчёт обязательным для консолей 450-500 мм.

	Принято. Теперь этот пункт носит рекомендательный характер.

	131
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	5.4.8
	Изложить пункт в следующей редакции: "При использовании в НФС кронштейнов с вылетом консоли более 300 мм необходимо производить расчет кронштейнов на устойчивость от осевой нагрузки, и расчет на боковую нагрузку, действующую на кронштейн в плоскости облицовки". 
Конструктивные меры предусматривает проектировщик, исходя из конкретных расчетных ситуаций. 

	Отклонено.
Указанные конструктивные меры не относятся к обязательным, а приведены как рекомендации для проектировщика.

	132
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	5.5
	- постоянные нагрузки от собственного веса облицовочных элементов, профилей каркаса, утеплителя, значения которых принимают по техническим условиям или паспортным данным предприятий-изготовителей; нагрузку от собственного веса профилей в случаях, когда она относительно мала допускается не учитывать;
Как определяется такая относительная малость нагрузки от веса профилей?

	Принято частично.
Собственный вес направляющей можно не учитывать при расчете, если вызванные им напряжения не превышают 2% от расчетного сопротивления материала. Предложение удалено, поскольку если вес учитывать вреда не будет.

	133
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 6, 7
	Требуется уточнить область применения.
	Отклонено.
Замечание не понятно. Уточнить область применения чего? Все разделы переработаны. 

	134
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	6.1.1, 6.1.2
	Упущены кронштейны гнутые из листа, а также выполняемые из стального проката (двутавр, швеллер, труба и т.д.)

	Отклонено. 
Указанные кронштейны являются производными вариациями других кронштейнов. 

	135
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	6.1.1

	Изложить в следующей редакции: 6.1.1 Материалы элементов каркаса конструкций должны соответствовать следующим требованиям: для стали по ГОСТ 27772, СП 260.1325800. Для стальных, сварных или штампованных кронштейнов фасадных систем, устанавливаемых с шагом, равным высоте этажа (установка кронштейнов в межэтажные перекрытия зданий) должен использоваться толстолистовой прокат по ГОСТ 27772 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сталям класса от С245-1 до С345-1; или стали 345-4 по ГОСТ 19281; или Ст3 пс5-св по ГОСТ 535 для сортового и фасонного проката; или толстолистовая углеродистая сталь по ГОСТ 14637; или коррозионно-стойкая сталь по ГОСТ 5632

	Отклонено. Ссылки по коррозионностойким сталям даны в п.6.1.8 и 6.1.9.

	136
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	6.1.1
	Всё так же оставили повышенную точность прокатки по ГОСТ 14918 так же на повышенную точность А прокатки ссылается п. 6.1.2

	Принято.
Во второй абзац внесены изменения: «Допускается использование тонколистового проката по ГОСТ 14918 повышенной или нормальной точности проката…».

	137
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	6.1.1
	Материалы элементов каркаса конструкций должны соответствовать следующим требованиям: для стали по ГОСТ 27772, СП 260.1325800. Для стальных, сварных или штампованных кронштейнов фасадных систем, устанавливаемых с шагом, равным высоте этажа (установка кронштейнов в межэтажные перекрытия зданий) должен использоваться толстолистовой прокат по ГОСТ 27772 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сталям класса от С245-1 до С345-1; или стали 345-4 по ГОСТ 19281; или Ст3 пс5-св по ГОСТ 535 для сортового и фасонного проката; или толстолистовая углеродистая сталь по ГОСТ 14637. Допускается использование тонколистового проката по ГОСТ 14918 повышенной точности проката по толщине и ширине, нормальной плоскостности с обрезной кромкой и цинковым покрытием, с дополнительным защитным лакокрасочным покрытием, в соответствии с требованиями по коррозионной стойкости
Чем обусловленная повышенная точность А, рулоны такой стали делаются шириной <=1000 мм, считаю точность А заменить на Б, ознакомится с предельными отклонениями можно в таблице 2 ГОСТ 19904, пределы отклонений по точности между группами не значительная, но исходя из производства А и Б существенная разница, это что касается толщины, а точность по ширине рулона зачем учитывать? Рулон разрезается на штрипсы, рулон имеет обрезной край, который уходит в отход.

	Принято.
Заменено на: «…по ГОСТ 14918 повышенной или нормальной точности проката …»

	138
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022
	6.1.1
	- Для стальных, сварных или штампованных кронштейнов фасадных систем, устанавливаемых с шагом, равным высоте этажа (установка кронштейнов в межэтажные перекрытия зданий) должен использоваться толстолистовой прокат по ГОСТ 27772 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сталям класса от С245-1 до С345-1; или стали 345-4 по ГОСТ19281; или Ст3 пс5-св по ГОСТ 535 для сортового и фасонного проката; или толстолистовая углеродистая сталь по ГОСТ 14637.
- Допускается использование тонколистового проката по ГОСТ 14918 повышенной точности проката по толщине и ширине, нормальной плоскостности с обрезной кромкой и цинковым покрытием, с дополнительным защитным лакокрасочным покрытием, в соответствии с требованиями по коррозионной стойкости.
- Первый и второй абзац соединить: «Для стальных, сварных или штампованных кронштейнов фасадных систем, устанавливаемых с шагом, равным высоте этажа (установка кронштейнов в межэтажные перекрытия зданий) должен использоваться толстолистовой прокат по ГОСТ 27772 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сталям класса от С245-1 до С345-1; или стали 345-4 по ГОСТ19281; или Ст3 пс5-св по ГОСТ 535 для сортового и фасонного проката; или толстолистовая углеродистая сталь по ГОСТ 14637 или тонколистового проката по ГОСТ 14918 повышенной точности проката по толщине и ширине, нормальной плоскостности с обрезной кромкой и цинковым покрытием, с дополнительным защитным лакокрасочным покрытием, в соответствии с требованиями по коррозионной стойкости.»

	Отклонено. 
Предлагаемое изменение не принципиально.
Во второй абзац внесены изменения: «Допускается использование тонколистового проката по ГОСТ 14918 повышенной или нормальной точности проката…».

	139
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	6.1.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Противопожарные короба обрамления оконных проемов, экраны противопожарной отсечки должны быть выполнены из коррозионностойкой стали или из тонколистовой оцинкованной стали с защитным покрытием, в соответствии с требованиями коррозионной стойкости объекта строительства. В условиях слабо или среднеагрессивного воздействия среды, необходимо дополнительное покрытие полиэфирными порошковыми красками горячего отверждения, или применение горячеоцинкованного листа с полимерным покрытием в соответствии с требованиями СП 28.13330 и ГОСТ Р 34180. Необходимо дополнить пункт про короба указанием мер по защите от коррозии в различных средах. 

	Отклонено. 
Отражено в разделе 14.


	140
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	6.1.2

	Добавить марку стали 02.
	Отклонено. 
Все применяемые стали отражены по тексту стандарта и в приложениях. 

	141

	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	6.1.2
	Добавить марку стали 02
	Отклонено. 
Все применяемые стали отражены по тексту стандарта и в приложениях.

	142
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	6.1.2
	Для стальных, сварных или штампованных кронштейнов фасадных систем, устанавливаемых в ограждающие конструкции зданий, может использоваться прокат из листовой, холоднокатаной, углеродистой оцинкованной стали, марок стали 220, 250, 280, 320, 350, 390, 420 и 450, предназначенных для изготовления профилированных изделий, повышенной точности А, по ГОСТ 14918 - Что такое повышенная точность А в этом пункте? И какое отношение оно имеет к ГОСТ 14918? В госте нет понятие повышенной точности А. Предлагаю пункт исключить.

	Принято частично. 
См. п.4.3 и Табл.2 ГОСТ 14918-2020. Заменено на: «…повышенной или нормальной точности по ГОСТ 14918».

	143
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	6.1.2
6.1.3
	Удалить сварные кронштейны из пункта, т.к. изделия из оцинкованной стали с непрерывных линий не могут быть сварены. С учетом увеличения нагрузок на элементы подсистемы предлагаю исключить сталь класса 220 как материал для стальных и штампованных кронштейнов.
Новая редакция п6.1.2 Изменить п. 6.1.3. соответственно:

Для стальных штампованных кронштейнов фасадных систем, устанавливаемых в ограждающие конструкции зданий, может использоваться прокат из листовой, холоднокатаной, углеродистой оцинкованной стали, марок стали 250, 280, 320, 350, 390, 420 и 450, предназначенных для изготовления профилированных изделий, повышенной точности А, по ГОСТ 14918.

	Принято частично. 
Слово «сварных» удалено из предложения. Считаем, что нельзя исключать сталь класса 220, прочность кронштейна, при необходимости, может быть повышена установкой шайб под анкер.

	144
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4

	Просим уточнить откуда взяты требования к стали.
	Отклонено.
Указано в Приложение Е разрабатываемого стандарта.

	145
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	6.1.3
	Механические характеристики холоднокатаной, листовой, углеродистой, оцинкованной стали по ГОСТ 14918 приведены в таблице 2.
[image: ]
Для чего эта таблица? ВСЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСАНЫ В ГОСТах, если изменится очередной раз ГОСТ будем менять СП? Предложение оставить только ссылку на ГОСТ.
	Принято частично. 
На этой стадии работы над СП все таблицы с механическими характеристиками из основного текста перенесены в приложения.

	146
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	6.1.4
	Стальные холодногнутые оцинкованные профили следует изготавливать из листового проката холоднокатаной углеродистой стали, оцинкованной в агрегатах непрерывного цинкования по ГОСТ 14918 толщиной от 0,5 до 4 мм, повышенной точности проката по толщине и по ширине – противоречит ГОСТ 58154 а именно п. 5.2.2 При применении стального проката минимальная толщина кронштейнов 1,2 мм, направляющие - толщиной не менее 0,9 мм. В нашем действующем ТС тоже указано, что мин толщина для шляпников и Z-образок 1,2 мм, для Г-образки 0,9 мм.

	Отклонено.
В стандарте указаны рекомендованные значения и характеристики элементов каркаса НФС. Все остальные показатели и характеристики выбирает проектировщик при проектировании конкретной НФС.

	147
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	6.1.4
	В настоящий момент горячеоцинкованная сталь непрерывного цинкования выпускается с максимальной толщиной 3 мм. Оцинкованные профили толщиной менее 0.9 мм не могут быть несущими.  
Необходимо изложить 1-й абзац п.6.1.3 в следующей редакции: Стальные холодногнутые оцинкованные профили следует изготавливать из листового проката холоднокатаной углеродистой стали, оцинкованной в агрегатах непрерывного цинкования по ГОСТ 14918 толщиной от 0,9 до 3 мм, повышенной точности проката по толщине и по ширине, нормальной плоскостности с обрезной кромкой, с защитным покрытием, в соответствии с требованиями коррозионной стойкости объекта строительства

	Отклонено. 
По ГОСТ14918-2020 оцинкованный прокат изготавливается толщиной от 0,22 до 4,5мм (см. п.5.1).
Крепежные планки для крепления облицовочной плитки изготавливают толщиной от 0,5мм. В системе типа «Марморок» направляющие имеют толщину 0,7мм.

	148
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	6.1.4
	Стальные холодногнутые оцинкованные профили следует изготавливать из листового проката холоднокатаной углеродистой стали, оцинкованной в агрегатах непрерывного цинкования по ГОСТ 14918 толщиной от 0,5 до 4 мм, повышенной точности проката по толщине и по ширине, нормальной плоскостности с обрезной кромкой, с защитным покрытием, в соответствии с требованиями коррозионной стойкости объекта строительства.
Зачем повышенная точность?

	Принято. 
Заменено на: «…повышенной или нормальной точности по ГОСТ 14918…» 

	149
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	6.1.4
	Стальные холодногнутые оцинкованные профили следует изготавливать из листового проката холоднокатаной углеродистой стали, оцинкованной в агрегатах непрерывного цинкования по ГОСТ 14918 толщиной от 0,5 до 4 мм, повышенной точности проката по толщине и по ширине – противоречит 
ГОСТ 58154, а именно п.5.2.2. 

При применении стального проката минимальная толщина кронштейнов 1,2 мм, направляющие – толщиной не менее 0,9 мм. В нашем действующем ТС тоже указано, что мин толщина для шляпников и Z-образок 1,2 мм, для Г-образных 0,9 мм. 

В СП не указан класс цинкования, а в ГОСТ 58154 в зависимости от класса цинкования указана и толщина защитного полимерного покрытия.

	Принято. 
Заменено на: «…повышенной или нормальной точности по ГОСТ 14918…»

	150
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	6.1.5

	Изложить в следующей редакции: 
Для вспомогательных деталей (оттяжки, крепежные элементы, опорные плиты и пр.) следует применять стали не ниже класса прочности С245 по ГОСТ 27772, стальной оцинкованный прокат по ГОСТ 14918, прокат листовой коррозионно-стойкий по ГОСТ 5632.
	Принято.
 Заменено на: «Для вспомогательных деталей (оттяжки, крепежные элементы, опорные плиты и пр.) следует применять стали, указанные в п. 6.1.1, 6.1.2.»


	151
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	6.1.5
	Для вспомогательных деталей (оттяжки, крепежные элементы, опорные плиты и пр.) следует применять стали не ниже класса прочности С245 по ГОСТ 27772 - А сталь с меньшей классом прочности не пройдет? Кто-то рассчитывал? Как выглядит узел? Предлагаю убрать этот пункт, так как элементы и материалы применяются исходя из расчета прочности по методике.

	Принято. 
Заменено на: «Для вспомогательных деталей (оттяжки, крепежные элементы, опорные плиты и пр.) следует применять стали, указанные в п. 6.1.1, 6.1.2.»


	152
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	6.1.6
	Не корректен. Не указана толщина металла, типы короба, шаг крепления и т.д.

	Отклонено. 
Указанные элементы к несущим конструкциям отношения не имеют. Требования к толщине металла и способам крепления должны быть отражены в другом разделе СП.


	153
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	6.1.7
	Упущен способ защиты от коррозии – термодиффузионное цинкование по ГОСТ Р 9.316-2006.

	Принято.

	154

	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	6.1.7
	Если среда не агрессивная, то допускается ли цинк без покрытия?
	Отклонено.
В стандарте отражены со ссылками на действующие ГОСТ и СП основные требования по защите от коррозии. 

	155
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	6.1.7
	В тех случаях, когда фасадная система эксплуатируется в условиях слабо или среднеагрессивного воздействия среды, необходимо дополнительное покрытие полиэфирными порошковыми красками горячего отверждения, или применение горячеоцинкованного листа с полимерным покрытием в соответствии с требованиями СП 28.13330 и ГОСТ Р 34180. 

Почему полиэфирными, а не эпокси-полиэфирными? И зачем вообще конкретизировать, краски различаются по стоимости в части стойкости цвета, в нашем случае это функциональное (защитное) покрытие, а не декоративное, и конкретизировать применение более дорогих красок для чего? Предлагаем поменять формулировку порошково- полимерные краски горячего отверждения.

	Принято. Пункт исключен, как не имеющий отношения к механической безопасности.


	156
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	6.1.7

	Дана некорректная ссылка на ГОСТ Р34180, он межгосударственный – 
ГОСТ 34180. Если среда не агрессивная, то допускается ли цинк без покрытия?

	Принято .Откорректировано.

	157
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	6.1.7
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
В тех случаях, когда фасадная система эксплуатируется в условиях слабо или среднеагрессивного воздействия среды, а требуемый срок службы конструкции НФС превышает 50 лет, необходимо дополнительное покрытие полиэфирными порошковыми красками горячего отверждения, или применение горячеоцинкованного листа с полимерным покрытием в соответствии с требованиями СП 28.13330 и ГОСТ Р 34180. 

Согласно результатам ускоренных коррозионных испытаний (приведены ниже), срок службы стальных конструкций из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием только горячим цинком, либо с цинкалюмомагниевым покрытием (без дополнительного полимерного покрытия) в слабо и среднеагрессивных средах составляет 20–40 лет. Необходимости в дополнительном покрытии красками деталей НФС конструкций нет, если данного срока службы достаточно на конкретном объекте. 

Заключение 063/14–503-32-1 “Исследование коррозионной стойкости и долговечности профилей с горячим цинковым покрытием” Разработчик - НИТУ “МИСиС”-2018 г. Заключение 063/14–503-37-1 “Исследование коррозионной стойкости и долговечности узлов крепления конструкций из углеродистых сталей с покрытием горячий цинк и цинк-алюминий-магний” Разработчик - НИТУ “МИСиС”-2021 г. 

	Отклонено.
Требования по защите от коррозии отражены в разделе 14




	158
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	6.1.12
	Полагаем, что слово «импортных» следует исключить.
	Принято.

	159
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	6.2
	Нет рекомендаций по толщине и покрытию алюминиевой подконструкции.
	Отклонено.
Все требования к покрытиям в разделе 14. Толщины выбирает проектировщик в отношении проектируемой конструкции.

	160

	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	6.2
	Нет рекомендаций по толщине и покрытию алюминиевой подконструкции
	Отклонено.
Все требования к покрытиям в разделе 14. Толщины выбирает проектировщик в отношении проектируемой конструкции.

	161
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	6.2.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Для каркасов НФС из алюминиевых сплавов следует применять прессованные профили по ГОСТ 22233. 

	Отклонено.
Помимо профилированных профилей существуют гнутые и штампованные изделия

	162
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	6.2.1

	Для каркасов НФС из алюминиевых сплавов прессованные профили по ГОСТ 22233 Листовые, гнутые элементы каркаса должны изготавливаться из алюминиевой ленты по ГОСТ 13726, ГОСТ 4784
	Отклонено.
ГОСТ на хим. состав, не содержит требований физ. мех

	163
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	6.2.3
	[bookmark: _Hlk22123271]Значения расчётных сопротивлений профилей из алюминиевых сплавов по… Все перечисленные сплавы во всех стадия поставки можно применять для изготовления элементов НФС? А с чем связано такое разнообразие алюминиевых сплавов? И такие «жесткие рамки» для стали?

	Отклонено.
Вопрос не по существу. Приведите марки стали, которые Вы хотели бы использовать, но не можете.

	164
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	6.3.2
	Чем обоснованы разные точности значения коэффициентов надёжности: до десятых, сотых и тысячных значениях после запятой?

	Принято частично.
Точность одинаковая. Добавлены нули до третьего знака после запятой.

	165
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	6.5.2
	Содержание пункта 6.5.2, в части теплоизоляционного слоя из минераловатных негорючих плит, противоречит п. 11.1. 

Изложить в следующей редакции: «6.5.2. Теплоизоляционный слой НФС (при необходимости) выполняется в один или два слоя из минераловатных негорючих группы горючести Г1 по ГОСТ 30244-94: «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» плит на синтетическом связующем и стекловолокнистых плит.

Перечисленные теплоизоляционные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия и Технические свидетельства, разрешающие их применение в конструкциях НФС»

	Принято частично.
Пункт исключен.
Требования к теплоизоляции см. п. 13

	166
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	Раздел 7
	Привести в соответствие нумерацию подпунктов, рисунков, таблиц, формул и ссылок на них по тексту.
	Принято.
 Нумерация пунктов и таблиц приведена в соответствие с общей нумерацией документа.

	167
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	Раздел 7

	Правила расчета линейных элементов каркасов НФС на прочность и устойчивость
В п.7.1.1 есть ссылки на таблицы 8.1 и 8.2, вероятно, нужно исправить на 7.1 и 7.2

	Принято. 
Нумерация пунктов и таблиц приведена в соответствие с общей нумерацией документа.

	
	
	
	Таблица 6.3 – Расчетные значения начального местного изгибного несовершенства 
«Для кривых  потери устойчивости по СП 128.13330 при упругом расчёте для кривых»

	

	
	
	
	7.1.10 Стальные конструкции каркасов из толстостенных горячекатаных профилей и элементов, изготовленных из листовой стали толщиной более 4мм, которые по НДС можно отнести к трем первым классам поперечных сечений, следует проектировать по СП 16.13330 и положениям настоящего СТО или СП?

	

	
	
	
	Далее в пп. 7.1.11 и 7.1.12 также исправить.

	

	168
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	7.1
	Дополнить пунктом: "Расчет геометрических характеристик поперечных сечений прессованных и гнутых профилей из ал. сплавов, стали, и корр. стойкой стали, относящихся к 4 классу, допускается определять в специализированных программных комплексах." 

Такие расчеты удобнее вести с помощью ПО. Необходимо указать эту возможность в стандарте. 

	Отклонено.
Возможности использования программных комплектов в стандарте предусмотрена в других разделах.

	169
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	7.1.1
	Добавить абзац - Допускается принимать расчётные данные по несущей способности на основании результатов проведённых испытаний отдельных элементов и конструкций в сборе.

	Отклонено. 
В пункте уже есть абзац подобного содержания.

	170
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	7.1.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
… Значения отношений, превышающие указанные, могут быть использованы при проектировании профилей при условии проверки их эксплуатационной пригодности путем проведения испытаний в специализированной лаборатории по методикам, установленным действующими нормативными документами. 

Необходимо уточнить, что испытания должны быть проведены в лаборатории. Испытания производителя не могут служить достоверным источником информации. 

	Отклонено. 
Раздел 7 относится к расчетам и правилам проектирования НФС.

	171
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	7.1.2
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: Изложенный в разделе материал не относится к замкнутым полым частям сечений профилей. Если у такого профиля имеются части, образующие свободные свесы, то их нужно оценивать по значениям предельных соотношений, в соответствии с п.7.1.1. 

В профилях, где помимо замкнутой части присутствует свободный свес необходимо проверять только свес. Это необходимо отразить в стандарте, чтобы сформировать единые конкретные требования. 

	Принято к сведению. Вопрос обсуждается.

	172
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	7.1.3
	Для чего этот пункт? Есть способы вычисления редуцированных сечений для учета местной потери устойчивости. Предлагаю переписать пункт с требованием, что профили должны рассчитываться исходя из возможности местной потери устойчивости по редуцированным сечением. Это будет проще и всем понятней. 
	Отклонено. 
Этот пункт для того, чтобы спроектированное сечение привести к нормальному состоянию и заданные размеры краевых элементов жесткости выполняли свои функции – не теряли устойчивость и при расчете контактирующих с ними плоских пластин можно было, без сомнения, назначить схему «пластина, защемленная по двум продольным сторонам».


	173
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	7.1.4
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Общие размеры тонкостенных, холодногнутых стальных элементов и прессованных алюминиевых профилей (ширина b, высота h, и др.) измеряют от поверхности профиля (см. рисунки 7.1 и 7.2). 
Опечатка 

	Отклонено. 
Все приведенные данные проверены и верны.

	174
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	7.1.7

	Добавить Z профиль

	Отклонить.
Это просто рисунок, не содержащий требований.

	175

	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	7.1.7
	добавить Z профиль
	Отклонить.
Это просто рисунок, не содержащий требований.

	176
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	7.1.8
	Гибкие пластинчатые элементы гнутых профилей должны быть укреплены продольными элементами жесткости. Краевые и промежуточные элементы жесткости для холодногнутых профилей из листовой стали показаны на рисунке 4. 

По этому пункту получается, что обычный профиль ГО (например) вообще применять нельзя?  А для чего тогда его сечение стоит выше, как одно из типовых? Получается, что любой гнутый стальной профиль, не имеющий на своих полках элементов жесткости, нельзя применять? А для чего тогда расчеты эффективного сечения и потери устойчивости?

	Отклонено.
Можно и применяют обычный Г-образный профиль. Но без краевых элементов жесткости плоские пластины при изгибе теряют устойчивость и не оказывают сопротивления. Если эта несущая способность устраивает – можно применять, если нет – надо вводить элемент, формы элементов показаны ниже, размеры даны в п.7.1.3.


	177
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	7.1.9
	…приведены в таблице 8.3. Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
…приведены в таблице 6.3. Опечатка. 

	Принято. Откорректировано.
Нумерация таблиц изменена.

	178
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	7.1.9
	Если элементы профиля имеют поверхностное рифление, то толщину элемента определяют как сумму половину высоты рифления и толщины сплошной части.

Не понятно, зачем вообще здесь упоминаются толщины профилей. Они никак не участвуют в расчете, в котором важно эффективное сечение, а не толщина элемента

	Отклонено.
В любом случае толщина имеет значение и фигурирует в формулах и при редуцировании эффективной шириной и эффективной толщиной. 

	179
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	7.1.11
	Добавить абзац - Допускается принимать расчётные данные по несущей способности на основании результатов проведённых испытаний отдельных элементов и конструкций в сборе.

	Принято. 
Положение отражено в других разделах стандарта.

	180
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	7.1.11

	Стальные конструкции каркасов из толстостенных горячекатаных профилей и элементов, изготовленных из листовой стали толщиной более 4мм, которые по напряженно-деформированному состоянию (далее – НДС) можно отнести к трем первым классам поперечных сечений, следует проектировать по СП 16.1333 и положениям настоящего стандарта СП.
	Принято.

	181
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	7.3
	Приведены формулы, по которым затруднено проведение практических расчётов
	Отклонено.
Представленные формулы действующие.

	182
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	7.4.1.2
	Отсутствует расчетная формула для Аef,n

	Принято.

	183
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	7.4.2.2
	Угол  между наклонной стенкой и линией продолжения полки гнутого «шляпного» профиля из тонколистовой стали, из условий удобства укладки, должен быть не более 80°, но не менее 60°.
Изменить на не более 90°, либо убрать данный абзац
	Отклонено. 
Пункт не запрещает делать профили с углом 90°. Это для тех, кто хочет соблюсти условия удобства укладки.


	184
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	7.4.6.1
	Не указано, что означает знак ɤn
	Принято.
γn - коэффициент надежности по ответственности


	185
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	Раздел 8

	Отсутствует требования к атмосферостойкости облицовочных изделий, стойкости к агрессивным средам, УФ стойкости покрытий, характеристикам пожарной опасности облицовки
	Отклонено.
Требования к коррозионной стойкости навесных фасадных систем, в том числе, облицовочных элементов, приводятся в Разделе 12 настоящего СП

	186
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Раздел 8

	Доработать раздел с примерами расчёта облицовок и с указанием их физико-механических характеристик (плотность, модуль упругости, коэффициент надежности по нагрузке, допускаемые расчётные напряжения и т.п.)
	Принято частично.
Раздел дополнен приложением Е с указанием ключевого параметра – предела прочности при изгибе

	187
	Красношапка О.Е.
Директор ООО ПК «Сибалюкс»
Бланк В.А.
Директор по развитию  
ООО ПК «Сибалюкс»

	Раздел 8
	В разделе полностью отсутствуют правила применения облицовочных материалов с точки зрения пожарной безопасности. Необходимо разработать и включить в СП соответствующий подраздел или дополнительный раздел.

	Отклонено.
Требования к пожарной безопасности навесных фасадных систем, в том числе, облицовочных элементов, приводятся в Разделе 15 настоящего СП

	188
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	8.1.1
	Отсутствует классификация по материалу облицовки. Не ясна классификация «по степени деформируемости». Зачем? Стекло – сильнодеформируемый материал?!

	Принято частично.
Взамен классификации «по степени деформируемости» приведено уточнение в виде классификации «по соотношению прогиба облицовки к её толщине» в соответствии с теорией пластин и оболочек для определения наиболее подходящей расчётной схемы для рассчитываемых элементов


	189
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022
	8.1.2
	Формат общепринято выражать через площадь и обозначать буквой S 
	Отклонено.
Обозначение «A» применяется, например, в СП 20.13330. Является утверждённым обозначением площади системы СИ.

	190
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	8.1.2
	Требует корректировки – в примерах надо давать или размеры, или примеры изделий. Необходимо унифицировать.
	Принято.
Дополнено размерами и примерами

	191
	Галицын В.А
Исполнительный директор 
НО «Хризотиловая ассоциация»
22.08.2022

	8.1.3
	Изложить в редакции:
- слабодеформируемые (хризотилцементные плиты, природный камень, каменная кладка)
Фасадные хризотилцементные прессованные плиты (далее – плиты), предназначены для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения (жилые, общественные, производственные).

	Принято частично.
Взамен классификации «по степени деформируемости» приведено уточнение в виде классификации «по соотношению прогиба облицовки к её толщине» в соответствии с теорией пластин и оболочек для определения наиболее подходящей расчётной схемы для рассчитываемых элементов.
Хризотилцементные листы относятся к категории «тонкие облицовки с малыми прогибами»


	192
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.1.3
	Желательно формализовать значением степени деформируемости, а не приведенными примерами из материалов. К стёклам данное СП не применимо, согласно п.1.2 данного СП.
	Принято частично.
Взамен классификации «по степени деформируемости» приведено уточнение в виде классификации «по соотношению прогиба облицовки к её толщине» в соответствии с теорией пластин и оболочек для определения наиболее подходящей расчётной схемы для рассчитываемых элементов.
Стёкла являются облицовочным материалом НФС и применяются


	193
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	8.1.3
	Требует корректировки. В примерах даны материалы, а следует указать изделия – например, плиты из природного камня, плиты фиброцементные, панели и кассеты алюмокомпозитные и т.д..
	Принято. Откорректировано.

	194
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.1.3
	По степени деформируемости облицовки подразделяются на:
- сильнодеформируемые (алюмокомпозит, тонкий керамический гранит, стекло);
- среднедеформируемые (стеклофибробетон, фиброцемент);
- слабодеформируемые (природный камень, каменная кладка).
Предлагаю добавить и классифицировать большее количество облицовочным материалов. Здесь явно мало.

	Принято. Раздел дополнен.

	195
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.1.3

	В п. 8.1.3 для сильнодеформируемых облицовок в качестве примера указан тонкий керамический гранит, необходимо указать толщину от и до (мм). Добавить больше примеров.
	Принято. Раздел дополнен, толщины указаны.

	196
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	8.1.3
	По степени деформируемости облицовки подразделяются на:
- сильнодеформируемые (алюмокомпозит, тонкий керамический гранит, стекло);
- среднедеформируемые (стеклофибробетон, фиброцемент);
- слабодеформируемые (природный камень, каменная кладка).
- не согласен, что закаленное стекло является сильнодеформируемым
- добавить в слабодеформируемые керамогранит
- добавить в один из разделов стальную облицовку

	Принято.
Взамен классификации «по степени деформируемости» приведено уточнение в виде классификации «по соотношению прогиба облицовки к её толщине» в соответствии с теорией пластин и оболочек для определения наиболее подходящей расчётной схемы для рассчитываемых элементов.
Стёкла являются облицовочным материалом НФС и применяются

	197
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.1.3
	Дополнить пункт критериями деформируемости. Если это невозможно – пункт удалить. Отсутствуют критерии, по которым можно провести такую классификацию. 

	Принято.
Взамен классификации «по степени деформируемости» приведено уточнение в виде классификации «по соотношению прогиба облицовки к её толщине» в соответствии с теорией пластин и оболочек для определения наиболее подходящей расчётной схемы для рассчитываемых элементов.
Стёкла являются облицовочным материалом НФС и применяются


	198
	Красношапка О.Е.
Директор ООО ПК «Сибалюкс»
Бланк В.А.
Директор по развитию  
ООО ПК «Сибалюкс»

	8.1.3
	Исправить: элюмокомпозит на металаллокомпозитные панели.

	Принято. Откорректировано.

	199
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	8.1.4
	Классифицировать по плотности или весу изделия? Следует указать одну характеристику – классификация дана по весу изделия. Представляется целесообразным уточнить классификацию по массе (весу) 1 кв. м. облицовки.
	Принято. Откорректировано.
Указан распределённый по площади вес материала

	200
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.1.4

	Указан вес облицовок в «кгс». Данную единицу измерения следует исправить на кг/м2
	Принято. Откорректировано.
Указан распределённый по площади вес материала

	201
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.1.5
	Предложение: разделить пункт на два, по видам прочности, а именно на сжатие и на изгиб, и указать критерии по каждому отдельно. Это позволит избежать двоякого трактования требований пункта. В текущей редакции не ясно по какому показателю классификация. 


	Принято.
В пункте 8.1.5 оставлена классификация по пределу прочности при изгибе. Также дополнен критерий классификации по характеру разрушения (хрупкий или пластичный) в п. 8.1.6.

	201
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.1.5
	По нашему мнению, определяющим является предел прочности при изгибе в материалах, применяемых в качестве облицовочных в НФС.
	Принято. В пункте 8.1.5 оставлена классификация по пределу прочности при изгибе. Также дополнен критерий классификации по характеру разрушения (хрупкий или пластичный) в п. 8.1.6.


	203
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022
	8.1.5
	По прочности (с пределом прочности при сжатии, при изгибе) облицовки подразделяются на:
 - прочные (св. 100 МПа включительно);
 - среднепрочные (40 – 100 МПа); 
- низкопрочные (менее 40 МПа включительно).
Вероятно, указанные требования касаются прочности при сжатии. При этом не указаны требования по прочности при изгибе, а именно прочность при изгибе следует регламентировать для облицовочных материалов.

	Принято. В пункте 8.1.5 оставлена классификация по пределу прочности при изгибе. Также дополнен критерий классификации по характеру разрушения (хрупкий или пластичный) в п. 8.1.6.

	204
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	8.1.5
	По прочности (с пределом прочности при сжатии, при изгибе) облицовки подразделяются на:
- прочные (св. 100 МПа включительно);
- среднепрочные (40 – 100 МПа);
- низкопрочные (менее 40 МПа включительно).
У ряда облицовок пределы прочности на сжатие и на изгиб могут существенно отличаться. Предлагаю разделить эти характеристики или убрать одну.

	Принято. В пункте 8.1.5 оставлена классификация по пределу прочности при изгибе. Также дополнен критерий классификации по характеру разрушения (хрупкий или пластичный) в п. 8.1.6.

	205
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	8.1.6
	Не корректно указывать конкретные марки анкеров
	Принято. Откорректировано.

	206
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.1.6
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
По типу крепления: 
• Открытый механический способ крепления 
• Скрытый механический способ крепления 
• Комбинированные типы крепления 
• Другие типы крепления, прошедшие процедуру подтверждения пригодности для применения в строительстве на территории РФ 
Клеевой способ крепления не имеет подтверждения пригодности для применения в строительстве, а именно Технического Свидетельства. Нужно данный тип крепления исключить. Классификацию предлагается оформить без указания конкретных типов крепления. Все типы крепления указывать видится избыточным. Указание марок и производителей в целом не допускается такими документами. Чтобы избежать ограничений, нужно дополнить пункт возможностью применять другие виды крепления, при наличии подтверждения пригодности. 

	По структуре – принято.
По клеевой системе – отклонено.. На данный момент, в экспертных заключениях указывается применение клеевых систем (как по несущей способности, так и по пожарным испытаниям)

	207
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.1.6

	Скрытый механический способ крепления:
- С помощью анкерной техники (например, решения Keil, Duro PT);
- Крепление на пропилах, в т.ч. по методу косого пропила с применением устанавливаемых закладных деталей;
- Крепление на иклях, пиронах, штифтах и т.п.
- на закладных

	Принято.

	208
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.1.6.1

	Видимый механический способ крепления:
- на кляммерах;
- на прижимных планках и планках-держателях;
- на заклёпках, самонарезающих винтах и т.п. точечных элементах крепления.

	Принято.

	209

	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	8.1.6.2
	добавить в перечень "конструкцию замка"
	Принято.

	210
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.1.6.2

	Скрытый механический способ крепления:
- С помощью анкерной техники (например, решения Keil, Duro PT);
- Крепление на пропилах, в т.ч. по методу косого пропила с применением устанавливаемых закладных деталей;
- Крепление на иклях, пиронах, штифтах и т.п.
-   на закладных (детали, которые служат для крепления декоративных элементов к стене, например декоративные изделия из стеклофибробетона)

	Принято.

	211
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.1.6.2
	Скрытый механический способ крепления:
- с помощью анкерной техники (например, решения типа Keil, Duro PT);
Необходимо убрать упоминания конкретных коммерческих названий крепежа.
	Принято.

	212
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	8.1.6.2
	Добавить в перечень «конструкцию замка»
	Принято.

	213
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.1.6.3
	Скрытый клеевой способ крепления:
…
- клеевая лента (типа 3M).
Необходимо убрать упоминания конкретных коммерческих названий.

	Принято.

	214
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	8.1.6.3
	Не понятно, что в этом разделе означают комбинированные способы крепления. Считаю, что комбинированный способ – это когда облицовка одновременно крепится и скрытым и видимым способом. Соответственно его надо сделать третьим основным способом крепления, чтобы было: видимый, скрытый (механический и клеевой) и комбинированный
	Принято.

	215
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022


	Раздел 8
П.8, 
8.2.18,
8.4.12, 
8.4.16
	В проекте СП системно не отражены все возможные материалы для облицовок. Привести либо перечень всех возможных (известных) материалов облицовок со ссылками на документы, отражающие требования к ним, либо привести общие требования к любым материалам облицовки.  

Так, например для керамических, каменных и др. облицовок должны быть заданы требования по морозостойкости не менее F200, для некоторых облицовок необходимы требования по долговечности или водонепроницаемости.

	Принято.
Раздел дополнен приложением Е с указанием ключевого параметра – предела прочности при изгибе. Требования по морозостойкости – на основании действующих ГОСТ.

	216
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	8.2.2
	размещение облицовки на смежных направляющих - не понятен этот пункт
- передача на облицовку нагрузки от температуры воздействий - замок у ЛП должен быть перфорированным

	Принято.
Пункт переформулирован

	217
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	Рисунок 14
	убрать ребро жесткости на кассете
	Отклонено. 
Требование не обосновано

	218
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	8.2.2
	Очень противоречивое требование «о не размещении облицовки на смежных направляющих», особенно для стальных систем НВФ. 
Во-первых, стальным системам НВФ это не запрещалось НИКОГДА (согласно экспертным заключениям ЦНИИПСК им.Мельникова, ТО ФАУ «ФЦС» - этот вопрос поднимался специально), здания и сооружения монтируются без выполнения данного требования на наших подсистема с 2006 года (а на альтернативных — например системе ДИАТ - ещё раньше) БЕЗ возникновения негативных последствий. 

К тому же при проектировании учитывается разница температурных деформаций облицовки и элементов подсистемы НВФ, плюс вводятся системные решения для исключения негативных последствий. Причем ПОДАВЛЯЮЩЕЕ количество зданий и сооружений имеет архитектуру практически исключающую возможность выполнения этого требования без её нарушения!!! 



	Принято.
Требование откорректировано в соответствии с его целевым назначением: 
8.2.2. При проектировании облицовочных изделий следует обеспечивать исключение в процессе эксплуатации следующих воздействий на них:
- передача нагрузки от собственного веса на облицовку в результате осадки системы (особенно в местах устройства деформационных швов);
- взаимная передача нагрузки от температурных воздействий с каркаса на облицовку и наоборот путем её закрепления от свободного расширения или сжатия;


	219
	Бланк В.А.
Директор по развитию 
ООО «Сибалюкс Ресурс»
04.07.2022

	8.2.2
	В кассетных облицовках, способных к накоплению влаги, должны предусматриваться дренажные отверстия (с шагом 600 мм, но не менее двух на горизонтальный элемент);

	Отклонено.
Вопрос неясен, пункт сформулирован в данной постановке: - в кассетных облицовках, а также верхних откосах, способных к накоплению влаги, должны предусматриваться дренажные отверстия (с шагом 600 мм, но не менее двух на облицовочный элемент)


	220
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	8.2.2
	При проектировании облицовочных изделий следует обеспечивать исключение в процессе эксплуатации следующих воздействий на них:
- размещение облицовки на смежных направляющих профилях по высоте, в случае применения вертикальной системы НФС или на смежных горизонтальных профилях в случае применения горизонтальной системы НФС;

Крепление многих облицовок позволяют размещать их на разных профилях, так как разработаны меры по компенсации температурных деформаций!!!

Или это объемные кассеты, которые позволяют компенсировать деформации за счет объема. Предлагаю переформулировать пункт: допускается размещение облицовки на смежных направляющих профилях по высоте, в случае применения вертикальной системы НФС или на смежных горизонтальных профилях в случае применения горизонтальной системы НФС при условии разработки конструктивных мероприятий по компенсации температурных деформаций.

	Принято.
Требование откорректировано в соответствии с его целевым назначением:
8.2.2. 8.2.2 При проектировании облицовочных изделий следует обеспечивать исключение в процессе эксплуатации следующих воздействий на них:
- передача нагрузки от собственного веса на облицовку в результате осадки системы (особенно в местах устройства деформационных швов);
- взаимная передача нагрузки от температурных воздействий с каркаса на облицовку и наоборот путем её закрепления от свободного расширения или сжатия;


	221
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	8.2.2
	• размещение облицовки на смежных направляющих профилях по высоте, в случае применения вертикальной системы НФС или на смежных горизонтальных профилях в случае применения горизонтальной системы НФС;
Существуют системные решения, когда облицовка может располагаться на смежных направляющих. Просим данное требование исключить.

	Принято.
Требование откорректировано в соответствии с его целевым назначением:
8.2.3 При проектировании облицовочных изделий следует обеспечивать исключение в процессе эксплуатации следующих воздействий на них:
- передача нагрузки от собственного веса на облицовку в результате осадки системы (особенно в местах устройства деформационных швов);
- взаимная передача нагрузки от температурных воздействий с каркаса на облицовку и наоборот путем её закрепления от свободного расширения или сжатия;


	222
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.2.2

	При расчёте временного сопротивления и предела текучести толщина покрытия не учитывалась. В таблице нет данных по временному сопротивлению и пределу текучести.

	Принято.
Раздел дополнен приложением Л с указанием ключевого параметра – предела прочности при изгибе

	223
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.2
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
При проектировании облицовочных изделий следует обеспечивать исключение в процессе эксплуатации следующих воздействий на них: 
• механические воздействия (удары, сильное надавливание); 
• Стеснение элементов облицовки, в следствии разнонаправленных температурных деформаций смежных по высоте/ширине профилей; 
• скопление влаги в полостях, предназначенных для крепления облицовки. Отверстия в горизонтальных пропилах или отверстиях, в которые может затекать вода должны герметизироваться. В кассетных облицовках, способных к накоплению влаги, должны предусматриваться дренажные отверстия (с шагом 600 мм, но не менее двух на горизонтальный элемент); 
Облицовочные изделия должны иметь крепления, которые должны удерживать их в проектном положении, в соответствии с рабочим проектом. Исключение размещения таким образом, как указано в этом пункте, является одной из целей проектирования НФС, и лежит в зоне ответственности проектировщика. Последнее и предпоследнее предложение дублирует уже описанное в этом же пункте требование. 

	Принято..Раздел переформулирован.

	224
	Красношапка О.Е.
Директор ООО ПК «Сибалюкс»
Бланк В.А.
Директор по развитию  
ООО ПК «Сибалюкс»
19.07.2022

	8.2.2
	В кассетных облицовках, способных к накоплению влаги, должны предусматриваться дренажные отверстия (с шагом 600 мм, но не менее двух на горизонтальный элемент)

	Принято.
«…- в кассетных облицовках, а также верхних откосах, способных к накоплению влаги, должны предусматриваться дренажные отверстия (с шагом 600 мм, но не менее двух на облицовочный элемент)».

	225
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	8.2.2
	Размещение облицовки на смежных направляющих – не понятен этот пункт
	Принято. Пункт переформулирован

	
	
	
	Передача на облицовку нагрузки от температурных воздействий – замок у ЛП должен быть перфорированным
	Отклонено. Замечание не ясно.

	
	
	
	Рисунок 14 – убрать ребро жесткости на кассете

	Отклонено. Неясно, на каком основании

	226
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.3
	О каком локальном нагреве или охлаждении отдельных участков облицовочного изделия идёт речь; опять упоминание об облицовке стеклом, не предусмотренное п.1.2 данного СП и требуется уточнить, что конкретно подразумевается под тонким керамическим гранитом?
	Принято.
Уточнено: например, для стекла, плит керамического гранита (керамических) толщиной менее 8 мм.


	227
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022

	8.2.3
	При проектировании облицовочных изделий следует обеспечивать минимизацию влияния в процессе эксплуатации следующих воздействий на них: 
- механические воздействия (вибрация и т.п.); 
- контактные напряжения, связанные с креплением облицовки к жесткому неподвижному основанию (рекомендуется применение уплотнителей или герметиков при установке облицовки на штифты и пироны, применение герметиков при креплении на косых пропилах);
Нужны требования к уплотнителям и герметикам, применяемым на фасадах.
	Отклонено. Герметики и уплотнители необходимо принимать на основании действующих государственных стандартов.

	228
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	8.2.4
	«Деформативность облицовки … не должна приводить к изменению визуального вида фасада…» - очень субъективная фраза. Либо её убрать, либо дать допуск на деформации.
	Принято.
Изменено:
Деформативность облицовки в результате температурно-влажностных воздействий не должна приводить к появлению трещин, сколов и других дефектов.


	229
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	8.2.4
	Крайне сложный в исполнении пункт, лучше либо конкретизировать возможные допуски (выпуклость до ... мм), либо удалить
	Принято.
Изменено:
Деформативность облицовки в результате температурно-влажностных воздействий не должна приводить к появлению трещин, сколов и других дефектов.


	230
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.4
	Требуется уточнить о какой величине деформативности облицовки идёт речь, если эти параметры облицовочного изделия в пределах требований НД на эту продукцию.
	Принято.
Изменено:
Деформативность облицовки в результате температурно-влажностных воздействий не должна приводить к появлению трещин, сколов и других дефектов.


	231
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	8.2.4
	Деформативность облицовки в результате температурно-влажностных воздействий не должна приводить к изменению визуального вида фасада и отдельных облицовочных элементов (выпуклостей, вогнутостей), а также к появлению трещин, сколов и других дефектов. Пункт неоднозначный. Начиная с какой величины считается изменение визуального вида фасада? Например, проектный руст 10 мм, а 9 мм – это еще норма? А 8 мм?

	Принято.
Изменено:
Деформативность облицовки в результате температурно-влажностных воздействий не должна приводить к появлению трещин, сколов и других дефектов.


	232
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	8.2.4
	Крайне сложный в исполнении пункт, лучше либо конкретизировать возможные допуски (выпуклость до … мм), либо удалить
	Принято.
Изменено:
Деформативность облицовки в результате температурно-влажностных воздействий не должна приводить к появлению трещин, сколов и других дефектов.


	233
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022
	8.2.5
	Технические характеристики применяемых облицовочных изделий должны соответствовать требованиям нормативных документов на эти изделия.
Для плит из природного камня, применяемых в вентилируемых фасадах нет нормативного документа. Действующий ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний», разработанный ФГУП "ВНИПИИстромсырье", не отражает требования, предъявляемые к фасадным плитам. Больше внимания уделяется декоративным свойствам породы. Морозостойкость определяется на образцах-кубиках с размером ребер 40-50 мм, но не на плитах. Никак не отражены требования и методы испытаний элементов крепежа плит.
	Отклонено.
Неясно, в чём заключается вопрос.
Проект СП не содержит требований к материалам и методам их испытаний

	234
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.6
	Непонятна связь толщины облицовки с назначением здания и требований к внешнему виду фасада.

	Принято.
Изменена формулировка:
Необходимая толщина облицовки и элементы её крепления определяются на основании статического расчёта облицовочных элементов и узлов их крепления, с учётом назначения здания или сооружения, назначения облицовки, типа применяемого крепления, нагрузок и планируемых воздействий, действующих на неё, требований к внешнему виду фасада


	235
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	8.2.7
	Просим уточнить на чём основаны требования, есть ли соответствующие испытания.
	Принято. Пункт исключен.

	236
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.7
	Записано «Элементы облицовки должны обеспечить предел прочности не менее 90% от исходного после не менее 150 циклов замораживания/оттаивания». В такой записи требования этого пункта считаем надуманными и нечем не обоснованными, приводящие к значительному увеличению, как временных, так и финансовых затрат на испытания, по сравнению с нормами в действующих НД на облицовочные материалы, по механическим показателям и показателю морозостойкости.
Предлагаем или убрать содержание п.8.2.7 или записать следующее: элементы облицовки НФС должны обеспечивать предел прочности при изгибе в соответствии с требованиями ГОСТ или ГОСТ Р на соответствующие элементы облицовки НФС.

	Принято. Пункт исключен.

	237
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	8.2.7
	ГОСТ 9479 не устанавливает методы испытаний, его следует удалить. Добавить ГОСТ 10060, ГОСТ 27180.
	Принято. Пункт исключен.

	238
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022


	8.2.7
	Элементы облицовки должны обеспечить предел прочности не менее 90% от исходного после не менее 150 циклов замораживания/оттаивания.
Какой именно параметр имеется в виду: предел прочности при сжатии? При изгибе? Прочность на вырыв крепежного элемента? Кроме того, целесообразно определять изменение значений ударной вязкости, сопротивления удару.  Надо либо детально прописывать в СП требования и методы испытаний для облицовочных плит, либо разрабатывать ГОСТ и ссылаться на него.

	Принято. Пункт исключен.

	239
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.7
	Элементы облицовки должны выдерживать не менее 150 циклов замораживания/оттаивания (например, по ГОСТ 9479, ГОСТ 30629). 
Пересмотреть требование с учетом фактических характеристик различных видов облицовочных материалов. По текущим критериям, например, Аквапанель, не будет соответствовать требованиям СП. Хотя имеет ТС и применяется в качестве облицовки. 

	Принято. Пункт исключен.

	240
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.8
	Вместо записи: «выбор облицовочного изделия для конкретного применения следует проводить с учётом механических и эксплуатационных характеристик» предлагаем записать: «выбор облицовочных изделий для конкретного применения следует осуществлять с учётом их показателей качества».

	Отклонено. Не принимается, остаётся существующая формулировка.

	241
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.10
	Странная, на наш взгляд, формулировка данного подпункта, которая носит или осведомительный или запрещающий характер. 
	Принято.
Дополнено: «Облицовочные изделия не рекомендуется использовать для крепления на них элементов освещения, рекламных вывесок, флагштоков, громкоговорителей и других конструктивных и декоративных элементов. Рекомендуется применять для данных конструкций самостоятельные крепления к несущему основанию, размещаемые в рустах между облицовочными изделиями.»


	242
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.2.10 
	Облицовочные изделия не предназначены для крепления на них элементов освещения, рекламных вывесок, флагштоков, громкоговорителей и других конструктивных и декоративных элементов. Рекомендуется применять для данных конструкций самостоятельные крепления к несущему основанию, размещаемые в рустах между облицовочными кассетами изделиями.
	Принято.

	243
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.11
	Предлагаем убрать часть фразы, а именно: «в зависимости от вида (типа), размеров и условий эксплуатации облицовочных изделий», так как этой фразой предлагается сократить обоснованную инициативу проектантов при разработке НФС.

	Отклонено.
Данным пунктом инициатива не сокращается.

	244
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.12
	Первую часть фразы, а именно: «все облицовочные изделия ……от условий эксплуатации проектируемого здания» предлагаем убрать, так как это повторение сути изложенной в п.8.2.8.
	Принято, объединено с 8.2.8.

	245
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.2.12
	Все облицовочные изделия, применяемые в НФС, должны соответствовать требованиям задания на проектирование и действующих нормативных документов по стойкости к воздействиям окружающей среды в зависимости от условий эксплуатации проектируемого здания.  

При наличии дополнительных требований в задании на проектирование к облицовочным изделиям могут выполняться испытания на типовых образцах изделий для проверки выполнения указанных требований: Удалить двоеточие в конце предложения.

	Принято, объединено с 8.2.8.

	246
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	8.2.13
	Стальная облицовка сильнодеф. материал - убрать этот пункт
	Принято.
Уточнено: 
При устройстве хрупких тонких облицовок с большими прогибами в местах возможного массового скопления людей, необходимо предусматривать класс защиты облицовки от ударного воздействия (не ниже СМ4 по аналогии с ГОСТ 33559) или предусматривать перед фасадом на данных участках ограждение на высоту не менее 1,2 метра. 


	247
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	8.2.13
	Стальная облицовка сильнодеформируемый материал – предлагаем удалить этот пункт
	Принято.
Уточнено: 
При устройстве хрупких тонких облицовок с большими прогибами в местах возможного массового скопления людей, необходимо предусматривать класс защиты облицовки от ударного воздействия (не ниже СМ4 по аналогии с ГОСТ 33559) или предусматривать перед фасадом на данных участках ограждение на высоту не менее 1,2 метра. 


	248
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	8.2.13
	Пункт исключить. Указанные мероприятия избыточны


	Отклонено.
В районах отметок обслуживания существует вероятность травмирования осколками стекла или керамики.

	249
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.13
	Трудно понять фразу «сильнодеформируемой фасадной облицовки», которую или следует однозначно уточнить или заменить.

	Принято.
Уточнено: 
При устройстве хрупких тонких облицовок с большими прогибами в местах возможного массового скопления людей, необходимо предусматривать класс защиты облицовки от ударного воздействия (не ниже СМ4 по аналогии с ГОСТ 33559) или предусматривать перед фасадом на данных участках ограждение на высоту не менее 1,2 метра. 


	250
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.14
	Во многом этой фразой пытаются возложить на проектировщика информацию по адгезионным свойствам клея, которую должен предоставлять производитель клея в соответствии с областью его применения.

	Отклонено.
В силу применения различных облицовочных материалов.

	251
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»
	8.2.14
	Какой клей в ВФ
	Отклонено.
Например, силиконовый. НФС не ограничиваются облицовками из металлокассет.

	252
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022


	8.2.14
	При использовании клеевого крепления, в проектной документации должны быть выполнены расчеты габаритов и шага клеевого шва, выполнено обоснование несущей или самонесущего типа клеевого крепления, а также проведены адгезионные испытания в соответствии с требованиями производителя клея-герметика. На данный момент в строительных нормах РФ не существует методики, по которой можно корректно произвести этот расчёт. Этот вопрос необходимо осветить более подробно.

	Отклонено.
Данный вопрос имеет смысл освещать более подробно в  нормативной документации на клеи-герметики

	253
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.14
	Пункт исключить. См. комментарий к пункту 8.1.6 в части клеевого крепления. 
Требования к испытаниям и расчетам клеевых швов не установлены существующей нормативной документацией. Целесообразна разработка нормативной базы, на основании которой можно будет проводить испытания, расчеты и проектирование. В настоящее время отсутствует даже техническое свидетельство на данный вид крепления, то есть пригодность для применения в строительстве не подтверждена. 

	Отклонено. Клеевые крепления необходимо учитывать при проектировании облицовок.

	254
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	8.2.15
	Данный пункт практически ставит крест на применении большинства подсистем, т. к. данные условия подтверждались в 99% случаев теоретическими заключениями.  Данное требование повлечет неподъемные расходы производителей НФС, в случае проведения таких испытаний огромное количество лазеек для различных интерпретаций их результатов и недобросовестной конкуренции (был такой опыт по легализации каменных плит небольшого формата толщиной 20 мм — разные лаборатории имеют разные подходы и соответственно разные результаты при однотипном конструктиве — что сейчас, например, происходит с пожарными испытаниями)

	Принято.
Формулировка изменена:
Величину перекрытия прижимных планок, глубину зацепов и других элементов крепления принимают в соответствии с рекомендациями разработчиков каркаса НФС на основании инженерных расчётов (подтверждающих несущую способность как элемента крепления, так и облицовочного материала) или результатов экспериментального исследования. Иные значения глубин и перекрытий должны быть обоснованы и указаны в проектной документации.


	255
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	8.2.15
	Величину перекрытия прижимных планок, глубину зацепов и других элементов крепления принимают в соответствии с рекомендациями разработчиков каркаса НФС на основании результатов экспериментального исследования. Иные значения глубин и перекрытий должны быть обоснованы и указаны в проектной документации.
Какого конкретно экспериментального исследования?

	Принято.
Формулировка изменена:
Величину перекрытия прижимных планок, глубину зацепов и других элементов крепления принимают в соответствии с рекомендациями разработчиков каркаса НФС на основании инженерных расчётов (подтверждающих несущую способность как элемента крепления, так и облицовочного материала) или результатов экспериментального исследования. Иные значения глубин и перекрытий должны быть обоснованы и указаны в проектной документации.


	256
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.15
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: Величину перекрытия прижимных планок, глубину зацепов и других элементов крепления принимают в соответствии с рекомендациями производителей облицовки и разработчиков каркаса НФС. Иные значения глубин и перекрытий должны быть обоснованы и указаны в проектной документации. 
Существуют расчетные методы подтверждения несущей способности, в том числе с использованием сертифицированных программных комплексов. Важно указать здесь производителей облицовки. 
В настоящее время именно в ТС на облицовки указывается тип крепления. Также это соответствует Европейскому подходу, где в ETA на облицовку указываются возможные типы крепления и их параметры. 

	Принято.
Формулировка изменена:
Величину перекрытия прижимных планок, глубину зацепов и других элементов крепления принимают в соответствии с рекомендациями разработчиков каркаса НФС на основании инженерных расчётов (подтверждающих несущую способность как элемента крепления, так и облицовочного материала) или результатов экспериментального исследования. Иные значения глубин и перекрытий должны быть обоснованы и указаны в проектной документации.


	257
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.2.17
	При устройстве облицовки, для замены или ремонта которой необходимо выполнять демонтаж большого количества элементов, рекомендуется устраивать фасадные панели с возможностью оперативного демонтажа (с креплением на самонарезающих винтах и/или, при необходимости, с увеличенным зазораом между панелями облицовки, позволяющим произвести демонтаж метизов, использовавшихся для их крепления).

	Принято.

	258
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.18
	Пункт исключить. Дублирование требований проекта СП, изложенных в других разделах.
	Отклонено.
Требование распространяется на облицовку.

	259
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.19
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: Система креплений должна быть спроектирована таким образом, чтобы при монтаже облицовки НФС была обеспечена возможность ее установки в проектное положение без перекосов и дополнительных напряжений в облицовке. 

	Принято частично:
«Система креплений должна быть спроектирована таким образом, чтобы при монтаже облицовки НФС была обеспечена возможность их установки в заданное положение без перекосов, с учетом возможных колебаний размеров изделий и элементов крепления в пределах поля допуска на них в соответствии с действующей нормативной документацией».


	260
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.19
	Понятно требование «без перекосов», а как предлагается оценивать создание «дополнительных напряжений в облицовки…» и слова: « и чертежами» предлагаем убрать.
	Принято.

	261
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.2.19
	Система креплений должна быть спроектирована таким образом, чтобы при монтаже облицовки НФС была обеспечена возможность их установки в заданное положение без перекосов и дополнительных напряжений в облицовкие с учетом возможных колебаний размеров изделий и крепежных элементов в пределах поля допуска на них в соответствии со стандартами и чертежами.


	Принято.

	262
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.20
	Изложить в следующей редакции: Система креплений должна быть спроектирована с учетом возможности компенсации изменений размеров облицовки в следствии температурных деформаций. 
Колебания температуры облицовки и профилей, как правило, являются основными. 

	Принято частично. 
Система креплений должна быть спроектирована таким образом, чтобы в процессе эксплуатации компенсировать изменение размеров облицовки и комплектующих материалов, крепежных элементов и строительных конструкций при колебаниях температуры окружающей среды.


	263
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	8.2.19, 
8.2.20
	Носят формальный характер и фактических требований к элементам крепления не устанавливают
	Отклонено. 
Требования предъявляются к конструктивным решениям

	264
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.20
	Предлагаем изменить существо вопроса по изменениям размеров облицовки при условиях эксплуатации конкретного объекта с НФС, а именно: записать не «компенсировать», а записать: «не допускать возможности нарушения целостности НФС».

	Отклонено. 
 В облицовке не должны возникать напряжения в результате стеснения перемещения в процессе температурного воздействия.

	265
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.2.21
	Запись в скобках: «вода; загрязнения; моющие средства, разрешённые к применению) предлагаем исключить, так как «моющие средства» не относятся к воздействиям окружающей среды и перечисления в скобках ограничивают воздействия окружающей среды.

	Отклонено. 
Обслуживание фасад предусматривает его мойку, элементы крепления должны сопротивляться агрессивному воздействию моющих средств, либо к фасадной конструкции должны быть указаны средства, которые могут использоваться для его обслуживания.


	266
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.2.21
	Пункт исключить. Удалить! Требования к защите металлических конструкций от коррозии описаны в соответствующем разделе стандарта (4).
	Отклонено. Обслуживание фасад предусматривает его мойку, элементы крепления должны сопротивляться агрессивному воздействию моющих средств, либо к фасадной конструкции должны быть указаны средства, которые могут использоваться для его обслуживания.


	267
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.3
	Предлагаем записать: «… на облицовку НФС».

	Принято.

	268
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.3
	Раздел, по сути, дублирует положения 4 и 5 разделов. Те же нагрузки что и на каркас. Пункты 8.3.3, 8.3.6, 8.3.7 следует перенести в 5 раздел. А остальное содержание раздела удалить. 
	Принято. Откорректировано.
Исключены дублирующие пункты.

	269
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022
	8.3.1
	Вместо: «Определение нагрузок на фасадные конструкции необходимо выполнять на основании СП 20.13330» предлагаем записать: «При определении действующих на облицовку НФС нагрузок следует руководствоваться СП 20.13330.
	Принято.

	270
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.3.2
	Вместо: «на НФС» записать: «на облицовку НФС»; 
-  фразу: «температурное воздействие (преимущественно должно компенсироваться конструктивными решениями, требуется учитывать для кирпичной кладки» следует переработать, а именно: предлагаем убрать слово «преимущественно» и «требуется учитывать для кирпичной кладки», так как это должно распространяться на любую облицовку НФС.

	Принято.

	271
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.3.2, 8.3.3, 8.3.4
	То пишется «ветровое воздействие», то «ветровое давление», то ветровая нагрузка.
	Принято.

	272
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	8.3.2
	Рекомендуется дополнить 2 перечисление уточнением, что пиковые ветровые нагрузки на конструкции фасадные навесные вентилируемые следует назначать с учетом примечания к п. 11.2, т.е. необходимо проводить расчет собственных частот колебаний системы «элементы ограждения - их несущие конструкции - элементы их крепления»

	Принято.
Приведён пункт: Определение нагрузок на облицовку НФС необходимо выполнять на основании СП 20.13330.


	273
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022


	Раздел 8
	8.1.1 Принципы классификации требуют корректировки.
	Принято. Откорректировано

	
	
	
	8.1.2 Неясен принцип классификации облицовочных элементов по габаритам изделий.
	Принято. Уточнено

	
	
	
	8.1.3 Классификация по «деформируемости» требует корректировки
	Принято. Откорректировано

	
	
	
	8.1.4 Распространяется на штучные изделия.
	Принято. Откорректировано

	
	
	
	8.1.5 Неясен принцип разделения облицовки на «прочные» и «низкопрочные». На что указанные пункт влияет?
	Отклонено.. На расчет прочности

	
	
	
	8.1.6.2, п. 8.1.6.3 Указание производителей недопустимо.
	Принято.

	
	
	
	8.2 Дублирует п.5.3.2.
	Отклонено. Не дублирует

	
	
	
	8.2.2 Требует корректировки, отдельные положения относятся к пр-ву работ.
	Принято. Откорректировано

	
	
	
	Рисунок 14 рекомендуется исключить.
	Отклонено. Требование не обосновано

	
	
	
	8.2.5 Какие действия проектной орг-ции в случае отсутствия норм.док-ов?
	Отклонено. Экспертное или экспериментальное исследование

	
	
	
	8.2.6 Термин «планируемых» не рекомендуется к применению в стандарте.
	Принято. Исключено.

	
	
	
	8.2.7 Рекомендуется уточнить термин «предел прочности».
	Принято. Уточнено в приложении Е

	
	
	
	8.2.8 О каких нормативных документах идет речь?
	Отклонено. Не используемые материалы

	
	
	
	8.2.10 Дублирует п.5.4.3.
	Отклонено. Остаётся на месте

	
	
	
	8.2.13 Уточнить термин «сильнодеформируемой фасадной облицовки».
	Принято. Уточнено в классификации

	
	
	
	8.2.14 На какие требования следует опираться при проектировании? 
	Отклонено. Производителя клеевых систем, пока нет ГОСТ

	
	
	
	8.2.15 Требуется корректировка.
	Отклонено. Замечание неясно

	
	
	
	8.2.17 Требуется корректировка.
	Отклонено. Замечание неясно

	
	
	
	8.2.20 Требуется корректировка
	Отклонено. Замечание неясно

	
	
	
	8.2.19 Требуется корректировка (например, в части корректировки 
формулировки «…пределах регулировочных размеров.»).
	Отклонено. Замечание неясно

	
	
	
	8.3 Исключить формулировку, затрагивающую вопросы кирпичной кладки.
	Принято. Исключено

	
	
	
	8.3.7 Рекомендуется исключить.
	Отклонено

	
	
	
	8.4 Требует полной переработки.
	Принято. Конкретнее

	
	
	
	8.4.3 Формулировка «Рекомендуется выполнение расчета облицовки совместно с элементами каркаса…» вызывает вопросы о корректности и целесообразности выполнения расчета металлического каркаса.
	Отклонено. Каждый элемент должен быть рассчитан.

	
	
	
	8.4.7 Требование подразумевает при проектировании выполнение отдельных расчетов металлического каркаса и облицовки, что недопустимо.
	Отклонено. В проектной практике никто не запрещал делать последовательный расчёт с учётом граничных условий

	
	
	
	8.4.8 Требует корректировки
	Отклонено. Замечание неясно

	
	
	
	8.4.9 Рассматривается частный случай, требуется корректировка
	Отклонено. Общий.

	
	
	
	8.4.10 Рекомендуется перенести перед п.8.4.8, 8.4.9
	Отклонено. Оставлено на месте

	
	
	
	8.4.11 Рассматривается частный случай
	Отклонено. Общий.

	
	
	
	8.4.12 Термин «планируемых» требует уточнения
	Принято

	
	
	
	8.4.14 Требует корректировки или исключения из стандарта.
	Отклонено. Замечание неясно

	
	
	
	8.4.16 Требует корректировки. Приложение Е указано ошибочно.
	Принято. .Приложение Л.

	
	
	
	8.4.17 Требуется корректировка.
	Отклонено. Замечание неясно.

	
	
	
	8.4.18 Требуется корректировка.

	Отклонено. Замечание неясно.

	274
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	8.3.4
	Как конкретно это считать, есть методика? Плюс для разных систем и облицовок разный конструктив, например для керамогранита соседние по горизонтали вертикальные направляющие не завязаны друг с другом, а в натуральном камне перевязаны с помощью горизонтальных планок, как все это учитывать?

	Отклонено.
На основании правил строительной механики и теории упругости. В частности, вам могут помочь рекомендации, которые вам выдавались в рамках ЭЗ по несущей способности.

	275
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.3.5
	Предлагаем удалить, чтобы не путать проектировщиков и положиться на их профессиональные знания.

	Отклонено.
Оставлено как некоторые из возможных расчётных случаев 

	276
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.3.5
	В случае применения специальных механизированных способов мойки фасада, применения фасадных конструкций вблизи от вертолётных площадок и т.п. – требуется учитывать данные эксплуатационные нагрузки.

Каким образом учитывать данные эксплуатационные нагрузки?

	Отклонено.
Методом приложения сосредоточенных нагрузок (для мойщика) и распределённых для случая с вертолетными площадками.

	277
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.3.6
	Постоянно и опять появляется использование стекла, а в п.1.2 данного СП записано, что данный СП не распространяется на проектирование фасадных конструкций с заполнением в том числе стеклом.
	Отклонено. Распространяется

	278
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.3.7
	Не понятно, зачем нужно повторять прописные истины как определять вес изделия?

	Принято. Исключено

	279
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.3.7
	Вес облицовки определяется как плотность облицовочного материала, умноженная на номинальные площадь и толщину. Вес облицовки считается постоянной нагрузкой. Для чего этот пункт? Разве вес считается как-то по-другому?
	Принято. Исключено

	280
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022


	8.3.8
	Снеговая нагрузка определяется по СП 20.13330 для района строительства СПК с учетом возможности образования на нем снегоотложений. Снеговая нагрузка учитывается независимо от наличия или отсутствия электроподогрева в связи с возможным кратковременным отключением электроснабжения. При расчёте необходимо учитывать снеговую нагрузку на парапетные крышки, горизонтальные фризы и выступы фасадных конструкций, а также на оконные отливы. Относится к СПК. Убрать.

	Принято. Откорректированно.

	281
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022
	8.4
	В п.8.4 речь идёт о безопасности облицовки НФС, а не о её элементах. Предлагаем из наименования п.8.4 исключить слово «элементов». В п.8.4 приводятся рекомендации без конкретных ссылок на документы, согласно которых должны реализовываться данные рекомендации.

	Принято.

	282
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.4
	Требования о выполнении расчетов облицовки (п.8.4.) являются чрезмерными. Можно оставить их только для новых материалов 
	Отклонено. Сформулированные в положениях требования об облицовках введены впервые. Ранее таких положений не учитывалось. Поэтому под все облицовки в настоящий момент попадает понятие «новая облицовка».

	283
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.4.1
	Безопасным при эксплуатации считается облицовка, при эксплуатации которого обеспечено предотвращение травм и ущерба осколками облицовки или целыми фасадными элементами. Очень размытая фраза. Нужно описать подробнее.
	Принято.
Откорректировано. Безопасной при эксплуатации считается облицовка, при эксплуатации которой обеспечено предотвращение травм и ущерба осколками облицовки или целыми фасадными элементами


	284
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.4.1

	Безопасным при эксплуатации считается облицовка, при эксплуатации которой обеспечено предотвращение травм и ущерба осколками облицовки или целыми фасадными элементами.

	Принято.
Откорректировано. Безопасной при эксплуатации считается облицовка, при эксплуатации которой обеспечено предотвращение травм и ущерба осколками облицовки или целыми фасадными элементами

	285
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.3
	Изложить в следующей редакции: 
Рекомендуется выполнение расчёта облицовки совместно с элементами каркаса в силу значительного взаимного влияния на распределение усилий и напряжений между элементами системы, а также на величину их перемещений. Решение о необходимости выполнения такого расчета принимает проектировщик. 

	Отклонено.
Сила взаимного влияния при расчете не отрицается. И ее необходимо учитывать. Любые решения о необходимости выполнения положений стандарта, впрочем как всего стандарта, принимает проектировщик.

	286
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	8.4.6
	Конечные элементы оболочечного типа – это пластины?
	Принято. Расчёт облицовок рекомендуется выполнять методом конечных элементов в программных комплексах, сертифицированных на территории РФ. Для моделирования облицовки рекомендуется применять конечные элементы, соответствующие классификации по соотношению прогиба облицовки к её толщине.


	287
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022
	8.4.7
	«Необходимо провести испытания полноразмерного образца…» - это предлагается делать каждый раз?! Если изделие типовое – достаточно одного испытания, проведенного при регистрации системы. Испытывать только тогда, когда нельзя посчитать.

	Принято частично. Нет, не каждый. Для верификации расчётной модели рекомендуется выполнить оценку конструкции, а далее распространять полученный результат на последующие расчётные случаи.
Для подтверждения надежности и безопасности облицовочной конструкции, рекомендуется проводить испытания полноразмерных образцов на действие нагрузки, имитирующей ветровую, по существующей, либо разработанной методике с учетом особенностей облицовки для верификации расчётной модели. 


	288
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	8.4.7
	Производители облицовок в подавляющем большинстве не хотят ничего испытывать (не все производители даже физико-механические свойства своей продукции могут предоставить), и все это как обычно свалится на производителей систем НВФ (как правило проектировать приходится нам). Необходимо смягчать жесткое требование к наличию данных испытаний, либо ЧЕТКО прописать требование к производителям облицовки по наличию таких испытаний.

	Отклонено. Требование предъявляется к производителям как каркаса НФС, так и к производителям облицовки.

	289
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.7
	Изложить в следующей редакции: 
Для подтверждения надежности и безопасности модели расчёта и соответствующей конструкции, рекомендуется проводить испытания полноразмерного образца на воздействие нагрузки, имитирующей ветровую, по существующей методике либо разработанной методике с учетом особенностей образца. 
Решение о необходимости проведения таких испытаний принимает проектировщик. 

	Отклонено. Оставлено в существующей редакции. Априори СП – это документ, на который проектировщик имеет полное право ссылаться.

	290
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.8
	Изложить в следующей редакции: 
Расчётная схема облицовки принимается с учётом преимущественно шарнирного типа закрепления элементов облицовки. Жёсткое защемление требует экспериментального подтверждения. Также допускается назначать угловую и линейную жёсткость крепления облицовки на основании результатов экспериментального исследования.  Указать, какие из типов крепления являются жесткими, а какие Шарнирными с примерами. 

	Отклонено
. Перечисление вариантов будет непосредственным образом указывать на частные случаи.

	291
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.9
	Изложить в следующей редакции: 
При расчёте облицовки по первой и второй группе предельных состояний рекомендуется использовать следующие граничные условия крепления конструкции: 
- Шарнирными узлами крепления считать точки фиксации панели облицовки к вертикальной направляющей; 
- Допускается в расчёте учитывать жёсткость поддерживающих профилей в качестве рёбер жёсткости панели фасадной облицовки. При этом необходимо соблюдать условия обеспечения корректного напряжённо-деформированного состояния данных профилей и их крепления по проверкам первой и второй группы предельных состояний; 
- При совместной оценке напряжённо-деформированного состояния облицовки и каркаса навесной фасадной системы крепление облицовки к каркасу НФС допускается задавать в виде стержневого упругоподатливого элемента с жёсткостью, определённой в результате экспериментального исследования; 
- Рекомендуется располагать рёбра жёсткости вдоль короткой стороны кассеты, а также допускается устанавливать их в том числе и на удалении от краёв облицовки, формируя таким образом консольный участок облицовки 
Абзац про элементы каркаса не относится к теме раздела. (стилистическая правка). 

	Отклонено.
 Профили оказывают влияние на НДС облицовки.

	292
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.11
	Изложить в следующей редакции: в ходе оценки облицовки по первой группе предельных состояний проверяют: 
• Прочность облицовки в пролёте конструкции и на опоре; 
• Прочность узла крепления к каркасу НФС. 
Удалены лишние вводные слова. Два оставшихся пункта покрывают основные аспекты применения. 

	Отклонено.
Выскальзывание – это отдельный расчётный случай.

	293
	Арташин Д.Е.
Технический директор ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022
	8.4.11
	В данном документе содержится просто нереальное количество требований по экспериментальным заключения на прочность. Это просто ставит некоторых производителей, имеющих большие ресурсы, практически в монопольное положение (что сейчас наблюдается по пожарным требованиям — лаборатории практически отказываются работать с применением аналитическо-теоретических методах, хотя на возможность данных работ четко указывает ГОСТ 31251).

	Отклонено. 
Не понятно, в чем вопрос. Вы и сейчас должны выполнять данные изыскания в процессе проектирования. В ином случае возникает вопрос с безопасностью конструкций, которые вы возводите на объектах строительства.

	294
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022
	8.4.15
	Опять про стёкла?

	Принято. 

	295
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022

	8.4.16
	Для проектирования облицовки требуются следующие физикомеханические характеристики материала: СП ХХХ.1325800.202Х Первая редакция 49 - расчётное сопротивление изгибу, растяжению, сжатию: (с учётом коэффициентов надёжности по материалу); - модуль Юнга (модуль продольной упругости); - плотность; - коэффициент теплового линейного расширения; - материал изотропный / анизотропный; - коэффициент Пуассона; - модуль сдвига. Справочные материалы по некоторым видам облицовок приведены в Приложении Е. 
Приложение Е Правила расчета линейных элементов каркаса
В Приложении Е нет ничего по характеристикам облицовочных изделий!

	Принято. Приложение Л.

	296
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.16
	Дополнить пункт: Величины принимаются по техническим данным производителя облицовки.  Указанные характеристики есть только у производителей облицовки. Это необходимо указать в стандарте. 

	Принято. Необходимо ссылаться на ГОСТ, см. Приложение Л

	297
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	8.4.16
	На наш взгляд, физико-механические показатели облицовочных изделий имеются в НД на эти изделия, применяемые для облицовки фасадов и расширение расчётных показателей не всегда необходимо.

	Отклонено. . В большинстве случаев, для проектирования облицовок, представленных данных недостаточно. Например, попробуйте найти модуль упругости и коэффициент Пуассона для керамического гранита 


	298
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.17
	Откорректировать ссылку на приложение. Указанные характеристики есть только у производителей облицовки. Это необходимо указать в стандарте. 

	Принято. Приложение Л дополнено.

	299
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	8.4.18
	Изложить в следующей редакции: Размеры элементов облицовки проверяют в проекте на основе результатов расчета их несущей способности (прочность, прогиб) с учетом действующих нагрузок, а также 
Размеры проверяют исходя из указанных пунктов. 

	Отклонено. Требование не обосновано.

	300
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	8.4.18
	Размеры элементов облицовки устанавливают в проекте на основе результатов расчета их несущей способности (прочность, прогиб) с учетом действующих нагрузок, а также: - расположения облицовки на фасаде – вертикальное, горизонтальное; Архитекторы не ограничивают себя только вертикальным и горизонтальным расположением облицовки. Предлагаю эту фразу убрать.

	Принято. Откорректировано.

	301
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022
	8.4.18
	Размеры элементов облицовки устанавливают в проекте на основе результатов расчета их несущей способности (прочность, прогиб) с учетом действующих нагрузок, а также: С современной архитектурой возможны не только такие варианты расположения облицовки. Предлагаю дополнить пункт
- расположения облицовки на фасаде – вертикальное, горизонтальное;
	Принято. Откорректировано.

	302
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	8.4.18
	Размеры элементов облицовки устанавливают в проекте на основе результатов расчета их несущей способности (прочность, прогиб) с учетом действующих нагрузок, а также:
- расположения облицовки на фасаде – вертикальное, горизонтальное;
- способа крепления облицовки к каркасу;
- конструктивного решения элементов крепления и их расположения;
- наличия усиления облицовки рёбербрами жёсткости.

	Принято. Откорректировано.

	303
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник  
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 9
	Рекомендуется исключить применение самонарезающих винтов.
	Отклонено. 
Применение самонарезающих винтов не допускается только в сейсмически опасных районах.

	304
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	9

	Указано, что характеристики заклепок и самонарезающих винтов должны соответствовать ТУ изготовителей и проспектам фирм изготовителей. Это нехорошо с точки зрения выхода продукции из под ТС.
	Принято. 
Заменено на: «Технические характеристики элементов вытяжных заклепках должны быть не ниже указанных в ГОСТ Р ИСО 15973, ГОСТ Р ИСО 15974, ГОСТ Р ИСО 15977, ГОСТ Р ИСО 15979».


	305
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	9
	Крепежные изделия для соединений элементов каркаса - Предлагаю добавить схему установки крепежных элементов, краевые расстояния и тд. Или хотя бы дать ссылку на СП 260
	Принято. 
Добавлен п.10.6.

	306
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	9
	Можно ли в этом разделе предусмотреть соединение элементов каркаса методом обжатия, просечкой, замковых и прочих соединений, без использования крепежных элементов?
	Отклонено.
Результаты испытаний давали очень низкие результаты по сравнению с соединениями на заклепках.

	307
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	9.1.2
	При выборе материала для крепежных изделий из коррозионно-стойкой стали, предпочтение следует отдавать сталям аустенитного класса, обладающим большей долговечностью и коррозионной стойкостью по сравнению со сталями мартенситного и ферритного классов.
	Принято. Откорректировано 

	308
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	9.1.3
	Изложить в следующей редакции: 
Химический состав сталей, механические и физические свойства болтов из аустенитной коррозионностойкой стали должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ ISO 3506-1. 
п.9.1.3 уже содержит ссылку на ГОСТ ISO3506-1, в котором содержится данная таблица мех. свойств. 
	Отклонено.

	309
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	9.2
	[bookmark: _Hlk114817809]Про крепление саморезов дать ссылку на ГОСТ Р 59905-2021 «Винты самосверлящие для стальных строительных конструкций. Общие технические условия».
	Принято. 
Ссылка на ГОСТ 59905 приведена в стандарте

	310
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз

	9.2.1
	Для соединения конструкций и элементов каркаса НФС, изготовленных из: 
[…] 
- горячеоцинкованного стального листа с полимерным покрытием; 
Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Для соединения конструкций и элементов каркаса НФС, изготовленных из: 
[…] 
- горячеоцинкованного стального листа с полимерным покрытием или без него; 
В общем случае элементы, оцинкованные горячим способом, обладают достаточно высокой коррозионной стойкостью и не требуют дополнительного покрытия 
	Отклонено. 
Применение стальных горячеоцинкованных (с необходимой толщиной покрытия) элементов допускается, если они соответствуют требованиям СП 28 «Защита от коррозии» в соответствии с условиями региона применения.

	311
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022


	9.2.3
	Использование самонарезающих (самосверлящих) винтов из углеродистой стали с цинковым покрытием для соединения конструкций и элементов каркаса НФС не допускается – исключить данный пункт.
	Отклонено.
В данном разделе отражено, что запрещено использование винтов с цинковым покрытием не обеспечивающих требования коррозионной стойкости.

	312
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	9.2.3
	Использование самонарезающих (самосверлящих) винтов из углеродистой стали с цинковым покрытием для соединения конструкций и элементов каркаса НФС не допускается.  – Так же остался без изменений.

	Отклонено.
В данном разделе отражено, что запрещено использование винтов с цинковым покрытием не обеспечивающих требования коррозионной стойкости.

	313
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	9.2.4
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
«Механические свойства самонарезающих винтов должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 2702, ГОСТ Р 59571-2021 и технических условий фирм изготовителей». Возможно, стоит добавить ссылку на стандарт с общими техническими условиями на саморезы 
	Принято. Откорректировано.
Ссылка в стандарте добавлена.

	314
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Заголовок раздела 9.4
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Общие положения по расчету соединений (стилистическая ошибка) 

	Принято. Откорректировано.
Название откорректировано.

	315
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	9.4.4
	𝐹𝑛 - расчетное сопротивление, соответствующее виду отказа соединения; 
В существующих нормах нет требования к производителю указывать в технической документации механизм разрушения для публикуемого сопротивления. Нужно дать ссылку на расчет по СП260.1325800 или СП294.1325800, где расчет метизов прописан досконально. 

	Принято к сведению. Положения уточняются.

	316
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	9.4.5
	Откорректировать ссылки на пункты расчета. 

	Принято. Откорректировано.

	317
	Андрианова Ю.Р.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	9.11
	Просим указать: для внутреннего слоя теплоизоляции   могут использоваться минераловатные или стекловолокнистые плиты (негорючие плиты) на синтетическом связующем плотностью от 30 до 80 (±10%) кг/м3.

	Принято. Раздел переработан. 
Значения плотности материалов заменены на конкретные характеристики.

	318
	С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	Раздел 10
	Расчеты, приведённые в гл.10 недоступны для массового пользования. Нет чётких указаний в каких случаях их необходимо производить.

	Принято. 
В п. 10.1 уточнены случаи необходимости выполнения расчётов для различных площадок строительства.

	319
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 10
	Раздел полностью противоречит подходам и методикам, приведенным в СП 14.13330 и нуждается в переработке.
	Принято.

	320
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор 
ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	10
	Расчет НФС на сейсмические нагрузки - Существуют испытания на сейсмические нагрузки. Расчет считаю лишним. Либо в данный СП включить более подробную методику расчета, потому что сейчас все написано размытыми фразами

	Принято.
Положения расчётной методики уточнены. 

	[bookmark: _Hlk109382893]321
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	10
	1. Считаем, что данная методика расчёта до конца не исследована. Прежде чем вводить её в действие, необходимо провести исследования сходимости результатов, полученных по методике, результатам динамических испытаний. 

В настоящее время применение любых расчётных методик, при расчёте сейсмических нагрузок, приводит к существенному необоснованному увеличению количества применяемых элементов НФС (повышению металлоёмкости и соответственно стоимости).

	Отклонено.
Расчёт соответствует подходам и методикам, приведённым в СП 14.13330, которым пользуются специалисты уже длительное время. 
Результаты расчёта по представленной методике подтверждены экспериментальными исследованиями.

	
	
	
	2. Считаем, что на сегодняшний день по данной методике расчёт выполнить невозможно:
- невозможно определить значение относительного демпфирования (рисунок 16) по ГОСТ 30546.1 (выпущенный в 1998г.), т.к. в перечислении по таблице 3 не входят конструкции НФС 
- невозможно определить параметр Li - проекция расстояния между соседними точками крепления на ортогональные смещениям горизонтальную и вертикальную координатные оси (п.10.4).
- невозможно определить  - произведение коэффициента динамичности на коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения при его собственных колебаниях по i-ой форме, от узловой точки приложения рассчитываемой нагрузки и направления сейсмического воздействия (п.10.7).
- невозможно определить δ - расчетная разность смещений соседних точек крепления металлической подконструкции к кронштейнам или зданию вдоль горизонтальной и вертикальной координатных осей (п.10.9).
- по п.10.3 непонятно какие 3 расчётные ситуации имеются в виду.

	Принято. Проведены обсуждения приведенных в разделе положений. Раздел переработан. Включена возможность оперировать исключительно положениями СП 14.13330.

	
	
	
	3. Ранее нами был сделан запрос к разработчикам о предоставлении примера расчёта оценки сейсмостойкости НФС по их методике. Разработчики методики расчёт выполнить не смогли!
На основании всего вышесказанного предлагаем убрать данную методику из СП. Предлагаем решения о возможности применения системы в сейсмически опасных районах принимать на основании отчёта о динамических испытаниях НФС.

	Принято. Раздел откорректирован.

	322
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	10
	Если на основании п 10.1 необходимы натурные сейсмические испытания и положительное заключение, для чего нужно дополнительно проводить расчеты, когда система успешно прошла испытания?
	Принято частично.
В соответствии с ч. 6 ст. 15 384-ФЗ обеспечение безопасности здания или сооружения должны быть обоснованы одним или несколькими методами, в том числе расчетами и (или) испытаниями, выполненными по сертифицированным или апробированным иным способом методикам. 

Соответственно, если в системе НФС изменяется какой-либо из компонентов, необходимо либо повторно проводить испытания, либо расчёт. Что дешевле – на усмотрение заказчика.


	323
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.1
	Изложить в следующей редакции: Расчёт конструкций НФС для применения в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок, с учётом расчётной сейсмической нагрузки, полученной на основании расчёта по методике СП 14.13330. Для применения в строительства используют типы НФС, получившие положительное заключение по результатам лабораторных динамических испытаний в условиях эквивалентного сейсмического воздействия в соответствии с существующими нормативными документами. Расчет конструкций НФС ведется по СП 14.13330. Здание рассчитывается отдельно. СП 14.13330 содержит требования по расчету.  ГОСТ 30546.1 не относится к строительным конструкциям. В настоящий момент идет разработка ГОСТ на методы испытаний НФС в сейсмоопасных районах. 

	Принято к сведению.

	324
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.2
	Пункт исключить. Расчёт на сейсмические воздействия элементов навесных фасадных систем зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, следует выполнять как для сложного конструктивно-планировочного решения, на основе анализа отклика в узлах крепления к несущему каркасу, с учётом перечисления б) 5.2, 5.2.1 и 5.2.2 СП 14.13330. Во всех остальных случаях допускается применять упрощённые правила расчёта, приведённые в 7. В соответствии с требованиями СП14 необходимо определять сейсмическую нагрузку Sh и Sv. В данном пункте, предлагается вести расчет только для сооружений повышенного класса опасности, а для остальных ограничится разделом 7. Однако раздел 7 это только статический расчет, без учета сейсмической нагрузки. 

	Принято. Откорректировано.
Ссылка на раздел 7 не корректна, удалена.

	325
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022
	10.3
	Пункт исключить. ГОСТ 30546.1 не относится к строительным конструкциям. В текущей редакции этого пункта предлагается выполнять сложные расчеты, которые далеко не каждый проектный институт умеет выполнять. 
Данные значения получить рядовому проектировщику будет просто невозможно. СП 14.13330 содержит правила расчета. 

	Принято.
На данный момент нет ГОСТ на испытания НФС, пользуемся максимально приближенным к реальности документом.

	326
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.4
	Проверку результатов расчётов проводят для расчётных ситуаций, указанных в п. 6.20.4 СП 14.13330 Пункт исключить. Дублирование СП14.13330. 

	Принято
Внесены соответствующие правки

	327
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.5
	Прочностные расчёты навесных фасадных систем (и их элементов) зданий и сооружений включают: 
- расчёт несущих профилей (проверка прочности на растяжение с изгибом, на сдвиг (срез); проверка прочности крепления профиля к несущему кронштейну; проверка жесткости профиля); 
- расчёт несущего кронштейна (проверка прочности на растяжение с изгибом, на срез) с учётом климатических и сейсмических нагрузок; 
- проверку прочности крепления кронштейнов к несущим конструкциям здания или сооружения; 
- проверку прочности крепления облицовки. 
Пункт исключить. Дублирование СП14.13330. 

	Принято к сведению.

	328
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.7
	Пункт исключить. Не соответствует требованиям п.6.20.7 СП14.13330, в котором даны формулы для определения нагрузок от сейсмического эффекта на НФС.

	Отклонено.
В данном случае используют конкретные значения коэффициента динамичности НФС

	329
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	10.8
	Убрать слова «светопрозрачные фасадные системы», т.к. они не относятся к области применения данного документа. 



	Принято.

	330
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	10.8
	Зачем упоминаем Светопрозрачные? Это же СП для НФС
	Принято.

	331
	Шалыгина Е.Ю.
Ведущий научный сотрудник, к.т.н.
28.07.2022

	10.8
	Исключить слово: «светопрозрачные» и оставить начало текста пункта: «Навесные фасадные системы» далее по тексту. С учетом пункта 1.2 раздела 1 «Область применения».

	Принято.

	332
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.8
	Навесные и светопрозрачные фасадные системы должны быть запроектированы с учётом зазоров между облицовочными элементами, которые должны назначаться по п. 6.20.8 СП 14.13330. 
Дополнить пункт формулировкой: Величина зазоров может быть менее требуемой величины по СП14, если по результатам экспериментальных исследований такое значение зазоров не приводит к повреждению облицовки или повреждению каркаса НФС. В СП 14.13330 даны достаточно большие значения зазоров, которые не соответствуют практике применения НФС. Уменьшенные значения зазоров, по сравнению с СП 14.13330, успешно подтверждали свою пригодность к применению в строительстве по результатам испытаний по методикам МГСУ и НИЦ Строительство. 

	Принято.

	333
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	10.9
	Убрать слова «светопрозрачной конструкции», т.к. они не относятся к области применения данного документа. 

	Принято.

	334
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	10.9
	Предельное значение расчётной разности смещения соседних точек крепления следует определять по результатам экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования следует проводить на натурных фрагментах, отражающих работу всей навесной фасадной системы или светопрозрачной конструкции. Пункт исключить. Дублирование п.6.20.9 СП14. 

	Принято.

	335
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	10.10
	Последний абзац: «применение анкерного крепежа в виде саморезов … не допускается» - противоречит гл.9!

	Отклонено.
Имеется в виду крепежные элементы, сертифицированные для применения в сейсмически активных районах.

	336
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.10
	Изложить в следующей редакции: Анкерный крепёж навесной фасадной системы должен соответствовать следующим требованиям: 
- механические анкеры, клеевые анкеры, подверженные сейсмическим нагрузкам, установленные в готовое строительное основание из тяжелого бетона должны быть испытаны по ГОСТ Р 58430. Применение должно быть обосновано для конкретного объекта расчетом по действующим нормативным документам. 
- крепление анкерного крепежа рассчитывают из условия прочности и деформативности на действия расчётных нагрузок от сейсмических воздействий, с учётом места расположения по высоте здания; 
- Применение самонарезающих винтов в качестве крепежных изделий для соединения элементов каркаса 
навесной фасадной системы между собой и с конструкциями здания допускается только после проведения экспериментальных исследований в соответствии с действующими нормативными документами и должно быть обосновано расчетом для конкретного объекта. 
ГОСТ Р 58430 относится к основаниям из тяжелых бетонов. На конкретном объекте необходимо обосновывать расчетом применение анкера. Применение саморезов может быть обосновано испытаниями и расчетом. 

	Принято.
Внесена соответствующая правка

	337
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»

	10.10
	- применение анкерного крепежа в виде саморезов для соединения элементов навесной фасадной системы между собой и с конструкциями здания не допускается - Почему не допускается применять, если это подтверждено сейсмическими испытаниями. 
	Принято.
Внесена соответствующая правка.

	338
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	10.11
	Для установки навесной фасадной системы должны также выполняться условия п. 6.20.11 СП 14.13330. Пункт исключить. Дублирование СП14.13330. 


	Принято.

	339
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Раздел 11
	Требуется переработка
	Принято. Раздел переработан.

	340
	Стогов К.А
Зам.Ген.Дир. по деят-ти сист.подтвержд.качества
Неклюдов Д.Г.
Технический эксперт
ООО «ПК «САЗИ»
08.08.2022
	Раздел 11
	Для обеспечения качества организации вентилируемого фасада в области светопрозрачных конструкций дополняем раздел следующими пунктами:
- Конструкция вентилируемого фасада не должна иметь мест сопряжения с утеплителем монтажного шва светопрозрачных конструкций, для этого между монтажным швом и вентилируемым фасадом должен быть устроен воздухо- и водоизоляционный слой, препятствующий миграции влаги и воздуха.
- Монтаж вентилируемого фасада в области примыкания к светопрозрачным конструкциям проводят после окончания всех процессов по организации монтажного шва.

	Принято.
Раздел переработан. К разделу теплоизоляционного слоя данные предложения не относятся.

	
341
	Свиридова Е.В.
Рук.подразд
Воронин А.В. 
Составитель
Ассоциация Росизол
05.09.2022

	Раздел 11
	Имеется принципиальное несогласие с нормированием теплоизоляции по признаку плотности. Предлагается перейти к прочностным характеристикам с корректировкой всего раздела 11.
11.1 При проектировании теплоизоляционного слоя НФС предусматривается однослойное, двухслойное (или более) утепление с применением негорючих (НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит по ГОСТ 32314.
Примечание - Допускается применение минераловатных плит с декоративной облицовкой группы горючести Г1 по ГОСТ 30244 (например, минераловатные плиты, кашированные стеклохолстом).   

	Принято.
 Раздел переработан. Исключены значения плотности. Даны показатели относительно прочностных характеристик продукции.

	
	
	
	11.2.1 Для однослойного утепления и для наружного слоя при двухслойном утеплении используют минераловатные плиты с прочностью на сжатие при 10% относительной деформации - не менее 10 кПа (CS(10)10) ;

В случае двухслойного (и более) утепления толщина наружного слоя, служащего для защиты внутреннего слоя должна составлять не менее 30 мм. Сжимаемость плиты внутреннего слоя должна составлять не более 60% (по ГОСТ 17177 п.17). 
Примечание - В случае применения минераловатных плит переменной плотности требования по прочности применяются к более плотному (верхнему) слою. Для однослойного утепления фасада малоэтажных зданий высотой до 16 метров допускается применение минераловатных плит c cжимаемостью при удельной нагрузке 2000 Па не более 60% с обязательным применением ветрогидрозащитных мембран.

	Принято. 
Включено «при прочности на сжатие при 10% относительной деформации не менее 10 кПа».


Принято частично. Раздел переработан.




Принято частично.


	
	
	
	11.2.2 Водопоглощение для минераловатных плит, применяемых в НФС, при кратковременном частичном погружении не должно превышать 1,0 кг/м2 (Wp).

	Принято.

	
	
	
	11.3 При проектировании цокольных участков фасадной системы допускается применение плит из экструзионного пенополистирола (XPS) для обеспечения защиты от увлажнения. При этом устройство цокольных частей здания при применении экструзионного пенополистирола должно быть выполнено с противопожарными рассечками, обеспечивающими нераспространение огня на соседние участки НФС. 

	Принято.

	
	
	
	11.4 Толщина слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, размер воздушного зазора, необходимость применения и характеристики ветрогидрозащитного материала определяют в проекте на строительство здания, на основании расчетов приведенного сопротивления теплопередаче стен по СП 50.13330 с учетом положений СП 230.1325800 в отношении теплотехнических неоднородностей (в том числе каркаса и элементов крепления). 

	Принято.

	
	
	
	11.5 При устройстве однослойного утепления крепление плит осуществляется элементами крепления (в соответствии с проектной документацией), или тарельчатыми анкерами с термоизолирующими головками, с распорными элементами в соответствии с требованиями по коррозионной стойкости объекта строительства. 

При устройстве теплоизоляции в два слоя (и более) для крепления внутреннего слоя допускается применение тарельчатых анкеров без термоизолирующих заглушек.

При двухслойном (и более) выполнении изоляции плиты опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельчатыми анкерами, а последующих - не менее чем двумя анкерами. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с защитным материалом (при его применении) пятью тарельчатыми анкерами каждую. 

При креплении раскроенных плит сложной формы количество дюбелей должно обеспечить плотное прилегание теплоизоляционного слоя к утепляемой поверхности.При монтаже плит утеплителя должен быть обеспечен их плотный контакт с изолируемой поверхностью. 

При двухслойном (и более) утеплении плиты утеплителя наружного слоя устанавливаются со смещением по вертикали и горизонтали относительно внутренних слоев для перекрытия стыков. Швы на стыках теплоизоляционных плит не должны быть более 2 мм. При наличии шва большей ширины его заполнение осуществляется фрагментами того же теплоизоляционного материала. Не допускается применение для заделки швов монтажной пены и иных, не предусмотренных в составе конструкции материалов. 

Непосредственно к наружной поверхности утеплителя, если это предусмотрено проектом, на соответствующих участках или по всей утепляемой поверхности стенового основания крепят ветрогидрозащитный материал. Крепление ветрогидрозащитного материала осуществляют одновременно с монтажом теплоизоляционных плит теми же анкерами. 

	Принято частично. 
Применяется термин дюбель в технических свидетельствах на импортную продукцию и другой нормативной документации.


Отклонено. Вероятность нахождения зоны конденсации на распорном элементе тарельчатого дюбеля при толщине верхнего слоя теплоизоляции 30 мм гарантирована. Соответственно будет происходить коррозия распорного элемента тарельчатого дюбеля.

Отклонено. Для временного закрепления плит достаточно одного фиксирующего дюбеля. При необходимости производитель работ или проектировщик может установить большее количество.


Принято. 





Принято. 








Принято частично

	
	
	
	11.6 Необходимость применения ветрогидрозащитного материала определяется проектом, с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания, его высоты, природно-климатических условий района строительства, требований к температурно-влажностному режиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно-технические характеристики ветрогидрозащитного материала. 

	Принято.

	
	
	
	11.7 Номинальное значение воздушного зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитного материала) и внутренней поверхностью плит облицовки, принимается в соответствии с проектом, но не менее 40 мм (минимальный размер зазора между поверхностью утеплителя и направляющими должен быть не менее 20 мм). 
Максимальный размер зазора, по противопожарным требованиям, определяется в соответствии с результатами и заключениями органов пожарной безопасности. В случае необходимости размещения архитектурно-декоративных элементов, выступающих относительно основной плоскости облицовки, а также при наличии значительных отклонений поверхности стен от вертикали допускается локальное увеличение зазора. 

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строительство по результатам параметров воздухообмена в подоблицовочном пространстве и влажностного режима наружной стены. 
Меры по защите утеплителя от климатических воздействий в период монтажа системы, выбор типа и марки теплоизоляционных плит, а также крепежных изделий с различной стойкостью к ультрафиолету, осуществляют с учетом прогнозируемого интервала времени между установкой утеплителя и монтажом облицовки. 

	Принято.

	342
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022

	11.1
	При проектировании теплоизоляционного слоя НФС предусматривается однослойное, двухслойное (или более) утепление с применением негорючих (НГ по ГОСТ 30244) плит из минеральной ваты или из стеклянного волокна на синтетическом связующем, либо материалов группы горючести Г1 и классом пожарной опасности строительных материалов КМ 1.

Не указано, что могут применяться другие негорючие теплоизоляционные материалы: пеностекло, пеногипс, вспененное жидкое стекло и другие!
Вместо «либо материалов» следует написать «либо иных теплоизоляционных материалов»

	Отклонено. 
Отсутствует обоснованные результаты (в первую очередь по пожарной безопасности) возможности применения других материалов в качестве теплоизоляции в НФС.


Применение других негорючих теплоизоляционных материалов, если такие решения встретятся в реальной практике никто не запрещает в тексте стандарта. При должном обосновании проектировщик сможет их применять. А зачем?


	343
	Жеребцов А.В.
Рукодитель Технического отдела
ООО «ПЕНОПЛЕКС СПб»

	11.1
	При проектировании теплоизоляционного слоя НФС предусматривается однослойное, двухслойное (или более) утепление с применением негорючих (НГ по ГОСТ 30244) плит из минеральной ваты или из стеклянного волокна на синтетическом связующем, либо материалов группы горючести Г1 и классом пожарной опасности строительных материалов КМ 1.

11.1 При проектировании теплоизоляционного слоя НФС предусматривается однослойное, двухслойное (или более) утепление с применением негорючих (НГ по ГОСТ 30244) плит из минеральной ваты или из стеклянного волокна на синтетическом связующем, либо материалов группы горючести Г1 и классом пожарной опасности строительных материалов КМ 1 при условии подтверждения огневыми испытаниями в аккредитованной организации во мегосударственному стандарту - ГОСТ 31251 «СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ Метод испытаний на пожарную опасность.»

	Принято. Раздел переработан. Основные требования включены.

	344
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	11.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
При проектировании теплоизоляционного слоя НФС предусматривается однослойное, двухслойное (или более) утепление с применением негорючих (НГ по ГОСТ 30244) плит из минеральной ваты или из стеклянного волокна на синтетическом связующем. 

В настоящее время в Технических свидетельствах на НФС указывается, что допускается применять только Негорючие минераловатные плиты, а применение плит Г1 не допускается. 

	Отклонено.
 Теплоизоляционные плиты Г1 применяются для внутреннего слоя в НФС. С обязательным верхним слоем НГ, что и отражено в разделе.

	345
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	11.1
	Навязывать конкретные теплоизолирующие изделия проектировщикам, по нашему мнению, не следует. Достаточно сформулировать требования к таким изделиям, чтобы не ограничивать применение других новых изделий.
	Отклонено.
В разделе приведены требования к теплоизоляционным материалам, которые могут применяться в НФС. При должном обосновании и исследованиях другие новые материалы найдут возможность применения в НФС, но эти попытки не увенчались успехом за более чем 20 лет применения НФС.


	346
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	11.1

	Указание на применение плит Г1 (КМ 1) требует уточнения в части области применения таких систем с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
	Принято. 
Внесено определение, в отношении применения плит Г1.

	347
	Розенко С.С.
Руководитель технической группы 
ООО «Урса Евразия»
20.07.2022
	11.1
	«плит из минеральной ваты или из стеклянного волокна на синтетическом связующем» изложить как «плит из минеральной ваты» Т.к. согласно ГОСТ 32314, п 3.1.1 минеральная вата: Общий термин для волокнистых теплоизоляционных материалов, полученных из расплава горной породы, шлака или стекла.

	Принято. Откорректировано.
Уточнение внесено.

	348
	Розенко С.С.
Руководитель технической группы 
ООО «Урса Евразия»
20.07.2022
	11.2
	Добавить возможность использования минеральной ваты (стекловолокно) плотностью 30 кг/м3 для однослойного утепления, при условии использования ветрозащитной мембраны. Например: «Для однослойного утепления используют минераловатные плиты НГ плотностью 75 (±10%) кг/м3, допускается использовать минеральную вату плотностью 30 (±10%) кг/м3 для однослойного утепления, при условии использования ветрозащитной мембраны».  
Изложить: «Внутренний слой допускается проектировать из стеклянного волокна плотностью не менее 30 (±10%) кг/м3» как «Внутренний слой допускается проектировать из минеральной ваты плотностью не менее 30 (±10%) кг/м3» либо добавить нижнюю границу плотности для каменной ваты.

	Принято. Раздел переработан. Внесены прочностные значения теплоизоляционных изделий вместо плотности.

	349
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
	11.2
	Изложить в следующей редакции: «11.2 Для однослойного утепления используют минераловатные (каменноватные) плиты НГ плотностью не менее 75 (±10%) кг/м3. В случае двухслойного (и более) утепления толщина наружного слоя (выполняемого из негорючих материалов), служащего для защиты внутреннего слоя не менее 40 мм при плотности не менее 75 (±10%) кг/м3 и не менее 30 мм при плотности не менее 90 (±10%) кг/м3.
Внутренний слой допускается проектировать из стеклянного волокна плотностью не менее 20 (±10%) кг/м3» 

«Допускается применение теплоизоляционных материалов из стеклянного волокна для однослойного или наружного слоя многослойного утепления, если возможность их применения подтверждена соответствующим заключением аккредитованной пожарной лаборатории, по результатам огневых испытаний в составе проектируемой НФС, по ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность». Комментарий: В системах Краспан успешно применяется утеплитель на основе стекловолокна на полимерном связующем «URSA» марки «34 PN» с плотностью 22,5±2,5 кг/м3. Возможность применения подтверждена необходимыми сертификатами и протоколами огневых натурных испытаний.
	Принято. Раздел переработан. Принято частично. Характеристики плит отражены по ключевым показателям (сжатие, деформация и др.).






Принято. Включена возможность применения при наличии заключения по пожарной безопасности.

	350
	Абрамова Е.С.
Заместитель Генерального директора 
Краспан
	11.2
	Предлагаем исключить п.11.2 на том основании, что принятые в проекте СП формулировки не учитывают действующей практики применения стекловолокнистых материалов. Так, например, на основании действующих экспертных заключений ФГБУ ВНИИПО МЧС России (возможность применения подтверждена протоколами огневых натурных испытаний) в конструкциях НФС допускается: применение минераловатных плит на основе стекловолокна марки «URSA 33 PN» плотностью 30±3 кг/м³ в качестве однослойного, наружного и внутреннего слоев утепления; допускается применение минераловатных плит на основе стекловолокна кашированных стеклохолстом «URSA» марки «32 PFB» с плотностью 32,5±2,5 кг/м³ в качестве наружного слоя; допускается применение минераловатных плит на основе стекловолокна «URSA 34 PN» с плотностью 22,5±2,5 кг/м³ в качестве внутреннего слоя утепления.
На основании вышеизложенного, считаем, что проект СП безосновательно ограничивает область применения минераловатных плит на основе стекловолокна. Если по каким-то причинам, авторы проекта СП считают необходимым оставить редакцию СП без изменения, предлагаем, как вариант, дополнить п.11.2 следующим абзацем:
«Допускается применение теплоизоляционных материалов из стеклянного волокна для однослойного, наружного и внутренних слоев многослойного утепления, если возможность их применения подтверждена соответствующим заключением аккредитованной пожарной лаборатории, по результатам огневых испытаний в составе проектируемой НФС, по ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».

	Принято. Раздел переработан.  Включены основные ключевые показатели плит и уточнены требования пожарной безопасности.

	351
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022
	11.2
	Для однослойного утепления используют минераловатные (каменноватные) плиты НГ плотностью 75 (+-10) кг/м3 – в нашем действующем ТС плотность при однослойном или наружном слое двухслойного утепления – плотность не менее 80 (+-10) кг/м3. Зачем снижать требования?

	Принято. Раздел переработан.  Характеристики плит отражены по ключевым показателям (сжатие, деформация и др.)

	352
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	11.2
	Для однослойного утепления используют минераловатные (каменноватные) плиты НГ плотностью 75 (±10%) кг/м3 - в нашем действующем ТС плотность при однослойном или наружном слое двухслойного утеплителя – плотность не менее 80 (±10%) кг/м3. Зачем снижать требования? Внутренний слой допускается проектировать из стеклянного волокна плотностью не менее 30 (±10%) кг/м3. – в нашем ТС сейчас указано 19 (±10%) кг/м3.

	Принято. Раздел переработан.  Характеристики плит отражены по ключевым показателям (сжатие, деформация и др.)

	353
	Колдашев С.Н.
Руководитель направления
Стандартизации и Сертификации
Корпорации ТехноНИКОЛЬ

	11.2.1
	Для однослойного утепления и для наружного слоя при двухслойном утеплении используют минераловатные плиты с прочностью на сжатие при 10% относительной деформации – не менее 10 кПа (CS(10)10), прочностьна отрыв перпендикулярно лицевым поверхностям – не менее 3 кПа;
В случае двухслойного (и более) утепления толщина наружного слоя, служащего для защиты внутреннег слоя должна составлять не менее 30 мм. Сжимаемость плиты внутреннего слоя должна составлять не более 60% (по ГОСТ 17177 п.17). 
Считаем необходимым уходить от использования плотности материала, как основного критерия. Главным параметром, обеспечивающим надлежащее качество и долговечность системы, считаем прочность теплоизоляции. В ранее существовавших Технических свидетельствах ФАУ ФЦС и в существующей строительной практике применяются плиты минеральной ваты именно с такими прочностными характеристиками.

	Принято. Раздел переработан.  Характеристики плит отражены по ключевым показателям (сжатие, деформация и др.)

	354
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	11.3
	какая допустимая высота полистирола Г4?
	Принято. Включено конкретное значение.

	355
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	11.3
	Введите уже рекомендованную величину пояса из пенополистирола. 
	Принято. Включено конкретное значение.

	356
	Жеребцов А.В.
Рукодитель Технического отдела
ООО «ПЕНОПЛЕКС СПб»

	11.3

	При проектировании цокольных участков фасадной системы допускается применение экструзионного пенополистирола группы горючести Г4 для обеспечения защиты от увлажнения. При этом устройство цокольных частей здания при применении экструзионного пенополистирола должно быть выполнено с противопожарными рассечками, обеспечивающими нераспространение огня на соседние участки НФС. 
Предлагаем изменить пункт 11.3 с учетом положений СП 345.1325800 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Правила проектирования тепловой защиты»:
11.3 При проектировании фасадной системы для первых и цокольных этажей необходимо применение экструзионного пенополистирола для обеспечения защиты от увлажнения. При этом устройство фасадной системы для первых и цокольных этажей здания при применении экструзионного пенополистирола группы горючести Г4 должно быть выполнено с противопожарными рассечками, обеспечивающими нераспространение огня на соседние участки НФС.

В соответствии с СП 345.1325800 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Правила проектирования тепловой защиты»:
8 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
8.3 Упрощенный метод нахождения плоскости максимального увлажнения. В частях конструкций, подвергающихся постоянным воздействиям грунтовой, дождевой или технологической воды, а также с повышенным риском повреждения защитных оболочек (фундаменты, первые и цокольные
этажи) рекомендуется применять теплоизоляционные материалы с минимальными показателями эксплуатационной влажности, паропроницаемости (ГОСТ 25898), влагопроводности (ГОСТ Р 56504) и капиллярного всасывания воды (ГОСТ Р 56505), невосприимчивые к
воздействию жидкой влаги.

	Отклонено. В НФС необходима защита от переувлажнения только цокольной части здания. О чем и указано в разделе. Первый этаж к цокольным не относится.

	357
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	11.3
	При проектировании цокольных участков фасадной системы допускается применение экструзионного пенополистирола группы горючести Г4 для обеспечения защиты от увлажнения. При этом устройство цокольных частей здания при применении экструзионного пенополистирола должно быть выполнено с противопожарными рассечками, обеспечивающими нераспространение огня на соседние участки НФС. На какую предельную высоту от отмостки? Допускается ли дополнительное противопожарное оштукатуривание пенополистирола в случае превышения предельной высоты?

	Принято.

	358
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	11.3
	Дополнить абзацем - Допускается защита пенополистирола при помощи оштукатуривания.
	Отклонено. Ограничений по последующей отделке плит экструдированного полистирола в разделе не приведено. Проектировщик вправе выбрать необходимый и удобный вариант для конкретного объекта строительства.

	359
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022

	11.3
	При проектировании цокольных участков фасадной системы допускается применение экструзионного пенополистирола группы горючести Г4 для обеспечения защиты от увлажнения. Никак не оправдано ограничение использования для цокольных участков фасадной системы только экструзионным пенополистиролом. Существуют другие теплоизоляционные материалы, обеспечивающие защиту от увлажнения, например, многослойный вспененный полиэтилен, химически сшитый пенополипропилен и другие, отвечающие всем заявленным нормам противопожарной безопасности и теплофизическим свойствам, необходимыми для устройства цокольных частей здания. Этот пункт следует переработать с изложением требований для материалов, применяемых на цокольных участках фасадной системы, без указания конкретных наименований материалов. 

	Отклонено. В разделе приведены рекомендованные (ранее успешно применяемые в НФС) материалы. При проведении и предоставлении исследований обосновывающих возможность применения других материалов раздел будет пересмотрен. В реальной практике применения за более чем 20 лет применения НФС, такие материалы, как, например, сшитый пенополиэтилен в НФС не применялись.

	360
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	11.3
	Какая допустимая высота полистирола Г4?
	Принято. Включено конкретное значение.

	361
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	11.5
Абзац 5
	Необходимо скорректировать 5-й абзац в соответствии с термином и определением диффузионных ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей. Необходимо удалить фразу о кашированных стеклохолстом теплоизоляционных материалов, т.к. данная фраза противоречит п.5.2.3. СП 2.13130.2020: непосредственно к наружной поверхности утеплителя, если это предусмотрено проектом, на соответствующих участках или по всей утепляемой поверхности стенового основания крепят ветроводозащитную пленку или ветрозащитную ткань. 
Крепление указанных подоблицовочных материалов осуществляют одновременно с монтажом теплоизоляционных плит теми же дюбелями. Подоблицовочные материалы должны иметь стойкость к УФ-излучению и тепловому воздействию, позволяющего сохранять материалу необходимые свойства после окончания монтажа облицовки. Стойкость к указанным воздействиям ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей должны быть подтверждены испытаниями на искусственное старение по ГОСТ EN1296 и ГОСТ EN1297. Для системы НФС, имеющих открытые зазоры между элементами суммарной площадью открытых участков минераловатного утеплителя, превышающего 20% поверхности фасада, необходимо применять ветроводозащитные пленки и ветрозащитные ткани с повышенной стойкостью у УФ излучения не менее 5000 часов в соответствии с ГОСТ EN1296.

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	362
	Валковой В. 
Коммерческий директор
направления ТМ "Изоспан"
ООО «Гекса-нетканые материалы»
20.07.2022
	11.5
	«…необходимость применения и характеристики ветрогидрозащитного материала…» – исключить фразу. 
	Принято. Откорректировано.

	363
	Валковой В. 
Коммерческий директор
направления ТМ "Изоспан"
ООО «Гекса-нетканые материалы»
20.07.2022

	11.7
	«Непосредственно к наружной поверхности утеплителя, если это предусмотрено проектом, на соответствующих участках или по всей утепляемой поверхности стенового основания крепят ветрогидрозащитный материал. Крепление ветрогидрозащитного материала осуществляют одновременно с монтажом теплоизоляционных плит теми же дюбелями. В случае применения плит, кашированных стеклохолстом, ветрогидрозащитные материалы не применяют.»  заменить на: «По всей утепляемой поверхности стенового основания крепят ГВЗМ. Крепление ГВЗМ материала осуществляют одновременно с монтажом теплоизоляционных плит теми же дюбелями непосредственно к наружной поверхности утеплителя.»

	Принято частично. Раздел переработан. Сокращения «ГВЗМ» в стандарте отсутствует и введено не будет в связи с отсутствием необходимости.

	364
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	11.7
	1. При двухслойном (и более) выполнении изоляции плиты опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельчатыми дюбелями, а последующих - одним дюбелем. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с защитным материалом (при его применении) пятью тарельчатыми дюбелями каждую. 
Какой при этом дюбелей расход на 1 кв.м. должен приходиться на крепление защитного материала?

	Отклонено. 
В разделе не указываются значения по расходу дюбелей. Все необходимые характеристики по количеству относительно целого фрагмента плит, с учетом общепринятых решений в НФС, включены в раздел. Также дополнены требования по прилеганию плит и др.

	
	
	
	2. При монтаже плит утеплителя должен быть обеспечен их плотный контакт с изолируемой поверхностью. При двухслойном (и более) утеплении, плиты утеплителя наружного слоя устанавливаются со смещением по вертикали и горизонтали относительно внутренних слоев для перекрытия стыков.
Какова минимальная величина смещения?

	Принято. Значения указаны.

	365
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	11.7
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
При устройстве однослойного теплоизоляционного слоя крепление плит осуществляется элементами крепления (в соответствии с проектной документацией), или тарельчатыми дюбелями (тарельчатыми анкерами) с термоизолирующими головками, термозаглушками, распорными элементами или другими техническими решениями, препятствующими образованию мостика холода в месте крепления. На отечественном рынке представлены крепежные элементы с различными техническими решениями по обеспечению термозащиты места крепления.

	Принято.
Раздел переработан. Включены основные положения. Другие, более точные значения по теплопроводности конкретных изделий необходимо смотреть в технической документации производителя при проектировании НФС.

	366
	Бессонов И.В.
Руководитель испытательного центра «Стройфизика-тест» НИИСФ РААСН, к.т.н
29.08.2022

	11.8
	Необходимость применения ветрогидрозащитного материала определяется проектом, с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания, его высоты, природно-климатических условий района строительства, требований к температурно-влажностному режиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно-технические характеристики ветрогидрозащитного материала.
Необходимо учитывать не только пожарно-технические характеристики ветрогидрозащитного материала, но и его механические параметры и долговечность. А именно:
-  Сопротивление паропроницанию, (м2 ч Па)/мг
-  Воздухопроницаемость, дм3/м2, м3/(м2∙с), 
-  Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя,
- Нагрузка разрывная (по основе, по утку), Н/см, 
-  Удлинение при разрыве (по основе, по утку), %, 
- Оценка сохранности эксплуатационных качеств при искусственном старении и проч.
Нужен ГОСТ с требованиями и методами испытаний!

	Принято частично. Согласны, что нужен стандарт, определяющий основные методы испытаний и значения защитных материалов. Это предмет отдельного стандарта и в СП на проектирование данные показатели включены быть не могут.

	367
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	11.8
	«Необходимость применения ветрогидрозащитного материала определяется проектом, с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания, его высоты, природно-климатических условий района строительства, требований к температурно-влажностному режиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно-технические характеристики ветрогидрозащитного материала.»         
заменить на: 
«До выхода ГОСТ характеристики ГВЗМ определяются параметрами: 
	№№ п\п
	Наименование показателя, ед.изм.
	Значение
	Методика испытания

	1.
	Максимальная сила растяжения, Н/50мм.
	1710/1487
	ГОСТ 31899-2-2011

	2.
	Относительное удлинение при разрыве в длину/остаточная прочность по длине, %
	10/84
	ГОСТ 2678-94

	3.
	Изменение линейных материалов, % (по длине, ширине)
	Отсутствует
	ГОСТ 2678-94

	4.
	Водонепроницаемость при 200 мм вод.ст. 2 часа
	Водонепроницаем
	ГОСТ EN 1928-2011

	5.
	Сопротивления воздухопроницанию м2·ч·(Па)ⁿ/кг. 
	22,2
	ГОСТ 32493

	6.
	Сопротивление паропроницанию м2·ч·Па/мг
	1,0
	ГОСТ 25898



	Принято.
Раздел переработан. Согласны, что нужен стандарт, определяющий основные методы испытаний и значения защитных материалов. Это предмет отдельного стандарта и в СП на проектирование данные показатели включены быть не могут.

	368
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	11.9
	Изложить в следующей редакции: "Номинальное значение воздушного зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидро-защитного материала) и внутренней поверхностью плит облицовки, принимается в соответствии с проектом." Необходимо удалить ограничения. Это типовые значения, указанные в АТР, но в реальности, они могут существенно отличаться. Ограничения размеров зазора не всегда обоснованы. например, если нет пожарной опасности, то и зазор 20 мм не требуется. Либо, если по результатам расчета получится меньшее значение, чем 40 мм, и оно будут обосновано. 

	Отклонено.
Пожарная опасность есть всегда. В тексте СП включены основные, минимально (максимально) рекомендованные требования по воздушному зазору.

	369
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	11.9
	Зачем зазор 20 мм от теплухи до направляющей? Бывают случаи, когда направляющая располагается вплотную к утеплителю, но при этом остаётся необходимый в 60 мм зазор в 60 мм между направляющей и внутренней поверхностью облицовки.

	Отклонено. 
Проектирование НФС, с учетом основных требований по энергоэффективности, коррозионной стойкости, пожарной безопасности и т.д. – задача проектировщика, с учетом конкретного объекта строительства и его сложностей. Там же, при необходимости, на локальных решениях проектировщик будет обосновывать необходимость уменьшения (увеличения) зазора.


	370
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	11.9
	Зачем зазор 20 мм от утеплителя до направляющей? Бывают случаи, когда направляющая располагается вплотную к утеплителю, но при этом остаётся необходимый в 60мм зазор между направляющей и внутренней поверхностью облицовки.

	Отклонено. 
Проектирование НФС, с учетом основных требований по энергоэффективности, коррозионной стойкости, пожарной безопасности и т.д. – задача проектировщика, с учетом конкретного объекта строительства и его сложностей. Там же, при необходимости, на локальных решениях проектировщик будет обосновывать необходимость уменьшения (увеличения) зазора.


	371
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	11.9
	Внести новый пункт 11.9 сразу о правилах проектирования пункт ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей в составе теплоизолирующего слоя НФС.  При проектировании ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей в НФС предусматривается однослойное, крепление данных материалов непосредственно на поверхность утеплителя без зазора и провисания. Установка ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей может быть спроектирована и с вертикальным или горизонтальным расположением волокон. Предпочтительно производить проклейку продольных нахлестов полотен односторонними или двусторонними специализарованными соединительными лентами или герметиками.  Примыкание ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей к оконным и дверным проемам, проходкам инженерных систем, кронштейнам должно быть герметизировано с помощью указанных соединительных лент или герметиков.  

В соответствии с СП 2.13130 в НФС допускается применять ветроводозащитные материалы не относящихся к легковозгораемым материалам согласно ГОСТ56027, прошедших испытания в составе НФС по ГОСТ 31251  для  оценки класса пожарной опасности и (или) для которых проведены аналитические исследования о классе пожарной опасности по  результатам которых системе НФС присвоен класс пожарной опасности К0,  для которых определена теплота сгорания по ГОСТ56025, а также прошедших оценку соответствия 123-ФЗ  «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности) в части оценке соответствия параметров пожарной опасности с разделу «Ветрогидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 мм» таблицы 27 123-ФЗ.

В соответствии с СП 2.13130 в НФС допускается применять ветрозащитные ткани из стекляного полотна относящиеся к негорючим материалам  (НГ по ГОСТ 30244) в соответствии с разделом таблицы 27 указанном выше, должны  пройти испытания в составе НФС по  ГОСТ 31251  для оценки класса пожарной опасности и (или) для которых проведены аналитические исследования о классе пожарной опасности по результатам которых системе присвоен класс пожарной опасности К0. Ветроводозащитные пленки должны обладать следующими характеристиками:    
Паропроницаемость – не менее 0.17 м2*Па*час/Мг.
Водонепроницаемость не менее 0.002 мПа/2 часа по ГОСТ 2678
Прочность на разрыв по ГОСТ 31899 вдоль полотна/поперек полотна не менее не менее 230/225 Н/50мм.      
Результаты испытаний на искусственное старение по ГОСТ EN1296 ГОСТEN 1297 336 часов УФ/90 суток при температуре 70° С:
Паропроницаемость – не менее 0.17 м2*Па*час/Мг
Прочность на разрыв по ГОСТ 31899 вдоль полотна/поперек полотна не менее 65% от первоначальной 
Водонепроницаемость не менее 0.002 мПа/2 часа по ГОСТ 2678. 
Ветрозащитные ткани должны обладать следующими характеристиками:    
Паропроницаемость – не менее 0.17 м2*Па*час/Мг.
Прочность на разрыв по ГОСТ 31899 вдоль полотна/поперек полотна не менее не менее 230/225 Н/50мм.    
Результаты испытаний на искусственное старение по ГОСТ EN1296 ГОСТ EN 1297 336 часов УФ/90 суток при температуре 70° С:
Паропроницаемость – не менее 0.17 м2*Па*час/Мг
Прочность на разрыв по ГОСТ 31899 вдоль полотна/поперек полотна не менее 65% от первоначальной 
        
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан. Необходимая информация отражена.

	372
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	11.9
Абзац 4
	Изменить номер пункта на 11.10 и внести ветроводозащитные пленки как одну из мер по защите слоя теплоизоляции НФС от климатических воздействий.  Установка ветроводозащитных пленок (т.е. имеющих водонепроницаемость по в соответствии с ГОСТ 2678 является гарантированной защитой утеплителя от климатических воздействий не только на период монтажа, но и на период эксплуатации НФС. Предлагаем новую редакцию абзаца 4 пункта 11.9:
«Меры по защите утеплителя от климатических воздействий в период монтажа системы, выбор типа и марки теплоизоляционных плит, установке ветроводозащитных пленок, а также крепежных изделий с различной стойкостью к ультрафиолету, осуществляют с учетом прогнозируемого интервала времени между установкой утеплителя и монтажом облицовки.

	Принято. Откорректировано. Необходимая информация отражена.

	373
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	11.9
	Номинальное значение воздушного зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитного материала) и внутренней поверхностью плит облицовки, принимается в соответствии с проектом, и составляет 60 мм, минимально допустимое - 40 мм (минимальный размер зазора между поверхностью утеплителя и направляющими должен быть не менее 20 15 мм). 

	Отклонено. 
Проектирование НФС, с учетом основных требований по энергоэффективности, коррозионной стойкости, пожарной безопасности и т.д. – задача проектировщика, с учетом конкретного объекта строительства и его сложностей. Там же, при необходимости, на локальных решениях проектировщик будет обосновывать необходимость уменьшения (увеличения) зазора. Приведены основные рекомендованные значения.


	374
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	11.9
	- Номинальное значение воздушного зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитного материала) и внутренней поверхностью плит облицовки, принимается в соответствии с проектом, и составляет 60 мм, минимально допустимое - 40 мм (минимальный размер зазора между поверхностью утеплителя и направляющими должен быть не менее 20 мм) – из какого нормативного документа взялось это требование?

	Отклонено. 
Проектирование НФС, с учетом основных требований по энергоэффективности, коррозионной стойкости, пожарной безопасности и т.д. – задача проектировщика, с учетом конкретного объекта строительства и его сложностей. Там же, при необходимости, на локальных решениях проектировщик будет обосновывать необходимость уменьшения (увеличения) зазора. Приведены основные рекомендованные значения.


	375
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	Внести пункт 11.10
	Внести в раздел 11 пункт 11.10 о характеристиках подоблицовочных ветро-водозащитных материалов в следующей редакции:
Установка ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей должны удовлетворять требованиям приложения Ж данного СП и учитывать условия применения изделий в соответствии с пунктом 11.9 данного СП. Соответствие характеристик подтверждается документом об технической оценке возможности материалов в строительстве в виде Технического Свидетельства до момента введения ГОСТа вида Общие технические Условия (ОТТ) или Общие Технические Требования на указанные материалы. После введения в действие указанных документов о стандартизации соответствие характеристик изделия должно подтверждаться декларацией соответствия/добровольным сертификатом соответствия на изделие. Информация о соответствии указывается в техническом листе на изделии, разработанном в соответствии с ГОСТ* .. на Технический Лист *) Данный стандарт прошел публичные слушания и будет введен в действие до конца 2022 года.   

	Отклонено. 
ГОСТ, на который вы ссылаетесь не введен в действие.

	376
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	11.1
	Почему теплоизолирующий слой ограничен только минеральной ватой и стекловолокном? А, например, пеностекло?

	Отклонено.
 разделе включены основные, общепринятые, понятные за более чем 20 лет применения и проектирования НФС материалы. Применения, например, пеностекла на практике встречалось однократно. И то при условии навязывания материала проектировщику заказчиком. При необходимости применения других, не общепринятых теплоизоляционных материалов, с предоставлением достаточных результатов исследований и испытаний они будут включены в последующем.


	377
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	11.2
	Почему внутренний слой только из стекловолокна?

	Принято.
Раздел переработан. Необходимые параметры уточнены.

	378
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	11.9
	Зачем нормировать зазор между направляющей и утеплителем?
	Отклонено. 
Проектирование НФС, с учетом основных требований по энергоэффективности, коррозионной стойкости, пожарной безопасности и т.д. – задача проектировщика, с учетом конкретного объекта строительства и его сложностей. Там же, при необходимости, на локальных решениях проектировщик будет обосновывать необходимость уменьшения (увеличения) зазора. Зазор между направляющей и утеплителем (в стандартных условиях) указан как ориентировочная величина, указывающая на необходимость устройства зазора с минимально приведенными значениями.


	379
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	Раздел 12

	Привести в соответствие нумерацию таблиц
	Принято. Откорректировано. Нумерация исправлена.

	380
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	Раздел 12
	Правила проектирования коррозионной защиты НФС. При проектировании защиты от коррозии металлических каркасов НФС, элементов крепления, облицовок необходимо учитывать условиями воздействия окружающей среды по ГОСТ ISO 9223, ГОСТ 16350 и СП 28.13330, размещение конструкций по ГОСТ 15150. Зачем указаны стандарты кроме СП 28.13330? Для справки ГОСТ 15150-69 Группа Г08 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

	Отклонено. 
Перечислены те стандарты, которые относятся непосредственно к условиям воздействия окружающей среды и размещения конструкций

	381
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	12.1 

	- В таблицу 2 Материалы элементов НФС и деталей крепления облицовки, добавить сплав АД 0
- В таблицу 2 для материала из коррозионностойкой стали и углеродистой стали, в столбец «Покрытие с лицевой стороны» добавить порошковое
 - Таблица 3 Марки материала облицовок, внешних листов металлокомпозитных панелей и покрытий, используемых в НФС:
- Толщины для панелей металлической облицовки для коррозионностойкой стали указать 0,45-2,0,
- Для углеродистой стали – 0,45-2,0

	Принято частично
Толщины для панелей металлической облицовки указаны в ГОСТ 70071-2022

	382
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж ООО «Альтернатива»
07.07.2022


	12.1
	В совокупности с требованием соответствовать минимальным срокам, указанным в ГОСТ 27751 для зданий общегородской застройки сроком не менее 50 Лет. Рассмотрим таблицу ГОСТ 70071 и сделаем вывод. Побережье любого моря на 1-5 км от моря получаем следующее: Сталь, оцинкованная с порошково полимерным покрытием даже с окраской 60 мкм – запрещена. Алюминий с покрытием 40 мкм – разрешен. 
Сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т с ОКРАСКОЙ 40-60 МКМ разрешена. Как так? ГОСТ 27751 для уникальных зданий устанавливает минимальный срок службы 100 лет, уникальные здания это - Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, хранилищ национальных и культурных ценностей, произведения монументального искусства, стадионы, театры, здания высотой более 75 м, большепролетные сооружения и т.п.), следовательно применение НФС на здании свыше 75 метров во всех средах агрессивности из-за отсутствия в ГОСТ 70071 расчетов срока службы не менее 100 лет и в совокупности с требованиям таблицы ГОСТ 27751 применять не сможем. 
Так как значение по срокам службы в ГОСТ 70071 варьируется (на примере стали от 35-50 лет), это слов Ольги Владимировны обусловлено тем что, у одного производителя срок службы 50 лет у другого 35 лет, а ГОСТ 27751 имеет четки критерий не менее 50 лет, предлагаю дополнить фразой срок службы системы отдельно взятого производителя может устанавливаться по итогам климатических испытаний по методике ГОСТ 9-401(сталь с порошком) и так далее. Что делать с уникальными зданиями пока мыслей нет.

	Отклонено.
Замечание относится к ГОСТ 70071.
 В данном проекте СП речь только о коррозионной защите, а не о сроках службы. 
О необходимости проводить дополнительные испытания также говориться в ГОСТ 70071

	383
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	12.1
	В качестве материалы каркасов  НФС и деталей крепления облицовки используются: коррозионностойкие стали (ГОСТ 5632, ГОСТ 5582, ГОСТ 4543), углеродистые стали (ГОСТ 9045, ГОСТ 14918, ГОСТ 52246) и алюминиевые сплавы (ГОСТ 4784) заменить на: «В качестве материалов каркасов  НФС и деталей крепления облицовки используются: коррозионностойкие стали (ГОСТ 5632, ГОСТ 5582, ГОСТ 4543), углеродистые стали (ГОСТ 9045, ГОСТ 14918) и алюминиевые сплавы (ГОСТ 4784).»
ГОСТ 52246 – не действует, поэтому исключен из абзаца.

	Принято.

	384
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022


	12.1
	В таблицу 28 Материалы элементов НФС и деталей крепления облицовки, добавить сплав АД 0, АД0 Н

В таблицу 29 для материала из коррозионно-стойкой стали и углеродистой стали, в столбец «Покрытие с лицевой стороны» добавить порошковое

[image: ]
Таблица 29 Марки материала облицовок, внешних листов металлокомпозитных панелей и покрытий, используемых в НФС:
Толщины для панелей металлической облицовки для коррозионно-стойкой стали указать 0,45-2,0,
Для углеродистой стали – 0,45-2,0

П. 12.1 В качестве материалыов каркасов НФС и деталей крепления облицовки используются: коррозионностойкие стали (ГОСТ 5632, ГОСТ 5582, ГОСТ 4543), углеродистые стали (ГОСТ 9045, ГОСТ 14918) и алюминиевые сплавы (ГОСТ 4784).
Примечание к таблице:
* Полимерные покрытия (здесь и далее по тексту): PE – на основе полиэфирных смол; PUR – на основе полиуретана; PVDF – на основе поливинилиденфторидных смол; FEVE – на основе фторэтиленвинилэфирных смол должны соответствовать требованиям ГОСТ 33290

	Принято частично
Толщины для панелей металлической облицовки указаны в ГОСТ 70071-2022

	385
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»
	12.2
	Облицовка НФС – нет ссылки на новый ГОСТ по ФК 59658
	Отклонено.
С разрабатываемом проекте стандарта приведены не все действующие стандарты.

	386
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	12.2
	Облицовка НФС – просим дать ссылку на ГОСТ Р 59658-2021 «Материалы для металлических облицовочных кассет в конструкциях навесных фасадных систем. Общие технические требования».
	Отклонено.
ГОСТ Р 59658-2021 не информативен (вся информация присутствует в СП)

	387
	Красношапка О.Е.
Директор ООО ПК «Сибалюкс»
Бланк В.А.
Директор по развитию  
ООО ПК «Сибалюкс»


	12.2
	Включить:
1. К алюминиевым сплавам ГОСТ 13726
2. К защитным покрытиям ГОСТ 9.403
В таблице 29 изменить:
1. Уклеродистая сталь для внешнего листа металлокомпозитной панели толщина 0,2-0,4 мм
2. Алюминиевые сплавы для внешнего листа металлокомпозитной панели толщина 0,35-0,5 мм

	Принято частично
Добавили ГОСТ 13726, 
НЕТ ГОСТ 9.403 – относится не к материалам, а методам испытаний 
Толщины в таблице 29 изменили

	388
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	12.2 
Таблица 3.

	В таблицу добавить информацию по покрытию нелицевой стороны облицовки. Нелицевая сторона облицовки тоже должна быть защищена от коррозии. 

	Отклонено.
Нелицевая сторона практически не требует защиты

	389
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	12.2
	Вместо «Облицовки НФС» предлагаем написать «Защита от коррозии облицовок НФС».

	Отклонено.
Коррозионная защита подразумевает весь раздел 12, подразделы 1, 2 и 3 только перечисление элементов НФС

	390
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022


	12.2
	В данном СП и разделе 12.2 не затронуты широко применяемые облицовочные материалы такие, как-плиты фиброцементные (хризотилцементные, плиты из природного и натурального камня, бетонные плитки, керамограниные плиты, керамические плиты, панели из стеклофибробетона и др. Необходимо либо добавить данные облицовочные материалы.При проектировании защиты от коррозии металлических каркасов НФС, элементов крепления, облицовок необходимо учитывать условиями воздействия окружающей среды по ГОСТ ISO 9223, ГОСТ 16350 и СП 28.13330, размещение конструкций по ГОСТ 15150
	Принято частично.
В разделе 12 приведены только металлические облицовки и их коррозионная защита

	391
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	12.2
	В таблице указаны минимальные толщины панелей металлической облицовки сталь 0,5, алюминий 0,7, в этом же пункте говориться о металлокомпозитных панелей, у которых внешний слой алюминия толщиной 0,4 мм, а стали 0,3 мм, пункт получился неоднозначный.

	Отклонено.
В первом случае - металлический прокат как самостоятельный элемент конструкции, во втором случае – металлический прокат как часть композитной панели

	392
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	12.3
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Материалы элементов крепления должны соответствовать ГОСТ 4784, ГОСТ Р ИСО 15977, ГОСТ ISO 3506-1, ГОСТ ISO 3506-2, ГОСТ ISO 898-1, ГОСТ ISO 898-2, ГОСТ ISO 10684, ГОСТ Р 9.316, и требованиям проектной и конструкторской документации. 
Материалы элементов крепления НФС при требуемом сроке службы более 50 лет приведены в таблице 4. 

Таблица 4– Материалы элементов крепления НФС, при требуемом сроке службы более 50 лет. В случае, если требуемый срок службы конструкции НФС, в том числе элементы крепления (болты, самонарезающие винты, вытяжные заклепки, анкеры) составляет менее 50 лет, допустимо использование других материалов и покрытий, при условии, что срок их службы, подтвержденный опытными данными, ускоренными или натурными коррозионными испытаниями, составляет не менее требуемого срока службы НФС, указанного в проектной документации. Требуемый срок службы НФС может быть менее 50 лет. В таком случае требования к элементам крепления могут быть менее строгие. Если нужный срок службы элемента крепления из материала отличного от указанного в таблице 4 подтвержден испытаниями, его можно использовать. Необходимо добавить ГОСТ 4784-2019, т.к. применяемые крепежные элементы, в частности заклепки, могут иметь тело из ал.сплавов. ГОСТ4784 также учитывает положения ISO 209. Также не хватает ГОСТ Р ИСО 15977. 

	Принято частично.
Добавлены ГОСТ 4784, ГОСТ Р ИСО 15977
Отклонено.
Остальной текст со сроком службы 50 лет не является предметом данного СП

	393
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	12.3
Таблица 4
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: Коррозионностойкая сталь А2: 08Х18Н10, А4: 10Х17Н13М2, А5: 10Х17Н13М2 или аналог 
Алюминиевые сплавы* АМг3,5, АМг5, АМг5П, Д18, АД1, А5Е или аналог 
Предложенная классификация слишком узкая и ограничивает разработку новой продукции.

	Отклонено.
Не ясно о каких аналогах идет речь

	394
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	12.3
Таблица 4
	Углеродистая сталь с добавками… Конкретизировать, о каких добавках идет речь (возможно, имеется ввиду «углеродистая сталь с покрытием») 

	Принято. Откорректировано.

	395
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	12.3
Таблица 4
	Тип и толщина покрытий - Пункт 5.4 ГОСТ Р 70071, Пункт 5.4 ГОСТ Р 70071 
Исключить или дать пояснение. Большинство крепежных элементов из нержавеющей стали и алюминия, представленных на рынке не имеют дополнительного покрытия 

	Отклонено.
Все ссылки в том числе о наличии защитного покрытия есть в ГОСТ Р 70071

	396
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	13.1
	Не понятно, зачем в Российском СП даётся английское сокращение BIM?
	Отклонено. На обсуждение. 
BIM – международное название технологии информационного моделирования. В наших некоторых нормативных документах фигурирует «ТИМ», при этом, большинство экспертов в области BIM не признаёт данный термин. Здесь 2 варианта: 
1) Поменять BIM на словосочетание «Информационное моделирование»
2)Оставить без изменений. Этот вопрос на обсуждении. Если менять термин BIM, то придётся менять все сокращённые названия (BIM, BEP, LOD, LOI и т.д.)


	397
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	13.2
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
До начала проектирования с заказчиком разрабатывается/согласовывается BEP (BIM Execution Plan) – план реализации BIM проекта. BEP содержит следующую информацию: 
- основная информация о проекте; 
- координаты общей площадки; 
- требования к программному обеспечению; 
- правила наименования файлов; 
- описание характеристик уровня проработки BIM модели (LOD); 
- описание к информационной наполненности модели и компонентов (LOI); 
- требования к BIM модели и документации в том числе, требование о наличии в BIM модели облицовочного слоя НФС. 
- организация работы в СОД (среде общих данных). 
Без проекта на облицовку на стадии П невозможно посчитать объем облицовочного материала, а также его раскрой и отход. 

	Отклонено.
«Без проекта на облицовку на стадии П невозможно посчитать объем облицовочного материала, а также его раскрой и отход.»

Согласны с данным утверждением, но какое отношение это имеет к плану реализации BIM проекта? Здесь это излишне.

	398
	Галицын В.А
Исполнительный директор 
НО «Хризотиловая ассоциация»
22.08.2022

	13.4
	Добавить:
- проект содержит сборочные чертежи облицовки фасада (композитные кассеты, широкоформатный керамогранит в рамке, хризотилцементные плиты; фиброцементные панели, натуральный камень), полученные из модели;
	Принято.

	399
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	14.1
	По нашему мнению, в проектной документации НФС должен быть представлен перечень возможных опасностей, возникающих при эксплуатации НФС, и конкретные мероприятия по их недопущению и устранению.
	Принято частично. На обсуждение.
Т.к. возможные опасности в разных типах систем разные, достаточно сложно сформировать общие требования. 


	400
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022


	14.1
	Для обеспечения безопасной документации должен быть составлен перечень конкретных требований с указанием конкретных параметров воздействий на них, которые могут привести к опасности для жизни и здоровья людей.
Например: в случае проектирования клеевых систем необходимо применять безопасное остекление для исключения возможности оказавшихся под разрушающейся конструкцией.
Местами повышенной опасности являются помещения, предназначенные для массового пребывания (из расчета 1 человек и более на 2 м2) и прохода людей в зонах, подверженных возможному падению облицовочных изделий.

Техническое решение долженно быть выбрано и спроектировано таким образом, чтобы в нормальных условиях эксплуатации обеспечить безопасность людей в случае возможных разрушений.

	Принято. Откорректировано.

	401
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	14.1
	О каких «конкретных» требованиях идет речь?
	Отклонено.
Требования безопасности в отношения проектируемой НФС с учетом действующих государственных и региональных стандартов должен определить проектировщик.

	402
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	14.1
	последний абзац Нормальные условия эксплуатации предполагают разрушение НФС?
	Принято.
 Предлагаемый вариант:
чтобы в нормальных условиях эксплуатации обеспечить безопасность людей в случае непредвиденных ситуаций, приводящих к возможным разрушениям


	403
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	14.1
	Для обеспечения безопасной эксплуатации НФС в проектной документации должен быть составлен перечень конкретных требований с указанием конкретных параметров воздействий на них, которые могут привести к опасности для жизни и здоровья людей. Например: в случае проектирования клеевых систем необходимо применять безопасное остекление для исключения возможности травмирования людей, оказавшихся под разрушающейся конструкцией, вызываемого падающими небезопасными осколками стекла.  Изложить в следующей редакции: 
"Перечень мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации НФС указывается в проектной документации." (стилистическая правка). 
Пример про остекление не применим для НФС. Либо удалить. Либо дать пример про НФС. 

	Отклонено.
Клеевые системы – системы НФС

	404
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	14.2
	Пункт удалить. Содержание не несёт смысловой нагрузки. Указание мест повышенной опасности никак не увязано с другими пунктами стандарта. 

	Отклонено. 
Пункт 14.2. (в новой редакции 16.2) говорит о том, что необходимо предусмотреть места установки для обеспечения эксплуатации НФС.

	405
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	14.2
	В проектной документации на НФС зданий и сооружений должны быть предусмотрены конструкции, обеспечивающаяие безопасную эксплуатацию, ремонт, мытье и очистку наружных поверхностей.
	Принято. Откорректировано.

	406
	Семенов В.С.
Главный специалист УТОСС ФАУ «ФЦС»
08.07.2022

	Раздел 15

	Не отвечает на вопрос необходим ли натурный прожиг систем, или же проектирование в соответствии с данным СП обеспечивает класс пожарной опасности К0. Считаю, это необходимо прописать.

	Принято.

	407
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022


	Раздел 15
	В разделе 15 вместо всех тринадцати пунктов целесообразно и достаточно написать один пункт - 15.1 в следующей редакции: «При монтаже, эксплуатации и ремонте НФС необходимо принимать меры обеспечения пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности».

	Принято частично.

	408
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022


	Раздел 15
	Требования по пожарной опасности к стенам наружным с внешней стороны с применением НФС приведены в [1]. В начале раздела считаем необходимым указать, что работы по проектированию и монтажу НФС должны осуществляться после процедуры оценки соответствия стен наружных с внешней стороны с применением НФС требованиям пожарной безопасности. 

П.П.15.4, 15.5 Конструкции козырьков над эвакуационными выходами и балконами, выступающими за основную плоскость фасада здания, не являются частью НФС. Соответственно описание требований к данным конструкциям (габаритные размеры, материалы, места размещения) не являются задачей данного СП. 
Считаем необходимым исключить данные пункты, кроме последнего абзаца п. 15.5, содержащего требования к облицовке данных конструкций.

	Отклонено.






Принято частично.

	409
	Пехотиков А.В.
Начальник отдела ВНИИПО
(дубль от Фролова)
11.08.2022
	Раздел 15
	Дополнить раздел условиями и правилами проектирования НФС для обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности, а именно:
1. Сформулировать требования к способам монтажа утеплителя, подсистемы и облицовки, удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности.
2. Сформулировать требования к устройству рассечек (междуэтажных, цокольных и др., в каких местах их устанавливать, с каким шагом, из чего делать).
3. Сформулировать требования к защите проемов противопожарными коробами (конструктив).
4. Сформулировать требования к монтажу НФС из горючих материалов в углах внутренних.
5. Предусмотреть возможность замены элементов НФС на аналогичные, прописать критерии аналогичности.

Предлагается взять за основу вышеуказанных требований обобщенные положения из имеющихся Технических свидетельств ФАУ ФЦС.
Обоснование - Отсутствие правил проектирования.

	Принято частично.

	410
	Пехотиков А.В.
Начальник отдела ВНИИПО
(дубль от Фролова)
11.08.2022
	15.3
	Откорректировать пункт. В пункте неверная ссылка на п. 3.14, в документе отсутствуют п. 7.5-7.14. Не ясно как при монтаже НФС необходимо контролировать выполнение дополнительных мероприятий при устройстве НФС на участках фасада повышенной пожарной опасности. 
По мнению специалистов института, СП должен содержать условия (в каких случаях нужно применять мероприятия по ПБ) и правила проектирования и устройства НФС для этих участков, направленные на обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности.

	Принято.



Принято частично.

	411
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	15.3
	Откорректировать ссылки. Пунктов 7.5-7.14 нет в проекте стандарта. 

	Принято частично. Пункт удалён.

	412
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022


	15.3
	Содержит фразу «… дополнительные требования, направленные на обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности». 
[bookmark: _Hlk109310155]В нормативных правовых актах Российской Федерации по пожарной безопасности отсутствуют какие-либо требования к уровню пожарной безопасности, как, впрочем, отсутствует и само понятие «уровень» пожарной безопасности. 

	Принято.

	413
	Арташин Д.Е.
Технический директор 
ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	15.8
	Как быть с балконами, обрамлениями и т. д. Например с такими материалами как фиброцемент или металлокассеты и т.д., имеющими группу горючести Г1 (например, в пожарных заключениях на фиброцемент нет таких ограничений как в данном пункте)

	Отклонено.

	414
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022

	15.8
	Предлагаем сделать исключения для окрашенного металла, как в п.5.2.3 из СП 2.13130.2020 (Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности допускается нанесение на негорючую внешнюю поверхность наружных стен (в том числе на облицовку и отделку фасадных систем), а также на металлические элементы каркасов НФС, горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и т.п.)

	Отклонено.

	415
	Пехотиков А.В.
Начальник отдела ВНИИПО
11.08.2022
	15.9
	Исключить пункт. Дублирование СП «Навесные фасадные систем с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте»

	Отклонено.

	416
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	15.9
	При монтаже НФС, при установке информационного, осветительного, рекламного и другого оборудования, при проведении ремонтных и других работ необходимо исключить возможность воздействия открытого пламени и повышенных температур, попадания искр, горящих и тлеющих частиц в воздушный зазор, на поверхность элементов облицовки и других элементов конструкции, а также нагрев последних выше допустимых (паспортных) температур их эксплуатации. Предлагаю дописать в этом пункте, что мероприятия, обеспечивающие эти требования, разрабатываются специализированными организациями, занимающимися данными работами, А НЕ ОТРАЖАЮТСЯ В ПРОЕКТЕ НА НФС!

	Принято.

	417
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	15.11
	Крепление дополнительного оборудования должно осуществляться на выносных крепёжных элементах, устанавливаемых на строительное основание без передачи нагрузок на конструкцию несущего каркаса или облицовку НФС. Данный пункт противоречит п. 5.4.3, где указано, что есть возможность установки при разработке «индивидуальных решений каркасов с учётом действия дополнительных нагрузок».

	Отклонено.

	418
	С.И.Лёвкин
Департамент градостроительной политики Москвы, 15.08.2022

	Раздел 16
	Приемка готовых НФС – добавить раздел в СП (СП 48.13330 или РД 11-02-2006 – исполнительные чертежи)

	Принято. Приложение Д.

	419
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022


	Раздел 16
	Требуется переработка. Применяется термин «Заказчик».
П.16.1.2 Неясно, что имеется ввиду под фразой «… с учетом изменений, происходящих во времени…».
Применяются формулировки ГОСТ 31397.
	Отклонено.
«Заказчик» является важным в цепочке НФС-готовый эксплуатируемым фасадом. Исключить во многих вопросах данный термин не представляется возможным. Просим уточнить предлагаемую замену.

	
	
	
	П.16.2 Испытания анкерных креплений выполняется по соответствующим стандартам, формулировка «изжила» себя.
	Принято. Приложение Д.

	
	
	
	П.16.3 Понятия обследования и контроля качества работ объединены, что не рекомендуется, так как виды работ преследуют разные цели.
	Отклонено.
Это разные пункты в стандарте

	
	
	
	П.16.5 Содержание не соответствует наименованию.
	Принято. Содержание откорректировано.

	
	
	
	П.16.5.2.2 Сертификация элементов фасадных конструкций носит добровольный характер. Необходимо уточнить противоречит ли положение пункта требованиям Глава 4 Статьи 19 184-ФЗ «О техническом регулировании».
	Принято.
Да. Носит добровольный характер.

	
	
	
	П.16.5.3, п.16.5.4 Применены термины «облицовка», «приемосдача». Требуется корректировка.
	Принято. Откорректировано.

	420
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	16.1.1
	Изложить в следующей редакции: Выполнение монтажа НФС необходимо выполнять в соответствии с разработанным и утвержденным проектом производства работ (ППР). Данный проект должен быть утвержден Заказчиком и разработан монтажной организацией в соответствии с требованиями СП 48.13330. ППР разрабатывает монтажная организация. 

	Отклонено. ППР разрабатывается специализированной организацией  

	421
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022
	16.2.1
	после слова «выполняться» предлагаем записать: «уполномоченным» лицом.

	Принято. Откорректировано.

	422
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	16.2.2
	Отсутствует подготовка основания под леса и установку люлек и т.д.
	Отклонено.
Данные мероприятия оговариваются в ППР на средства подмащивания регламентируемые приказами Минтруда и являющиеся обязательными если присутствуют работы на высоте. Рассматривать в рамках СП монтаж средств подмащивания без разработки ППР не вижу смысла.


	423
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	16.2.2
	1. Подготовка основания под монтаж выполняется не монтажниками НВФ, а генеральным подрядчиком (возможно исключить этот пункт, так как монтажник НВФ должны прийти на готовое строительное основание)
2. Возможно «монтаж средств подмащивания» поставить сначала, так как он идёт до подготовки строительного основания под монтаж.

	Принято.

	424
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	16.2.3
	1. Приёмку основания под монтаж и проверку несущей способности анкерных креплений перенести в подготовительный период (п.16.2.2).
2. Термин «прочность установки анкерных креплений» заменить на «несущая способность анкерных креплений».
3. Параллельно с разметкой и монтажом кронштейнов осуществляется монтаж элементов противопожарного короба.
4. Можно добавить, что монтаж гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны «при необходимости».

	По п.1: Отклонено. 
Смысл перечисления не определить последовательность, а обозначить подготовительные и основные действия.
По п.2 Принято.
По п.3 Принято.
По п.4 Принято.

	425
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.2.4
	Оценка соответствия чему - проекту, действующим нормам, стандартам и правилам, визуальная оценка фасада? Также проверка работ на соответствие проводится пооперационно, после завершения каждого вида работ, который будет скрыт следующим.
	Принято:
- проведение процедуры оценки соответствия объемов выполненных работ и передача проектной и исполнительной документации эксплуатирующей организации.

	426
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.3
	Можно как в п.16.1 разделить на два подраздела: для нового строительства и для ремонта и реконструкции. А то как-то кривовато звучит…
	Отклонено.
Уточните что именно кривовато звучит 

	427
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	16.3
	По нашему мнению, сначала следует поставить п.16.3, где осуществляются ознакомления с рабочей и проектной документацией, а за ним должны следовать действия по устройству работ, описанные в п.16.2.
	Принято.
Безусловно получится логически более правильная последовательность.

	428
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	16.3.2
	Изложить в следующей редакции: Изучение проектной и рабочей документации в части устройства НФС, а при проведении обследования и исполнительной документации с последующим анализом, включая: 
- техническое заключение по обследованию конструкций здания (при выполнении работ по комплексному капитальному ремонту); 
- обоснованность выбора конструкции НФС в соответствии с требованиями утверждаемой части проектной документации, а именно: разделы «ГО и ЧС», «Энергоэффективность», «Противопожарные мероприятия»; 
- документацию, регламентирующую проведение работ по устройству НФС (технологическая карта); 
- мероприятия, обеспечивающие требования пожарной безопасности в части устройства фасадов в соответствии с требованиями разделов проекта; 
- проверку (анализ) рабочей документации на соответствие проектной и нормативно-технической документации; 
- составление программы работ на основе технического задания, полученного от заказчика. 
Так как планируется отмена выдачи ТС, то нет смысла указывать здесь необходимость его наличия. 

	Принято частично. 
ТС на импортную продукцию и продукцию не имеющую ГОСТов останется. Раздел переработан.

	429
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.3.2
	1. Под документацией, регламентирующей проведение работ, как правило, понимают проект производства работ, а не технологическую карту.
2. Что такое «программа работ»? На практике, кроме проекта производства работ ППР, есть еще график производства работ ГПР.
	Принято:
- документацию, регламентирующую проведение работ по устройству НФС (проект производства работ);
- составление графика производства работ на основе технического задания, полученного от заказчика.

	430
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.3.3 и 16.3.4
	Эти пункты 16.3.3 и 16.3.4 больше к обследованию зданий подходят, чем к монтажу НФС
	Отклонено.
В данном разделе рассматривается система управления процессом монтажных работ

	431
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.4.1
	Не понятны термины «арендодатель» и «арендатор»
	Принято. Откорректировано.

	432
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	16.4.1
	Исключить из пункта следующую часть текста: 
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по установленной форме (Приложение В, СНиП 12-03). 

Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов: - разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории; 
- осуществлять их допуск на производственную территорию согласно акту-допуску; 
- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 
- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
- места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 
- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 
- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно Приложению Г (СНиП 12-03). Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны быть установлены защитные ограждения по ГОСТ 23407, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. Производство работ в этих зонах допускается в соответствии с мероприятиями, содержащими конкретные решения по защите работающих. 
Данный текст полностью дублирует содержание СНиП 13-03. Дублирование СП не допускается. 

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	433
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022


	16.4.1
	Требования к охране труда и промышленной безопасности на строительной площадке:
- Следует заметить, что приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н утверждены «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

	Отклонено.
Пункт 5.1 ГОСТ 12.3.002 содержит в своем составе ссылку в том числе к профильным приказам Минтруда. Ко всей их совокупности. Контроль за выполнением данных приказов лежит на инженере по охране труда на строительной площадке. Указывать же конкретные номера приказов не имеет смысла только по причине их периодической отмены или замены.


	434
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022

	16.4.3.3,
16.4.3.4
	Удалить. В указанных пунктах не представлены требования к охране труда при работе на высоте, а расписаны причины падения работников/предметов с высоты. Либо следует перефразировать эти пункты. 

	Принято. Откорректировано.

	435
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	16.4.4
	 В абзаце: «Предельные значения температур наружного воздуха…и прекратить перевозку людей в неотапливаемых транспортных средствах» слово «в неотапливаемых» предлагаем заменить на «в необорудованных надлежащим образом» транспортных средствах, руководствуясь тем, что температуры могут быть высокие как отрицательные, так и положительные.

	Принято. Откорректировано.

	436
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	16.4.4
	1. Можно конкретизировать нормативный документ, регламентирующий порядок остановки работ при опасных метеорологических явлениях (ОМЯ). Например: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2».
2. С каким «данным документом ознакомить под роспись, с инструкцией по охране труда? Тогда так и написать

	Принято. Откорректировано.

	437
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022


	16.4.5
	Требования безопасности труда при производстве облицовочных работ:
В абзаце: «поднимать и переносить тяжёлые облицовочные панели…» следует заметить, что это должно касаться всех тяжёлых предметов, с указанием допустимых значений для мужчин и для женщин, а не только облицовочных панелей.

	Принято. Откорректировано. Раздел пересмотрен.

	438
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.4.6
	1. См. замечание №1 к п.16.4.4
2. Мероприятия при морозе указаны, а при жаре нет (например, пить больше воды)
	Принято. Откорректировано. Пункт доработан.

	439
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.5
	Раздел с таким же названием - 17.1
Может этот раздел должен называться основные требования к контролю качества работ при производстве работ НФС
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан

	440
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022

	16.5
	Основные требования при эксплуатации НФС:
- не понятно, зачем в подразделе по эксплуатации присутствуют процедуры проверки и контроля монтажных работ в п.16.5.1, входной контроль качества документации и поставленной продукции в п.16.5.2.
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан

	441
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	16.5.4.2
	Ссылка должна быть на таблицу 31
	Принято. Откорректировано. Нумерация таблиц изменена

	442
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022


	Раздел 17
	П.17.1.1 Дублирует п.8.2.10, 5.4.3.
	Отклонено.
Это не допустимо ни при проектировании, ни при эксплуатации

	
	
	
	П.17.1.2 Требуется корректировка.
	Отклонено. Крепление к облицовке недопустимо ни при проектировании, ни при эксплуатации. Представленная информация в разных разделах носит важных характер на разных стадиях, и не должна быть упущена исполнителями.

	
	
	
	П.17.1.4 Формулировка не относится к нормативному документу.
	Принято. Исключено

	
	
	
	П.17.1.7 Неясно, что означает фраза «…организацией на каждый фасад».
	Принято. Откорректировано

	
	
	
	П.17.1.10 Каким образом предполагается проведение проверки прочности крепления архитектурных деталей и облицовки при обследовании.
Формулировки требуют уточнения.
	Принято. Откорректировано

	
	
	
	П.17.1.12 Требования не относятся к стандарту.
	Отклонено. Это требования относятся к эксплуатации.

	
	
	
	П.17.1.13 Требуется уточнение термина «мелких конструктивных дефектов».
	Принято. Откорректировано.

	
	
	
	П.17.2.2 Требования по температуре обслуживания фасадов (мойки) рекомендуется уточнить. Уборка поверхности при температуре 40 градусов Цельсия окружающего воздуха при воздействии солнца практически невозможна. Нагрев поверхности может достигать более 90 градусов Цельсия. Рекомендуется установить предельную температуру, при которой ведение работ не рекомендуется.
	Принято. Откорректировано.

	
	
	
	П. 17.2.3 О какой инструкции идет речь?
	Принято. Откорректировано

	
	
	
	П.17.2.4 Рекомендуется применить термин «механической, химической чистки» вместо «жесткой чистки» - требуется корректировка формулировки.
	Принято.

	
	
	
	П. 17.3, п. 17.3.2 О какой инструкции системодержателей идет речь? Термин «системодержатели» ранее по тексту не применялся. Рекомендуется исключить или переработать. 

	Принято.
Раздел 3 дополнен термином системодержатель»

	443
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	17.1
	Раздел с таким названием уже существует - 16.5
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	444
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022


	17.1.1
	Если речь идёт об эксплуатации, то зачем писать в процессе строительства. Формулировка данного подпункта, на наш взгляд, неудачна. Материальные затраты – это понятие экономическое, а не техническая. Проявлять заботу о материальных затратах собственника по меньшей мере не корректно. Предлагаем написать: при эксплуатации НФС не допускается на элементах конструкции и облицовки наличие посторонних предметов, не предусмотренных проектом.

	Принято частично.

В данном случае, совсем запрещать что-либо балансодержателю мы не в праве. А вот обезопасить от самостроя – обязаны.
Предлагаю изложить пункт в следующей редакции.
При эксплуатации НФС не допускается установка на элементах конструкции и облицовки навесного фасада посторонних предметов без проведения обследования, расчетов и разработки проекта на предполагаемый состав работ.


	445
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	17.2.4
	Добавить о сохранении гидрофобного покрытия некоторых видов облицовок
	Принято.

	446
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022


	17.3.1
	Фразу «конструкция НФС разработана таким образом, что позволяет производить ремонт повреждённых участков фасада без больших материальных затрат» предлагаем исключить, так как она конкретику не вносит в процесс замены и может ввести в заблуждение на счёт «без больших материальных затрат» 

	Принято.



II. Таблицы и Приложения
	447
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Таблица 2
	Добавить стали 
Аустенитные: 12Х18Н9Т, 08Х18Н9, 12Х15Г7Н4Д, 12Х15Г9НД
Ферритные: 08Х13

	Принято.
Это таблица справочная для некоторых марок сталей. Цели указать все марки по ГОСТ 5582 не стояло.

	448
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Таблица 2

	При расчёте временного сопротивления и предела текучести толщина покрытия не учитывалась. В таблице нет данных по временному сопротивлению и пределу текучести.

	Принято.
Ryn – нормативное сопротивление стали по пределу текучести.
Run – нормативное сопротивление стали по пределу прочности.

	449
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Таблица 3

	Точно ли для стали AISI 430 Rbp = 605Мпа, а не 660? Прошу проверить
	Принято.
Rbp – это расчетное сопротивление стали при соединении болтами. Для класса точности болтов «В» указанное значение верно.

	450
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист ООО «Базис-Система» 19.07.2022

	Таблица 4

	Необходимо добавить пояснения к формулам
	Отклонено.

	451
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Таблица 5.1.
	Зазор между смежными линейными элементами при их длине, мм
Зазор между смежными линейными элементами при их длине не менее, мм
	Принято.

	452
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	Таблица 6

	Необходимо добавить пояснения к формулам
	Принято. Обсуждается.

	453
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	Таблица 6.1

	В примечаниях к таблице указано: «Нормы относительного удлинения проката марок 390, 420 и 450 факультативны до 1 июля 2021 года.  Какие нормы будут действовать после  01.07.2021?»
К таблице 6.3 необходимо добавить пояснения по формулам
	Принято. Обсуждается.

	454
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	Таблица 6.3

	Необходимо добавить пояснения по формулам
	Принято. Обсуждается.

	455
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	Таблица 8, 9
	Для профиля ГО 40х40 толщиной стали 1,2 мм отношение ширины профиля к толщине получается 40/1,2=33,33. То есть меньше 60-ти. Таким образом этот профиль и еще ряд профилей мы уже по СП применять не можем по умолчанию и нужно их дополнительно испытывать? По факту в этой таблице говорится о 90% всей номенклатуры фасадных профилей у всех производителей. А это должны быть испытания такие, которые подтвердят из эксплуатационную пригодность? Или я как-то не так считаю формулы?

	Отклонено. В п. 7.1.1 написано: «Предельные значения отношений, приведенные в таблицах, ограничены областью, по которой есть необходимый опыт применения и проведены испытания». Т.е. если отношение больше 60, то испытания не проводились и расчетные ф-лы на такой профиль не распространяются, требуется проведение испытаний.

	456
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Таблица 28
	Добавить стали 
Аустенитные: 12Х18Н9Т, 08Х18Н9, 12Х15Г7Н4Д, 12Х15Г9НД
Ферритные: 08Х13
	Отклонено.
В таблице указано: и аналоги

	457
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	Таблица 15-18
	Не понятны принятые обозначения в 1-м столбце таблиц. В табл. 15 и 16 не для всех случаев приведены формулы для kσ.

	Отклонено. Вопрос не до конца понятен. Обозначения в 1-м столбце в таблице указаны. Формулы приведены для каждой строки.

	458
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	Таблица 31
	1. Требования к кронштейнам по приемке в таблице не регламентированы. К примеру, если анкер попадает в арматуру куда и с каким шагом двигать кронштейн? Нет критериев приёмки утеплителя (максимальная толщина зазора между плитами, минимальный размер плиты, устанавливаемой на фасад, расстояние от края плиты до центра крепежа, количество дюбелей на м2 плиты 1го, 2го слоя, перехлёст двуслойного утепления и мембраны (если есть).

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	459
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Отклонение от проектного положения направляющей

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	460
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	В плоскости стены Отклонение от вертикальности (горизонтальности) на 3 м поверхности стены
±3мм (максимальное общее отклонение на всю высоту)
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	461
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Перпендикулярно плоскости стены Отклонение от вертикальности горизонтальности на 3 м поверхности стен ±5мм (максимальное общее отклонение на всю высоту)
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	462
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Отклонение от проектного расстояния между соседними направляющими ±20мм
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	463
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Отклонение от соосности смежных направляющих на 3 м по высоте ±20мм
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	464
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Отклонение от проектного зазора между смежными направляющими. Привести в соответствии с табл.1 в начале СП
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	465
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Уступ между смежными по высоте направляющими ±5мм
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	466
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Отклонение от проектного положения фасада и его элементов 

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	467
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Отклонение от вертикальности на 3 м длины ±3мм
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	468
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Отклонение от плоскостности на 3м длины ±3мм
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	469
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	
	Уступ между смежными кассетами (плитами керамогранита) ±2мм
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	470
	Бланк В.А.
Директор по развитию 
ООО «Сибалюкс Ресурс»
04.07.2022

	3.3.1 и 3.3.3
	3.3.1 Срок службы несущих элементов проектируемой НФС (кронштейнов, направляющих, анкеров, крепёжных элементов) должен быть равным сроку службы здания:
3.3.3 Срок службы наружной облицовки должен быть равным безремонтному сроку службы наружных стен здания (в соответствии с периодичностью проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов наружных стен здания). На данный момент условие выполняется. Если безремонтный срок службы стен будет увеличен?

	Отклонено. Согласно п. 6.3.3 СП 54 Элементы и детали конструкций… со сроками службы меньшими, чем предполагаемый срок службы жилого здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проектной документации межремонтными периодами, а также по результатам обследования и мониторинга технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937

	471
	С.И.Лёвкин
Департамент градостроительной политики Москвы
15.08.2022
	Приложение А
	Задание на проектирование готовится на основании Приказа МИНСТРОЙ № 125 от 1 марта 2018 г. – добавить в А.1. (Приказ МИНСТРОЙ № 125)

	Принято. Откорректировано.

	472
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	Приложение А. П.4.2 

	Пример технического задания на проектирование НФС согласно Приложению А. 
Пояснить, что пример ТЗ мажет быть частью более общего ТЗ на проектные работы объекта 

	Принято. Откорректировано

	473
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	Приложение А.
П.6 и п.12
	Требования к материалам несущих конструкций, облицовки креплений приведены в п. 6 и в п.12 СП 

Объединить требования к материалам несущих конструкций, облицовке и креплениям. Привести их в одном пункте. 


	Отклонено
Объем разделов велик.

	474
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Приложения А, Б, В, Г, Д, Е






Приложение Ж
	Требуется корректировка как по форме, так и по содержанию примера технического задания.






Рекомендуется уточнить название
	Принято. Откорректировано. Разделы переработаны.







Отклонено. Название корректное.

	475
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 3.1.9
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: Минимальное требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, в соответствии с СП 50.13330 в утверждаемой части проекта «Энергоэффективность», не менее, м² °С/Вт: Тепловая защита здания относится к всему зданию. Для проектирования НФС в части соответствия СП50.13330 необходимо иметь данные по минимальному требуемому сопротивлению теплопередачи ограждающей конструкции. 

	Отклонено. Данные для расчета должны быть. Это аксиома. И получены в процессе проектирования здания.

	476
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 3.2.2
	Геологические и геофизические условия (типы грунтов) согласно СНиП 2.02-83*: «Основания зданий и сооружений» и СНиП 2.02.04-88: «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 
Пункт исключить. Не имеет отношения к НФС. 
	Отклонено. 
Расчет сеймики

	477
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 3.2.3
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Степень агрессивного воздействия окружающей среды на металлоконструкции согласно СП 28.13330 и ГОСТ Р 70071. 
Необходимо добавить ГОСТ Р в пункт, иначе этот пункт противоречит подходу, изложенному в п.12.


	Принято. Откорректировано.

	478
	Бланк В.А.
Директор по развитию 
ООО «Сибалюкс Ресурс»
04.07.2022

	А.3.3.1 и А.3.3.3


	А.3.3.1 Срок службы несущих элементов проектируемой НФС (кронштейнов, направляющих, анкеров, крепёжных элементов) должен быть равным сроку службы здания:
А.3.3.3 Срок службы наружной облицовки должен быть равным безремонтному сроку службы наружных стен здания (в соответствии с периодичностью проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов наружных стен здания). На данный момент условие выполняется. Если безремонтный срок службы стен будет увеличен?

	Отклонено. В разделе 19 указано, что при обеспечении проведения своевременных осмотров и ремонтов наружных стен здания и определяется последующий срок эксплуатации (при отсутствии аварийных ситуаций).

	479
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 3.5
	Дополнить пункт следующими характеристиками: ветровой район, 
гололедный район, тип местности по СП 20.13330 
Данные характеристики являются основными для проектирования и расчета. 

	Отклонено.
Все это есть в п. А.3.2.1.

	480
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 
3.5.3, 3.5.4
3.5.5, 3.5.6
3.6, 4.1.1
	Исключить перечисленные пункты в приложении. Не имеют отношения к НФС

	Отклонено.
п.п. 3.5.3-3.5.6, 3.6 нужны для разработки ППР
П.4.1.1 – для определения типа местности

	481
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 4.1.2

	Виды фасадов здания в осях с отметками высот, включая архитектурные элементы и узлы, с колористическим решением всех участков фасада (согласование с местными органами градостроительства и архитектуры) и указанием применяемых материалов. 
Примечание – материал, цвет, блеск и фактура облицовки и других видимых элементов НФС (видимых элементов крепления облицовки к несущему каркасу, обрамлений окон и дверей, отливов, парапетов и т.д.) должны соответствовать образцам-эталонам, предоставленным производителями соответствующих изделий. 
Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Раздел проектной документации «Архитектурные решения». 
АР содержит все описанные чертежи. Указания материалов, цвета и тд. 

	Принято частично. Раздел уточнен.

	482
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 4.1.3

	Пункт исключить. Если будет указана необходимость раздела АР, то этот пункт теряет актуальность. 

	Отклонено. 
Приведены необходимые требования обеспечивающие правильное проектирование НФС.

	483
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 5.1.1

	Выбор одной из типовых НФС из числа НФС, имеющих Техническое свидетельство Минрегиона РФ, осуществить на основе подрядных торгов (тендера) или каким-либо иным способом исходя из: 
Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Выбор одной из типовых НФС исходя из: Так как планируется отмена выдачи ТС, то нет смысла указывать здесь требование их наличия. 

	Принято. Откорректировано.

	484
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 6.1

	Перенести раздел 6.1 из Приложения в основной текст 
В текущей редакции Технические требования к проектируемой НФС, ее элементам, материалам, комплектующим изделиям хаотично разбросаны по стандарту 

	Принято. Откорректировано. Раздел исключен.

	485
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 
6.2.1 – 6.2.8

	Исключить. Данные пункты удалить, так как они противоречат содержанию стандарта. 

	Принято. Откорректировано. Раздел исключен.

	486
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 
6.3.4

	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Вид и типоразмер крепежного элемента узла крепления фасадной системы к несущим конструкциям здания должны выбираться исходя из: 
[…] 
- несущей способности крепежных элементов, приведенной в Технической оценке 
1. В стандарте не указано, кто проводит испытания и как оформляет результаты 
2. Требование является избыточным при наличии Т.О. на крепежный элемент 
3. Крепления работают не только на растяжение, но и срез 

	Отклонить
Приложение А – пример ТЗ и не включает указанные вопросы

	487
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 
6.3.4
Примечание

	– Коэффициент надёжности на «вырыв» γm для анкеров должен составлять не менее 5. Количество образцов для испытаний и зоны установки опытных анкеров должны быть указаны в рабочей документации. 
Исключить или исправить. Противоречит таблице 10.1 

	Отклонено. Вопрос непонятен. Уточнить пункт. Неверная нумерация п.п. в вопросе.

	488
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 
6.3.4


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Узлы примыкания НФС к несущим конструкциям здания, а также узлы крепления, в случае отсутствия соответствующих данных по теплопотерям через них, должны быть рассчитаны с определением распределения температурных полей. Цель расчета по СП 50 - получить характеристики конструкции стены и сравнить с нормативными. 
Есть данные по определенным узлам в СП230.1325800, и не обязательно считать каждый узел, если говорим о кронштейнах. Но не все узлы примыкания НФС просчитаны в СП230. Там, где данных нет – нужен расчет. 

	Отклонено. Вопрос непонятен. Уточнить пункт. Неверная нумерация п.п. в вопросе.

	489
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение А, 
6.4.2


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
При проектировании соединений необходимо учитывать требования по защите от коррозии конструкций из разнородных материалов, изложенные в СП 28.13330 и ГОСТ Р 70071.  СНИП заменен на СП 28.13330. Требования к защите от контактной коррозии изложены в СП28.13330 и ГОСТ Р 70071. 

	Отклонено. Вопрос непонятен. Уточнить пункт. Неверная нумерация п.п. в вопросе

	490
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 
6.4.3


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Поверхности контакта элементов каркаса с бетонными конструкциями, с кладкой, со строительным раствором, пожарной пропиткой, штукатуркой должны быть защищены неметаллическими прокладками, выполняющими одновременно и функции термоизоляционных элементов. Допускается защита поверхности лакокрасочными покрытиями, в соответствии с требованиями СП28.13330.  Допускается окрашивание защищаемой поверхности, в соответствии с требованиями СП28.13330 

	Отклонено.Вопрос непонятен. Уточнить пункт. Неверная нумерация п.п. в вопросе

	491
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 
6.6.1


	Переработать пункт. Уточнить требования. 
На основании чего требование лицензирования ГУГПС? 
1. если решения уже разрешены, то зачем их еще испытывать. 
2. Нет понимания, по каким тех решениям. Только к конструкциям или материалам? Это разные ГОСТы. 
Нет ссылочного документа. Что такое достаточная прочность материала на изгиб? 

	Отклонено. Вопрос непонятен. Уточнить пункт. Неверная нумерация п.п. в вопросе

	492
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 
6.6.2


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Все материалы для устройства защитно-декоративного экрана должны иметь разрешительные документы для применения их в строительстве, и в качестве облицовочного материала в составе НФС. 
Есть смысл обобщить по всем материалам. ТС не выдается на камень, например. И есть ряд других облицовок, на которые уже есть национальные стандарты. 

	Отклонено. Вопрос непонятен. Уточнить пункт. Неверная нумерация п.п. в вопросе

	493
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение А, 
6.6.3


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Металлические элементы для крепления облицовочных материалов 
должны иметь подтверждение возможности их применения в строительстве, и соответствовать требованиям, определенным соответствующими национальными стандартами, технической документации на НФС. 
Крепежные элементы должны иметь подтверждение возможности применения в строительстве в первую очередь. 

	Отклонено. Вопрос непонятен. Уточнить пункт. Неверная нумерация п.п. в вопросе

	494
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТД Элементпром
Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022

	Приложение А
	- П. 3.1.9 Тепловая защита НФС устанавливаются согласно нормам СП 50, СНиП 23-02-2003 (данный СНиП не действует, заменен на СП 50),  СП 23-101-2004 и утверждаемой части проекта «Энергоэффективность», в соответствии с которым требуемое сопротивление теплопередаче проектируемой ограждающей конструкции (стены с НФС) не менее, м² °С/Вт
- 6.2.1. Прочность, жесткость, пространственная устойчивость несущего каркаса должны соответствовать нормам СНиП 2.01.07-85*  заменен на СП 20.13330: «Нагрузки и воздействия» и ГОСТ 27751-88 (не действует): «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» 
- 6.2.4. Долговечность элементов несущего каркаса должна быть обеспечена защитой их от коррозии согласно СНиП 3.04.03-85 СП 72.13330: «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Коррозионная стойкость стальных конструкций должна обеспечиваться выполнением требований СНиП 2.03.11-85 СП 28.13330: «Защита строительных конструкций от коррозии».
- 6.2.8. В соединениях должныа быть исключена возможность трения металла о металл, в частности путем разделения металлических поверхностей элементами с низким трением, герметиками или прокладками. Не уточнены места в которых возможно применять герметики и как повлияют на горючесть и жесткость данные требования
- 6.4.2. Во избежание электролитической коррозии не допускается прямой контакт разнородных металлов, составляющих гальванопару в соответствии с СНиП 2.03.11-85 СП 28.13330: «Защита строительных конструкций от коррозии» и ГОСТ 9.005-72: «Единая система защиты от коррозии и старения. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования». Следует исключить также прямые контакты различных сплавов одного и того же базового металла.

	Принято. Откорректировано.

	495
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение А. 6.6.1

	- наличие технического заключения лицензированных ГУГПС МЧС РФ лабораторий на прохождение испытаний по ГОСТ [33] с определением класса пожарной опасности и области применения разрешенных технических решений - Необходимо полностью указать какой имеется ввиду ГОСТ [33], как указывается во всем документе.
	Принято. Откорректировано. Ссылки исправлены.

	496
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение Б

	Приложение называется «Порядок проектирования НФС», а в тексте описывается порядок проектирования светопрозрачных конструкций.
	Принято. Откорректировано.

	497
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	Приложение Б
	Практически во всех пунктах отсыл к светопрозрачным конструкциям. Не относится к НФС.
	Принято. Откорректировано.

	498
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Приложение Б
Б.2-Б.8
	Относится к СПК. Убрать.
	Принято. Откорректировано.

	499
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022


	Приложение Б
Б.9
	1. - паспорт «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ» - Паспорт «Колористические решение» должно быть в исходных данных от заказчика, но не является частью рабочей документации на НФС.
2. - чертежи фасадов здания, включая фасадное остекление - На фасадное остекление предусмотрен отдельный проект
3. - фасады со схемами крепления каркаса и теплоизоляционного слоя - Фасады со схемами крепления теплоизоляционного слоя – избыточное требование. Должно быть достаточно описание технологии крепления с несколькими чертежами.
4. - теплотехнический расчёт для каждого объекта - Данный расчёт выполняют компетентные организации в рамках «Тома энергоэффективности» на стадии ген.проекта
5. - проект производства работ (инструкция по монтажу, схемы, технологические карты рабочих процессов и т.д.) - Проект производства работ - отдельный проект и он не является частью рабочей документацией на НФС.

	Принято частично. Вопрос на обсуждение
(Приложение В)

	500
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	В.1
	Опечатка. Правильно «Рабочая»
	Принято.

	501
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	Приложение В.1
	Рабочая проектная документация на проектируемую НФС должна включать следующие разделы:
- технологическую документация (ППР).
ППР не является разделом рабочей документации и выполняется на ее основании специализированной организацией.
	Принято частично. Вопрос на обсуждении.

	502
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение В.1

	Рабочий исправить на Рабочая
	Принято. Откорректировано.

	503
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Приложение В.1

	1. - сметную документацию - Сметная документация не должна входить в состав РД на НФС, по крайней мере в обязательном порядке.
2. - технологическую документация (ППР) - Проект производства работ - отдельный проект, и он не является частью рабочей документацией на НФС.

	Отклонено. Документ носит рекомендательный характер.

	504
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022
	Приложение В.3.1

	- обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик конструкций, коррозионную стойкость, пожарную безопасность (в виде отдельного раздела проекта) 
Что за отдельный раздел проекта? Избыточное требование. Все эти характеристики (коррозионная стойкость, теплоизоляция, пожарная безопасность) относятся непосредственно к НФС, а проект уже выполняется с учётом особенностей конкретной НФС.

	Отклонено.
Все эти разделы отражают решения, принятые для конкретного объекта. Любая НФС может быть адаптирована к очень разным условиям.

	505
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022
	Приложение В.3.2

	е) инженерные решения по креплению на фасаде: водостоков, рекламы, навесного инженерного оборудования, включая выводы инженерных коммуникаций и по другим специальным требованиям (при необходимости) - В данном случае «при необходимости» любой заказчик будет рассматривать, как руководство к действию. Необходимо разграничивать РД на НФС и решения по этим объектам на фасаде здания.

	Отклонено. В типовых решениях есть узлы установки водосточной системы и кондиционера. Если их нельзя привязать, нужно разрабатывать индивидуальные. 

	506
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022
	Приложение В.4.1

	- обоснование соответствия расчетных данных фактическим значениям нагрузок на НФС в целом и на её отдельные конструктивные элементы, узлы, детали - Непонятная фраза. Можно написать более понятно и подробно?

	Принято. Откорректировано.

	507
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022
	Приложение В.4.1

	- описание методик расчета и используемых для расчетов программных комплексов, привести сведения о сертификации данных программных комплексов в РФ. 
Многие компании производят свой расчёт по своим методикам, просим убрать данный пункт.
	Отклонено. По методикам компаний производятся предварительные предпроектные расчеты

	508
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Приложение В.4.2.1

	- теплофизический расчет - Теплофизический расчёт производится компетентными организациями, и не является частью РД на НФС.
	Отклонено. Речь идет о расчете с учетом теплотехнических неоднородностей

	509
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение В.4.2.1

	- теплофизический расчет - Теплофизический расчёт должен выполняться отдельным разделом по энергоэффективности в проекте на строительство специализированными организациями. 
Предлагаем удалить данный пункт иначе теплофизический расчёт будут требовать выполнять производителей подсистемы
	Отклонено. Речь идет о расчете с учетом теплотехнических неоднородностей

	510
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение В.4.2.2

	Все расчеты должны выполняться на сертифицированных в РФ программных комплексах и выполняться двумя независимыми организациями с целью оценки достоверности и надежности полученных результатов (рекомендация). Расчеты конструкций и узловых решений производятся проектной организацией, которая несет за них ответственность. Большинство компаний производят расчеты при помощи своих расчет комплексов, не имеющих сертификации РФ. Просим убрать данный пункт

	Отклонено. По методикам компаний производятся предварительные предпроектные расчеты

	511
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Приложение В.4.2.2

	Все расчеты должны выполняться на сертифицированных в РФ программных комплексах и выполняться двумя независимыми организациями с целью оценки достоверности и надежности полученных результатов (рекомендация) - Даже в форме рекомендации – явный перебор. Мы же не об экспертизе проекта здесь говорим, а о проектировании.

	Принято. Откорректировано.

	512
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022

	Приложение
В.4.2.2
	В.4.2.2 Все расчеты должны выполняться на сертифицированных в РФ программных комплексах и выполняться двумя независимыми организациями с целью оценки достоверности и надежности полученных результатов (рекомендация). Явно лишнее требование для проектирования. Нужно убрать!
	Принято. Откорректировано.

	513
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение В.4.3.2

	- нагрузки от подвижек и проседания фундамента и несущего каркаса здания;
Просим указать документ, где прописана методика расчета и методика сбора нагрузок, действующих на НФС от подвижек и проседания фундамента и несущего каркаса здания или исключить данный пункт.

	Принято. Откорректировано.

	514
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Приложение В.4.4

	Целью расчета является оценка соответствия проектных технических решений требованиям нормативных документов по энергосбережению и тепловой защите зданий, а также определение расчетных значений сопротивления теплопередаче основных конструктивных узлов проектируемой НФС и их соответствия нормативным, расчет распределения температурных полей в конструктивных узлах для оценки влажностного режима работы, недопущения условий для образования конденсата на внутренней поверхности фасадных конструкций, в т.ч. в местах теплопроводных включений.  Кроме того, при расчете влажностного режима следует оценить технические параметры конструкции, чтобы исключить недопустимое накопление влаги за годовой период в несущих конструкциях здания, утеплителях, а также накопление влаги в воздушных зазорах (полостях) элементов каркаса - Теплофизический расчёт производится компетентными организациями, и не является частью РД на НФС.

	Отклонено. Речь идет о расчете с учетом теплотехнических неоднородностей. Не указано кто его проводит.

	515
	Ивашина Г.Н.
Генеральный директор ООО «ЭКОсистемы»
15.07.2022

	Приложение В.7

	Необходимость экспертных заключений обосновывается применением нестандартных решений, не предусмотренных нормативными документами. Часто проект состоит из одних «нестандартных» решений. Нужно более подробно описать условия необходимости экспертных заключений. Обычно это прописано в СТУ на конкретный объект.

	Отклонено. Предлагайте свою редакцию

	516
	С.И.Лёвкин
Департамент градостроительной политики Москвы
15.08.2022

	Приложение В
	В.1 разделить Проектная документация, Рабочая документация, Производственная (техническая документация) – откорректировать в СП (ГрК, ГОСТ 21.1101, СП 48.13330, Постановление от 16 февраля 2008
года N 87)
	Принято частично. Вопрос на обсуждении.

	517
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	п.6, название пункта, терминология
	Изложить в редакции: Требования к материалам несущих конструкций 
	Принято. Включено в тексте стандарта.

	518
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	п.8, название пункта, терминология
	Изложить в редакции: Правила проектирования облицовок 

	Принято частично. Включено в тексте стандарта.

	519
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	п.12.1, название пункта, терминология
	Изложить в редакции: Несущие конструкции НФС 
	Принято частично. Включено в тексте стандарта.

	520
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022


	п.13
	13 Правила проектирования в части информационного моделирования. 
…..текст на 2-х листах….. Текст на 2-х листах исключить. 
Изложить в редакции:  13 Информационное моделирование НФС. Проектирование, монтаж и эксплуатация НФС подлежит информационному моделированию по действующим правилам. Информация по конкретной НФС подлежит разработке и включению в информационную модель объекта в объеме этой модели. 
 
	Отклонено.
В разделе информационное моделирование НФС включены требования в отношении информационного моделирование зданий при разработке рабочей документации НФС.

	521
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	14, 17 
	П.14 и п17. объединить п. 17.1 начать словами: Эксплуатация конструкции, на которую монтируется НФС и собственно НФС должна осуществляется в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения". 


	Принято частично.
Обсуждается объединение разделов 14 и 17. Первоначально в них был заложен разный смысл.

	522
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	П.8.4.16
	Привести в соответствие П.8.4.16 и Приложение Е 
Дать четкие рекомендации по применению материалов по видам облицовок 
	Принято частично. Раздел переработан. Приложение Л.

	523
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	16 Правила монтажа НФС
	Отсутствуют ссылки и учет положений. СП 71.13330.2011 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия" в части устройства теплоизоляционных слоев НФС, защитных покрытий несущих конструкций НФС и др. 

	Отклонено. Требования в отношении теплоизоляционного слоя указаны в настоящем стандарте.

	524
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Б


	Удалить полностью. Описывает другой тип конструкций. К НФС не имеет отношения. 

	Принято. Откорректировано.

	525
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение В, В.1


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Рабочий проектная документация на проектируемую НФС должна включать следующие разделы: 
- общую пояснительную записку; 
- схема расположения элементов системы на фасаде здания; 
- схема расшивки облицовки швами; 
- узловые решения; 
- конструктивные (технические) решения; 
- расчеты; 
- результаты научно-экспериментальных исследований (протоколы испытаний) 
- экспертные заключения; 
- спецификацию материалов и комплектующих изделий; 
- технологическая документация (ППР). 
Сметная документация не требуется в РД. АР и КР необходимо расписать подробнее, что конкретно должно входить, какие разделы. 

	Принято частично. Вопрос на обсуждении.

	526
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.2


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
В общей пояснительной записке приводятся: 
- описание архитектурной концепции решения фасадов здания и отдельных архитектурных элементов; 
- данные о конструктивных и технических решениях проектируемой НФС, включая противопожарную характеристику системы; 
- данные о технических решениях специальных устройств на фасаде, если они применяются; 
- сведения об использованных в проекте патентах и изобретениях, результатах проведенных патентных исследований; 
- декларация проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания, безопасного использования прилегающих к нему территории, а также требования по противопожарной безопасности. 

Не конкретизировано, что является ТЭО выбора для НФС. Какие ТЭ параметры основные. 

	Отклонено. ТЭО выполняется при разработке предпроектной документации.

	527
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение В, В.3.1


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
В текстовой части следует привести: 
- описание технических решений в части прочности, надежности, долговечности и функциональности проектируемой НФС в целом, а также её отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе строительства и эксплуатации здания; 
- описание выбора материалов и комплектующих изделий по прочности, надежности и долговечности; 
- описание проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик конструкций, коррозионную стойкость, пожарную безопасность (в виде отдельного раздела проекта). 
В текстовой части приводится описание, а не обоснование. 

	Отклонено. В разделе данные общие рекомендательные вещи. 

	528
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.3.1
пункт д)


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
д) узлы и детали навесной фасадной системы с указанием мероприятий по антикоррозионной защите, при наличии; 
Алюминиевые детали не защищаются от коррозии, как правило.
	Отклонено. См СП 28 и требования к защите. И раздел 14 настоящего проекта стандарта.

	529
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.4.2.2


	Пункт исключить. 
Расчеты возможно производить и без использования ПО. 

	Отклонено. Раздел носит рекомендательный характер.

	530
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.4.3


	Пункт исключить, не содержит требований. 

	Отклонено. Раздел носит рекомендательный характер.

	531
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.4.3.2


	Пункт исключить. 
Дублирование требований проекта СП, изложенных в других разделах. 


	Отклонено. Раздел носит рекомендательный характер.

	532
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.4.3.5


	Пункт исключить. 
Дублирование требований проекта СП, изложенных в других разделах. 


	Отклонено. Раздел носит рекомендательный характер.

	533
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение В, В.4.4


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Целью расчета является оценка соответствия проектных технических решений требованиям нормативных документов по энергосбережению и тепловой защите зданий, а также определение расчетных значений сопротивления теплопередаче наружных стен с НФС и её соответствия нормативным параметрам СП 50.13330. Влажностный режим можно посчитать и без расчета температурных полей.  Стилистические правки. 

	Отклонено. Носит рекомендательный характер.

	534
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.4.5


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Оценку коррозионной стойкости элементов металлического каркаса НФС дать согласно СП28.13330 и ГОСТ Р 70071. 
Необходимо добавить СП28.13330, иначе этот пункт противоречит подходу, изложенному в п.12. 

	Отклонено. Требования по коррозии отражены в разделе 14.

	535
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.4.8


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Спецификация материалов и комплектующих изделий для устройства проектируемой НФС должна включать исключительно те материалы и изделия, на которые имеется разрешительная документация для применения в НФС, утвержденная в установленном порядке. 
Устаревшая информация. Нет ТС Минрегиона. 

	Отклонено. Раздел переработан.

	536
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.7


	Пункт исключить. 
Не относится к теме раздела. 

	Отклонено. Раздел носит рекомендательный характер.

	537
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение В, В.8


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Проектная документация должна комплектоваться 
а) Техническим свидетельством на НФС с обязательными приложениями: «Техническая оценка пригодности продукции для применения в строительстве» и «Альбом технических решений». 
б) Протоколы испытаний несущей способности элементов НФС и узлов крепления НФС по методикам, установленным действующими нормативными документами, при наличии.; 
в) Специальными техническими условиями (СТУ) на проектируемую НФС, в том числе СТУ (в виде отдельного раздела) на противопожарные характеристики НФС. 
г) Перечень мероприятий по профилактическим осмотрам (мониторингу), чистке, мытью и ремонту НФС в процессе эксплуатации здания. 
Сертификация элементов и узлов крепления не проводится, т.к. не является обязательной на территории РФ. Не все элементы НФС обязательно должны быть испытаны. В большинстве случаев достаточно расчетного обоснования. 

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	538
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022


	Нормативные ссылки
П.16.1.2.
П.17.1.8
Приложение Г
	Обследование стен проводятся по СП 13-102-2003. Указанные разделы содержат противоречия в части видов обследования, рекомендуют комплексоне обследование стен - не предусмотрено документами по стандартизации.
Дана ссылка на СП 13-102-2003 (не актуализированную редакцию низкого статуса), отсутствует ссылка и учет требований основного ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 1
Привести ссылку на ГОСТ 31937-2011 и учесть в СП его требования. 
Исключать дублирующие положения, оставить в тексте СП только специфические и особо важные требования, касающиеся обследований. 

	Принято. Откорректировано.

	539
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	Д.1.2.2
	1. Уточнить по поводу максимально допустимого относа лесов от фасада в 500 мм. Как тогда быть с фактурными фасадами, где относ облицовки от основания более 500 мм?
2. Фасадная сетка не является защитой утеплителя от атмосферных осадков. Иначе, в случае работы с подъёмников, куда сетку крепить. Продолжительность нахождения утеплителя в открытом состоянии нормируется в п.Д.1.3.1 (60 дней)

	Принято. Откорректировано

	540
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д, Д.1.3.1


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Общие требования к приемке и хранению материалов и комплектующих изделий НФС: 
- Входной контроль по ГОСТ 24297-2013. 
Существует нормативный документ по входному контролю. 

	Принято.


	541
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.1.3.2
	В большинстве своём фирмы-производители не маркируют элементы своей подконструкции. Стоит ли здесь прописывать жёстко это требование?
	Принято. Откорректировано.

	542
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д, Д.1.3.2


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Приемка и хранение элементов каркаса НФС 
Все поставляемые на стройку элементы каркаса навесной фасадной системы должны иметь сопроводительные документы: 
- паспорта качества; 
… 
Данное требование удалить. В настоящее время не существует единого стандарта (ГОСТа), на который можно было бы проводить сертификацию элементов каркаса НФС. Сертификация на соответствие собственным ТУ проводится производителем добровольно, и не обязательна. 

	Принято.

	543
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.2.1.1
	Слово Акт без ковычек
	Принято. Откорректировано.

	544
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.2.1.8
	«… в таблицах Д.1 и Д.2…»
	Принято. Откорректировано.

	545
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д, Д.2.1.8


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: При отклонениях параметров стен от значений, указанных в таблицах 1 и 2 решение о применение системы НФС принимает проектная организация. 
Решение должна принимать проектная организация. Согласование от разработчика системы для этого не требуется, если проектировщик уверен в техническом решении. 

	Отклонено. Без наличия необходимо «железа» выполнить переработку проекта невозможно.

	546
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.2.3.4
	Фасадный пластиковый дюбель – это анкер с неконтролируемым моментом затяжки, который затягивается просто «до упора». Динамометрический ключ применяется при установке распорных металлических анкеров.
	Принято. Откорректировано.

	547
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	Таблица Д.6
	1. В каком направлении нормируется отклонение, вертикальном или горизонтальном?
Как быть в случае попадания в арматуру при сверлении отверстий в бетоне, где шаг до нового отверстия может составлять 25мм?

	Принято.

	548
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д, Д.2.3.6


	Содержание пункта изложить в следующей редакции: Монтаж кронштейнов. 
- Монтаж кронштейна следует начать с установки кронштейна и закрепления его предусмотренным проектом количеством анкерных креплений. 
- Кронштейны следует крепить к стене через терморазрыв и/или с применением шайбы, распределяющей передаваемое усилие (если иное не предусмотрено рабочей документацией). Установка распорных элементов с перекосом не допускается. 
…. 
Примечание - Натурные испытания рекомендуется проводить аккредитованными лабораториями по СТО ФАУ ФЦС 44416204-09-2010 [7]. 
- Минимально допустимое расстояние от оси крепежных изделий до края основания (наружный угол, оконный откос, стык стеновых панелей и т.д.) должно составлять не менее предусмотренного Техническим паспортом на анкер, оформляемым в соответствии с требованиями раздела 5 СП 513.1325800.2022. 
Наличие шайбы не является обязательным условием. Существует норматив на проведение контрольных испытаний. Методика поставщика может привести к некорректным результатам т.к. она может сильно отклоняться от стандартизированной. А неверные результаты могут привести к отказу узла крепления, что напрямую влияет на безопасность технических решений, и в итоге, на безопасность потребителей. Некорректно устанавливать какие-то значения краевых расстояний здесь, т.к. для каждого типа анкера эти расстояния могут отличаться, например, это расстояние может быть 50 мм, 75 мм, 100 мм, или не менее 150 мм. Минимальное краевое расстояние устанавливается в рабочем проекте. Проектировщик устанавливает его, и несет за это ответственность. 

	Отклонено. Раздел носит рекомендательный характер. Натурные испытания проводятся при необходимости согласно существующим методикам.

	549
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д., 
Д.2.3.7
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Установка анкерных креплений производится в соответствии с техническим паспортом на анкер, оформляемым в соответствии с требованиями раздела 5 СП 513.1325800.2022. 
В техническим паспорте на анкер, оформляемым в соответствии с требованиями раздела 5 СП 513.1325800.2022, содержится вся необходимая для проектировщика информация об анкере. 

	Отклонено. Паспорт не является обязательным документом.

	550
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д., 
Д.2.4.1
	- Каждая плита наружного слоя должна фиксироваться пятью анкерами с тарельчатыми дюбелями. Диаметр прижимного круга анкера с тарельчатым дюбелем (рондели) должен быть не менее 60 мм. Исключить или конкретизировать. Противоречит п.11.7 и Приложение А. п.6.5.6. 

	Принято.

	551
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д., 
Д.2.4.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
- Забивку или ввинчивание распорного элемента анкера следует выполнять в направлении перпендикулярном плоскости стены. При забивании распорного элемента анкера следует использовать молоток с резиновым наконечником или иной специализированный инструмент. 
На рынке широко представлены крепежные элементы, устанавливаемые с помощью порохового монтажного пистолета 

	Принято.

	552
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	Д.2.4.1
	1. Где рисунки 1 и 2 со схемой крепления утеплителя?
2. Внутренний слой плит не может везде плотно примыкать к основанию, так как основание, как правило, имеет неровности. Предлагается максимальный зазор ограничить 20 мм, что, с точки зрения строительной теплофизики, если рассматривать данные полости как «замкнутую воздушную прослойку», не оказывает влияния на теплотехнические характеристики всей конструкции НВФ.
3.  По таблице Д.8 зазор между плитами утеплителя допускается 2мм.
4. Опять ссылка на несуществующий  
5. Переименовать «рондель» на «прижимной круг тарельчатого дюбеля», как было выше.

	Принято.

	553
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.2.4.2
	С чем связана рекомендация про «-20С0»?
	Принято.

	554
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.2.4.3
	Совсем не применяется на практике. Нужно убрать
	Принято.

	555
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.2.4.4
	На практике из-за перерасхода утеплителя вариант с припуском не применяется. Может поменять варианты местами и как основной указать вариант с отступом на 200 мм
	Отклонено.
Формулировка поправлена на равнозначную

	556
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Д.2.5.1
	Противоречие, см. таблицу 1, где в зависимости от материала и длины направляющих

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	557
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д., 
Д.2.5.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Направляющие (как вертикальные, так и горизонтальные при их наличии следует устанавливать с температурно-компенсационным зазором между торцами смежных элементов, который должен соответствовать требованиям рабочей документации.  Требования по наличию зазора указаны в данном СП, в разделе 5.4. 

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	558
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Д., 
Д.2.5.2
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Направляющие должны крепиться к кронштейнам предусмотренным рабочей документацией количеством крепежных изделий (заклепки, саморезы). 

Все эти меры должны предусматриваться в рабочем проекте. Они не относятся к фазе монтажа НФС, монтажники устанавливают в соответствии с проектом, а не назначают эти величины сами. 

	Отклонено. Раздел носит рекомендательный характер.

	559
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз

	Приложение Д., 
Д.2.5.3
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Положение каждой направляющей в вертикальной плоскости следует проверять теодолитом по ГОСТ 10529 или отвесом по ГОСТ 58945, либо другим поверенным измерительным инструментом. Мин. длина перехлеста указывается в РД. 

	Отклонено. Мин. длину перехлеста определяет системодержатель

	560
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз

	Приложение Д., 
Д.2.7
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Установка облицовочных материалов ведется в соответствии с требованиями технической документации производителя облицовочного материала и технической документации на систему. 
Учет требований тех документации производителя облицовочного материала необходим. 

	Принято.

	561
	Дайлов А.А.
Директор МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
21.07.2022


	Приложение Д.2
	- Д.2.3.4 Монтаж кронштейнов, абзац с записью: «Примечание - натурные испытания рекомендуется проводить аккредитованными лабораториями по методике поставщика анкерного крепежа или по СТО ФАУ «ФЦС» 44416204-10-2010» 

Считаем, что нужно пересмотреть и исключить следующее: « по методике поставщика анкерного крепежа или по СТО ФАУ  «ФЦС» 44416204-10-2010», так как достаточно имеется  аккредитованных (ИЛ, ИЦ) на испытания анкерных крепежей и должны испытания проводиться по общепринятым для всех методикам. 

Считаем, что в такие документы как СП должны включаться методики испытаний только уровня ГОСТ и ГОСТ Р. СТО ФАУ «ФЦС» 44416204-10-2010» по ряду причин не является стандартной методикой с точки зрения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. 

	Отклонено. В настоящий момент ГОСТ на натурные испытания анкерных креплений разработан и находится в ФЦС. Сегодня унифицированной методикой испытаний остается СТО ФАУ «ФЦС» 44416204-10-2010.

	562
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	Таблица Д.8
	Как понимать «отклонение величины перехлеста плит 5%»? У нас в п.Д.2.4.1 разбежка швов не менее 50 мм.
	Принято. Откорректировано. Таблица исключена.

	563
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Таблица Д.10
	Привести в соответствие с Таблицей 31
	Принято.

	564
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022

	Таблица Д.11
	Привести в соответствие с Таблицей 31
	Принято.

	565
	Куликов П.В.
Начальник отдела продаж 
Рыбаков Е.М.
Главный Инженер проекта
ООО «Альтернатива»
15.07.2022
	Приложение Е.3.4
	Все кронштейны каркасов с креплением в плиты перекрытий или несущие конструкции зданий, несущие (стыковочные) кронштейны из алюминиевых сплавов и стальные несущие (стыковочные) кронштейны каркасов с разделением кронштейнов на несущие и опорные следует крепить не менее чем двумя анкерами. Не обосновано, в случае нормальной работы системы и анкеров допускается и 1 анкер.

	Отклонено. 
У несущего кронштейна не может быть нормальной работы с креплением на одном анкере, поскольку несущая способность по ветровой нагрузке падает до 50%.  


	566
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение Е.
3.4

	- Все кронштейны каркасов с креплением в плиты перекрытий или несущие конструкции зданий, несущие (стыковочные) кронштейны из алюминиевых сплавов и стальные несущие (стыковочные) кронштейны каркасов с разделением кронштейнов на несущие и опорные следует крепить не менее чем двумя анкерами. Стальные кронштейны каркасов без разделения по их функциональному назначению и опорные кронштейны из алюминиевых сплавов допускается крепить одним анкером.
- В каждой НФС предусмотрено различное количество анкеров для крепления кронштейнов. Поэтому просим убрать данный пункт.

	Отклонено. 
Если в системе предусмотрено крепление направляющей несущим и несколькими опорными кронштейнами на одном анкере, то несущая способность по ветровой нагрузке у несущего кронштейна будет сравнима с несущей способностью опорного, а ведь он еще и весовую нагрузку должен воспринимать.  
Требование может быть снято, если крепление одним анкером обеспечивает «защемление» пятки несущего кронштейна по всей длине.

	567
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Е, Е.1.1
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Направляющие каркасов, закрепляемые на стенах зданий, рассчитывают, как многопролетные балки, опорами которых являются кронштейны или соединения с другими направляющими. Схемы многопролётных балок с равными пролётами с расчётными значениями моментов, поперечных сил и максимальных прогибов от равномерно распределённой нагрузки приведены в Приложении А. 
Допускается вести расчёт с помощью приведённой нагрузки в соответствии с таблицей А6 Приложения А. 
Допускается производить расчет с использованием сертифицированных программных комплексов. 
В приложении А отсутствует указанная в пункте информация. 
Необходимо указать возможность расчета в ПО. 

	Отклонено. Уточнить нумерацию приложения

	568
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Е, Е.1.4
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Для уменьшения погрешности расчетов направляющих с использованием справочных данных, при определении опорных и пролетных моментов от действия эквивалентной равномерно распределенной нагрузки, следует использовать поправочные коэффициенты, приведенные в Приложении Б. Коэффициенты учитывают геометрические параметры крепления элементов облицовки к направляющей и наличие консолей. 

Откорректировать. В текущей редакции в приложении Б отсутствуют указанные коэффициенты. Дополнить соответствующим приложением. 

	Отклонено. Вопрос уточняется.

	569
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Е, Е.9.1.1
	Уточнить. Усилия в соединениях направляющих с чем? С кронштейном? С другой направляющей?  

Откорректировать. В текущей редакции в приложении В отсутствуют указанные коэффициенты. Дополнить соответствующим приложением. 

	Принято частично. Вопрос уточняется.

	570
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Е, Е.9.1.2
	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Усилия в соединениях вертикальной направляющей с кронштейнами от веса облицовки и гололеда, при использовании кронштейнов с различной несущей способностью, распределяются пропорционально жесткости кронштейнов. Жесткость кронштейна принимается по наименьшей жесткости его элементов (консоли и пятки). Допускается расчет вести по упрощенной схеме, без учета разных жесткостей кронштейнов. 

Ограничение в части обязательного учета жесткостей кронштейнов. Это не обязательное условие для расчета. 

	Принято частично. Вопрос уточняется.

	571
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение E, 10.1.3

	Содержание пункта изложить в следующей редакции: Кронштейны каркасов, изготовленных из алюминиевых сплавов, разделяют по их функциональному назначению на несущие и опорные. Несущие кронштейны воспринимают от каркаса как горизонтальные, так и вертикальные усилия. Опорные кронштейны должны воспринимать только горизонтальные усилия от ветрового воздействия. Допускается разделять по функциональному назначению и кронштейны стальных каркасов. При соответствующем экспериментальном обосновании допускается передача нагрузок от температурных деформаций непосредственно на опорные кронштейны. 

Существуют системы НФС, прошедшие процедуру получения Технического Свидетельства, в которых такие решения применяются на основании подтверждения данными экспериментальных исследований. 

	Принято частично. Вопрос уточняется.

	572
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение E, 10.1.4

	Содержание пункта изложить в следующей редакции:
Все кронштейны каркасов с креплением в плиты перекрытий или несущие конструкции зданий, несущие … 

Излишнее обобщение. Да, несущие кронштейны имеет смысл крепить не менее чем двумя анкерами, но опорные допускается крепить на 1 анкер. 

	Принято частично. Вопрос уточняется.

	573
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение E, 10.1.5

	Исключить. Пункт не содержит требований. Избыточное требование. Расчета достаточно в большинстве случаев. Проведение испытаний опционально. 

	Принято частично. Вопрос уточняется.

	574
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение E, 10.3.2

	Содержание пункта изложить в следующей редакции: 
Штампованные L-образные кронштейны из стального листа применяют в каркасах НФС как кронштейны с горизонтальным и вертикальным положением консольной плоскости, имеющие, преимущественно, одинаковое назначение по восприятию эксплуатационных нагрузок. Каждый такой кронштейн должен воспринимать как горизонтальные, так и вертикальные усилия. Одно из распространенных конструктивное решение L-образного кронштейна показано на рисунке 10.7. 
При наличии конструктивных возможностей компенсации перемещений от температурных деформаций направляющих, данные кронштейны воспринимают только горизонтальные усилия. 

Если есть овальные отверстия и заклепки установлены корректно, то учет этого усилия избыточен. 

	Принято частично. Вопрос уточняется.

	575
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение E, 10.4.2-10.4.4 

	Дополнить методами определения степени защемления пятки кронштейна в основании. Либо удалить и вместо этих пунктов указать следующее: "Выбор расчетной схемы осуществляется ответственным проектировщиком, на основании анализа расчетной схемы каркаса НФС." 
	Принято частично. Вопрос уточняется.

	576
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение E, Рисунок 10.8

	Дополнить сечением 1-1 на консоли. Откорректировать точку приложения нагрузки Nw и эксцентриситет е5. Отсутствует сечение 1-1 как на консолях алюминиевых кроншетйнов, по рисункам выше. Приложение нагрузки Nw не соответствует действительности, она будет передаваться через консоль кронштейна. е5 указан не корректно. 

	Принято частично. Вопрос уточняется.

	577
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022


	Приложение Ж, раздел Ж1
	Исключить. Дублирует п. 10.1 из СП260.1325800. С ошибками. 


	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	578
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Ж, таблица 11.2
	[image: ]
Опечатка. Правая часть неравенства не может быть под корнем 

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	579
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Ж, таблица 11.7
	Исключить. Требования завышены, по сравнению с СП 260.1325800, где указано 3d. Дублирование СП260. 
	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	580
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Приложение Ж, таблица 11.8
	Указать минимально допустимые расстояния между КИ и от их осей до краев соединяемых элементов для винтов самонарезающих в соответствии с СП260.1325800 – 3d. Требования завышены, по сравнению с СП 128.13330, где указано 3d. Дублирование СП260. 

	Принято. Откорректировано. Раздел переработан.

	581
	Толманов А.В. 
Эксперт Технического комитета Фасадного Союза
18.07.2022

	Приложение Ж
	Внести в Приложение Ж перечень характеристик и методов их определения ветроводозащитных пленок и ветрозащитных тканей в соответствии с «Программа испытаний на ветрозащитную ткань (мембрану)» ФАУ ФЦС от 08 декабря 2018 года, с корректировкой методов на основе действующего ГОСТ 58913-2020 на аналогичную продукцию кровельного назначения

	Принято. Отвечено ранее.

	582
	Коваленко С.В.
Руководитель технического отдела 
ООО «Ронсон-групп»
19.07.2022

	Приложение Ж.2

	- момент закручивания должен быть менее 2/3 момента, вызывающего скручивание стержня (головки) винта;
Просим указать нормативный документ, где говорится, что «момент закручивания должен быть менее 2/3 момента, вызывающего скручивание стержня (головки) винта». Откуда взяли цифру?

	Отклонено

	583
	Данилов А.Н.
Генеральный директор АРСС
29.08.2022
	Таблица 7

	Требования в таблице 7 нового СП сейчас не соответствуют требованиям таблицы 3 СП16. Предлагаем просто дать ссылку на СП 16. Кроме того установленный в п.6.3.2 предел текучести в 350Мпа также противоречит СП16, т.к. там значение 380.

	Отклонено. В стандарт включены необходимые для проектирования НФС конкретные положения. 

	584
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз

	Таблица 5.1
	Зазор между смежными линейными элементами при их длине, мм 
[bookmark: _Hlk114827731]Заменить заголовок правой части таблица на: «Зазор между смежными линейными элементами не менее, мм» Необходимо указать не точную цифру, а минимальное значение, чтобы не ограничивать жесткими рамками этот параметр. 

	Принято. Откорректировано.

	585
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Таблица 6.2
	Дополнить таблицу другими марками стали, которые применяются в НФС, а именно: 12Х17, 12Х18Н10, 12х15Г9НД, 08Х17Т. Дополнить таблицу примечанием: Допускается применять марки, аналогичные указанным в таблице. 
Данные марки имеются в ТС на различные НФС, т.е. проходили процедуру подтверждения пригодности для применения в строительстве. 
Также не корректно ограничивать номенклатуру марок. 

	Отклонено. В стандарте указано, что можно применять другие марки сталей.

	586
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Рисунок без номера на стр.43
	Дополнить номером рисунка. Также рисунок не упоминается ни в одном пункте. Целесообразно увязать его с требованиями СП, в ином случае удалить или вынести в приложения, с обязательной привязкой к требованиям. 

	Принято. Нумерация рисунков приведена в соответствие.

	587
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Таблица 10.1
	
[image: ]
Привести в соответствие с СП260.1325800 или дать ссылку 
Предложенные коэффициенты противоречат существующему стандарту по расчету крепежных элементов 

	Отклонено. В стандарт включены необходимые для проектирования НФС конкретные положения.

	588
	Галицын В.А
Исполнительный директор 
НО «Хризотиловая ассоциация»
22.08.2022

	Таблица 
Д.11
	Контроль монтажа облицовочных материалов. Заменить «асбестоцементыми плитами» на «хризотилцементными плитами» 
Разъяснения об эквивалентности термина «хризотилцементные» термину «асбестоцементные» представлены в письмах Минрегиона России (№11480-ИП/08 от 06.05.2011) и Роспотребнадзор (№ 01/9260-1-31 от 22.07.2011)

	Принято. 

	589
	Башухина Я.А.
НИИпроектасбест
22.08.2022
	Таблица 
Д.11
	Необходимо заменить устаревший термин «асбестоцементные плиты» на актуальный термин «хризотилцементные плиты» в соответствии с действующим ГОСТР Р 53223-2016 «Плиты хризотилцементные фасадные. Технические условия»

	Принято.



III. Общие пожелания и дополнения

	590
	Тамеев А.В.
ООО «Компания 
Металл Профиль»

	Общее
	В СП не указан класс цинкования, а в ГОСТ 58154 в зависимости от класса цинкования указана и толщина защитного полимерного покрытия.

	Принято частично. Вопрос на обсуждении.

	591
	Панкрушин А.А.
Генеральный директор 
ДСМ ФАСАД
09.09.2022
	
	Дополнительные вопросы для обсуждения, не отражённые в СП:
1. Защита стеклопакетов от окалины. Защитная пленка. Случаи замены стеклопакетов после приёмки квартиры жильцами носят массовый характер, до 30% под замену.
Сроки снятия защитной плёнки с оцинкованных изделий и композитных панелей. Если прикипает, то практически снять невозможно.
Кондиционерные корзины, установка кронштейнов под них и вывод коммуникаций через фасад.

	Принято частично. Вопрос на обсуждении.

	592
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	
	Отсутствуют рекомендации по креплению неметаллических облицовок, например, клинкерной и бетонной плитки, тонкого керамогранита, стекла, деревянных панелей и проч.

	Принято частично. Вопрос на обсуждении.

	593
	С.С.Румянцев
Эксперт ТК 465, ТС162ISO
к.т.н, доцент
06.09.2022

	По названию
	Совершенно не согласен с названием СП «Системы фасадные навесные вентилируемые».  Имеется терминологический ГОСТ, где «Конструкции фасадные навесные вентилируемые». Имеется множество СП, которые называются «конструкции…» - стальные, алюминиевые, деревянные, каменные, бетонные и проч. Почему и зачем вводить чужеродное слово «система»?!

	Отклонено. Специалисты отрасли считают слово СИСТЕМЫ более правильным.

	594
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	В Целом по документу 
	Учесть требования постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 года N 624 в части изложения и оформления документов по стандартизации (п.4), в том числе исключить дублирование требований действующих национальных стандартов РФ и сводов правил. 
Требование Постановления Правительство РФ от 1 июля 2016 года № 624
	Принято частично. Учтено по возможности.

	595
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022


	В Целом по документу 
	Проект СП излишне многословен. По ГОСТ 1.5-2001п.4.1.2 текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. 
Исключать из пп.13-17 проекта СП положения, дублирующие действующие документы по стандартизации, оставить в тексте только специфические требования к НФС. 

	Принято частично. Учтено по возможности. Проведены сокращения

	596
	Константинов А.П.
Руководитель НИЦ Фасадные системы НИУ МГСУ
05.09.2022


	Наименование документа
	Название документа не соответствует разработанному ранее и находящемуся на стадии утверждения ГОСТ Р «Конструкции фасадные навесные вентилируемые. Классификация. Термины и определения». 
Рекомендуется поменять название документа на «Конструкции фасадные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации». В этом случае название документа будет соответствовать по идеологии уже действующему СП 426.1325800, который распространяется светопрозрачные фасадные конструкции, но никак на фасадные светопрозрачные системы

	Отклонено. Специалисты отрасли считают слово СИСТЕМЫ более правильным.

	597
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Наименование стандарт

	Наименование стандарта подразумевает, что положения стандарта распространяются на «навесные фасадные системы». 
В строительстве применяются не только навесные фасадные системы, но и системы крепления. Каким образом потребитель определяет, что применяется навесная фасадная система?

	Отклонено. Проект СП предназначен для проектировщиков и других специалистов, которые имеют данные знания

	598
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Наименование стандарт

	Требования стандарта по производству работ не могут быть распространены на все виды конструкций. Кроме того, приведенные формулировки относятся к документам организационно-технологического характера, устанавливаемые в типовых технологических картах, схемах операционного контроля, разрабатываемые для конкретного вида фасадной конструкции.
	Отклонено. Стандарт, в соответствии с полученным заданием разрабатывается на все НФС.

	599
	Захаров В.А. - зам.зав.лаб.№25;
Бубис А.А. – зам.рук.центра испыт.сейсм.сооружений;
 Гришин И.А. – зав.лаб.исслед.огнест.стройконструкций;
Валиулин В.А. – научный сотрудник 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
30.08.2022

	Содержание

	Раздел 5 частично дублирует Разделы 8, 11, 12, 13 
	Принято частично. Частично переработано.

	600
	Пехотиков А.В.
Начальник отдела ВНИИПО
11.08.2022
	По документу в целом
	Исключить дублирование положений других сводов правил.
При необходимости давать ссылки на пункты СП, ГОСТ и ФЗ.
Смотреть Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 624

	Принято частично. По возможности замечания устранено. 

	601
	Шалыгина Е.Ю.
Ведущий научный сотрудник, к.т.н.
28.07.2022
	
	При составлении настоящего Свода правил учесть требования и положения Рекомендаций по проектированию и применению фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором «Триол», «U-Kon», «Краспан»», «Диал-2000», разработанных АО «ЦНИИЭП жилища» в 2000 г, 2003 г.
	Отклонено. Не имеется такой возможности. 

	602
	Сенотов Д.А.
Исполнительный директор 
Крепёжный Союз
23.08.2022

	Ко всему проекту
	Проект нуждается в полной переработке. Части документа местами не связаны между собой, противоречат друг другу, дублируют требования. В таком виде документ породит массу негативных отзывов и им будет невозможно пользоваться. Документ не лаконичен. Часто пункты стандартов, на которые ссылаются в тексте, дублируются целиком. Необходимо удалить требования, которые дублируют содержание других сводов правил или ГОСТов, что не допускается в соответствии с п.4 Постановления Правительства РФ от 1 июля 2014 года №624 "Об утверждении правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил". 
Зачастую целые абзацы не содержат конкретных требований, а содержат только описание или констатацию. Необходимо сделать сквозную нумерацию таблиц с привязкой к номеру раздела. Отсутствует содержание документа.  Не указаны предлагаемые статусы приложений. 
	Принято. Откорректировано. Стандарт переработан существенно.

	603
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022

	Содержание
П.3.2.
12.1
	Каркасы НФС. Не обеспечено единообразие терминов несущая конструкция НФС по всему тексту ПС. Заменить термин в Содержании и п.12.1 на несущие конструкции НФС как в п.3.2.
	Принято. Откорректировано.

	604
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022
	Содержание
П.12.3
П.3.11
	12.3 Элементы крепления
П.3.11 на крепежные изделия Приложения Ж крепежные соединения
Не обеспечено единообразие терминов крепления. Дать в терминах более общий термин, например, «элементы крепления» и изложить единую терминологию по всему документу.
	Принято частично. Пытались учесть замечания при переработке стандарта.

	605
	Анкудинов А.Г.
Член Техсовета Нострой
Член ПК 3 ТК 465
Зам.Дир. ЧУДПО ЦИВССМ
05.09.2022


	Содержание
П.15 Требования пожарной безопасности
	15. Требования пожарной безопасности 
15.1 Общие требования 
15.2 Требования к конструктивным решениям 
15.3 Требования к путям эвакуации 
- не соответствует тексту проекта 
Привести в соответствие запись п.15 в Содержании документа и реальное содержание п.15.  Подтвердить, что в п. 15 изложены дополнительные (к конструктивным требованиям НФС), требования пожарной безопасности к НФС 
	Принято частично. Отдельные положения и вопросы учтены при переработке стандарта

	606
	Арташин Д.Е.
Технический директор ООО «Симплекс Фасад»
19.07.2022

	Дополнительно
	Внести разъяснение о допустимости совместного применения системы НВФ и облицовочного материала если они имеют подтвержденный класс пожарной опасности К0 по ГОСТ 31251, но испытывались отдельно (на данный момент происходит на объектах что-то за пределами здравого смысла!! Лаборатории отказываются  принимать результаты друг друга, конкуренты естественно не горят желанием давать разрешительные письма, прожечься ВСЕМ и СО ВСЕМИ невозможно, технадзоры на объектах плевать хотели на пункты в Технических Оценках и пожарных заключения на систему НВФ о возможности применения той или иной облицовки при наличии у нее протокола испытаний по ГОСТ 31251.
	Принято частично. На обсуждении.

	607
	Абрамова Е.С.
Заместитель генерального директора по развитию 
ООО «ТД Элементпром Жуковская Т.С.
Специалист 
ООО «Базис-Система»
19.07.2022
	Дополнительно
	Во всем документе не корректные ссылки на таблицы, рисунки, схемы. Указанное в тексте либо не соответствует, либо такого рисунка/таблицы нет в СП. Учитывая постепенную отмену Технических свидетельств, предлагаем дополнительно ссылаться на национальные стандарты. 
Например: «6.5.8. Характеристики применяемой паропроницаемой ветрогидрозащитной мембраны должны соответствовать требованиям ТС и/или национальным стандартам на эту продукцию.»
	Принято. Откорректировано. Стандарт переработан.
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	Целищев Н.
ктн, доцент по кафедре Строительной механики и
сопротивления материалов
19.07.2022


	
	Со своей стороны обращаю внимание на расчётную часть СП, как наиболее близкой теме, которой на практике занимаюсь (по сформировавшейся в аудитории традиции, с отметкой количества лет) с 1994 года. 
И в этом проекте, и уже в выпущенных документах, имеющих направление на “согласование норм….” и учёт “…основных нормативных положений европейских стандартов…” уже можно констатировать чётко обозначенную тенденцию на использование западного теоретического материала не в качестве дополнительного материала, а в качестве основного, который зачастую подменяет имеющиеся обоснованные положения “ старых” нормативных документов РФ. 
Кроме того, имеет место прямая подмена традиционных гипотез Сопротивления материалов и Строительной механики.
В качестве обзорного, бросающегося в глаза, материала в этом направлении могу отметить следующее.
В классической постановке имеются понятия – балка, стержень, пластина…. Это не пустые слова, для каждого понятия имеется чётко разработанный теоретическая база со своими гипотезами. аксиомами. А что такое “линейный элемент”? Какие классические гипотезы и “теоретический аппарат” может быть использован для исследования “линейного элемента”.
Многие требования и методы расчёта, выдвигаемые в СП ХХХ, или уже определены в действующих СП, или противоречат действующим СП. Например, в области потери местной устойчивости, имеются противоречия с требованиями действующего СП 128.13330. 
Введение какого-то специального расчётного сопротивления материала (п.7.4.4.1) при совместном действии изгибающего момента и поперечной силы. В действующих СП есть чётко определённое понятие расчётного сопротивления: при растяжении, сжатии и изгибе; при сдвиге; при смятии.
Другое дело, что от момента изгибающего момента имеют место нормальные напряжения, а от поперечной силы – касательные напряжения. В этом случае, в классической традиционной постановке, используют проверенные “гипотезы прочности”, для перехода, от имеющегося нормального и касательного напряжения, к эквивалентному напряжению. И такой аппарат используется, в действующих Сводах Правил: СП 128.13330; СП 16.13330. Для чего коверкать традиционные теоретические понятия и вводить что-то непонятно-непроверенное.
В СП обращается внимание на потерю местной устойчивости (крайне актуальную тему для “тонкостенных стержней” – кстати, это классическое понятие для тонкостенных профилей, с имеющимся обширным теоретическим материалом) при сжатии. Но наравне с ней так же актуальна и потеря местной устойчивости от сдвига. И в конечном итоге сжатие и сдвиг “хорошо помогают друг другу”.
Этот список можно продолжать, но имею целью обратить внимание на более важный стратегический момент. Если в нормативных документах имеет место появление подобного материала, то он должен быть проанализирован на предмет его согласования с имеющимися нормативными документами, как минимум, на “дискуссионных инженерно- научных площадках” на семинарах, форумах с информированием и привлечением заинтересованных лиц. А как максимум, иметь обоснование в виде выполненных теоретических (и/или лабораторных проверочных испытаниях) научно-исследовательских работ.
В противном случае, обозначенный в начале подход к формированию нормативных документов, с противоречивым теоретическим аппаратом, способствует получению достаточно многозначных и неопределённых результатов расчётов и, как следствие, ведущий к выхолащиванию понятия – “расчётное обоснование…”.
Думаю, что одной рабочей группой обозначенную проблему решить проблематично (рассматриваю только вопрос проверки прочности и деформаций). Требуется, как минимум, три…четыре…пять семинаров с привлечением специалистов с теоретическими, лабораторными наработками с публикацией этих наработок и результатов работы подобных форумов, для возможности обсуждения специалистами, которые не смогли принять участие в этих семинарах.
	Отклонено. В данном документе рассмотрен расчет тонкостенных профилей, работающих после потери местной устойчивости сжатых элементов поперечного сечения. Этот расчет базируется на многочисленных экспериментальных исследованиях, проведенных по единой программе при разработке европейских норм, результатом которых явились инженерные методики расчета тонкостенных профилей. 

Конечно, любой профиль можно рассчитать с помощью классической строительной механики методом конечных элементов, однако это потребует огромного объема работ для каждого конкретного типа, размера и метода закрепления стержня.

Действительно, методы расчета закритической работы сжатых зон тонкостенных профилей противоречат действующим СП, но именно в этом и заключены особенность их работы и проблемы, возникающие при расчете классическими методами строительной механики.

Использование классической теории потери местной устойчивости сжатыми элементами тонкостенных профилей не может в полной мере оценить остаточную несущую способность после потери местной устойчивости и выключения части расчетного сечения из работы.  

Использование других методик не исключается, но должно быть подкреплено соответствующим объемом экспериментальных исследований по единой методике. 
В разработанном СП рассмотрены все возможные сочетания внутренних сил, возникающие в поперечных сечениях от эксплуатационных нагрузок.
Указанный в п. 7.4.4.1 подход к расчету при совместном действии продольной, поперечной силы и изгибающего момента уже содержится в СП 260. 1325800-2016 п.7.7.5.
Термин «линейные элементы» появился в процессе работы над проектом ГОСТ «Термины и определения в НФС» и к классификации объектов исследования отношения не имеет, а служит для объединения в группу всех деталей НФС, которые можно отнести к «стержням».









Руководитель разработки
АО «ЦНИИПромзданий». Начальник отдела ОКС № 2						К.В. Авдеев


Руководитель авторского коллектива разработчиков,
Президент Фасадного Союза									С.В. Алехин
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